
電 気 設 備 図 面 リ ス ト

図　面　名　称 縮　尺

電気設備　特記仕様書（２）

電気設備　特記仕様書（１）

図　面　名　称 縮　尺図面番号
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図面番号

NS　(A1)・NS　(A3)

NS　(A1)・NS　(A3)

配置図及び引込柱装柱図 1/300(A1)・1/600(A3)

高圧受変電設備改修図 NS　(A1)・NS　(A3)

既存電灯盤結線図 NS　(A1)・NS　(A3)

電灯盤改修結線図 NS　(A1)・NS　(A3)

動力盤改修結線図 NS　(A1)・NS　(A3)

Ｅ－３４

Ｅ－３５

Ｅ－３６

Ｅ－３７

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)幹線及び動力設備　改修PH階平面図

幹線及び動力設備　改修１階平面図

幹線及び動力設備　改修２階平面図

幹線及び動力設備　改修３階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

改修照明器具姿図 NS　(A1)・NS　(A3)

電灯設備　改修１階平面図

電灯設備　改修２階平面図

電灯設備　改修３階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)電灯設備　改修PH階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

コンセント設備　改修１階平面図

コンセント設備　改修２階平面図

コンセント設備　改修３階平面図

コンセント設備　改修PH階平面図

NS　(A1)・NS　(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

電話機器仕様書 NS　(A1)・NS　(A3)

電話設備　改修１階平面図

電話・情報設備改修系統図

1/100(A1)・1/200(A3)情報設備　改修１階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)情報設備　改修２階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)情報設備　改修３階平面図

NS　(A1)・NS　(A3)拡声・インターホン設備改修系統図

NS　(A1)・NS　(A3)

弱電設備機器姿図（１） NS　(A1)・NS　(A3)

弱電設備機器姿図（２） NS　(A1)・NS　(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)拡声・テレビ・インターホン設備　改修１階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)拡声・テレビ・インターホン設備　改修２階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)拡声・テレビ・インターホン設備　改修３階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)拡声・テレビ・インターホン設備　改修PH階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

自動火災報知設備　改修３階平面図

自動火災報知設備　改修PH階平面図

自動火災報知設備　改修凡例・系統図 NS　(A1)・NS　(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)自動火災報知設備　改修１階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)自動火災報知設備　改修２階平面図
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1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

幹線及び動力設備　撤去１階平面図

幹線及び動力設備　撤去２階平面図

幹線及び動力設備　撤去３階平面図

幹線及び動力設備　撤去PH階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

既存照明器具姿図 NS　(A1)・NS　(A3)

電灯設備　撤去１階平面図

電灯設備　撤去２階平面図

電灯設備　撤去３階平面図

電灯設備　撤去PH階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)コンセント設備　撤去１階平面図

コンセント設備　撤去２階平面図 1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)コンセント設備　撤去３階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)コンセント設備　撤去PH階平面図

NS　(A1)・NS　(A3)電話・情報設備既存系統図

1/100(A1)・1/200(A3)電話設備　撤去１階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

情報設備　撤去１階平面図

情報設備　撤去２階平面図

情報設備　撤去３階平面図

テレビ共同受信設備改修系統図

NS　(A1)・NS　(A3)

NS　(A1)・NS　(A3)

仮設　電力・電話・情報設備平面図 1/150(A1)・1/300(A3)

1/150(A1)・1/300(A3)

1/150(A1)・1/300(A3)仮設　自動火災報知設備平面図

仮設　拡声・テレビ・インターホン設備平面図

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

1/100(A1)・1/200(A3)

自動火災報知設備　撤去凡例・系統図 NS　(A1)・NS　(A3)

自動火災報知設備　撤去１階平面図

自動火災報知設備　撤去２階平面図

自動火災報知設備　撤去３階平面図

自動火災報知設備　撤去PH階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)

既存弱電機器姿図 NS　(A1)・NS　(A3)

拡声・テレビ・インターホン設備　撤去１階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)拡声・テレビ・インターホン設備　撤去２階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)拡声・テレビ・インターホン設備　撤去３階平面図

1/100(A1)・1/200(A3)拡声・テレビ・インターホン設備　撤去PH階平面図

拡声・インターホン設備既存系統図

テレビ共同受信設備既存系統図

Ｅ－７２



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

図面番号

設計年月日 縮尺

図名

工事名称
管理

建築士

承 担設

認 当計

記　事 設計 電灯設備　特記仕様書（１）

　　工　事　場　所

　　建　物　概　要

建　　物　　名　　称 構　造 階　数 延べ面積（㎡） 消防令別表第一 備　考

　　仕　様　書

1.1.2 [1.1.2]

　用語の定義

(1)

(2) 1.4.2 [1.4.2]

(3) 1.4.4 [1.4.5]

　機材の検査等

(4) 1.6.1 [1.10.1]

　工事検査

[1-1.9.1]

(1-1.7.2)

[1-1.11.2]

(1-1.7.3)

[1-1.11.3]

章 項目 特記事項 根拠項目

章 項目 特記事項 根拠項目

(1-1.1.4)

[1-1.1.4]

(1-1.2.1)

[1-1.2.1]

章 項目 特記事項 根拠項目 章 項目 特記事項 根拠項目

　機材の品質等

　　　　　　

(1-1.3.9)

(6-1.7.1)

(6-1.10.1)

[6-2.20.1]

[6-2.17.1]

新築及び増築に係る電気設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

　改修に係る電気設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）

２　標仕及び改修標仕に用いられている用語を、次のとおり読み替える。

(1)　「工事請負契約書」を「新潟県財務規則（昭和57年3月1日新潟県規則第10号）別記（第78条関係）建設工事請負基準約款」

（以下「約款」という。）に読み替える。

(2)　「監督職員」を「監督員」に読み替える。

３　次の各号に該当する標仕及び改修標仕の項目について、標仕及び改修標仕の規定を別表に置き換えて適用する。（以下[ ]は、改修標仕

の項目を表示）

(1)　第１編 第１章　1.1.2 [1.1.2] 用語の定義の(1)、(13)及び(18)

(2)　　 　〃 　　　 1.4.2 [1.4.2] 機材の品質等の(a)及び(b)

(3)　　 　〃 　　　 1.4.4 [1.4.5] 機材の検査等の(a)

(4)　　 　〃 　　　 1.6.1 [1.10.1] 工事検査の(b)及び(d)

４　標仕及び改修標仕の次の項目の規定は適用しない。

第１編 第１章 　　1.1.2 [1.1.2] 用語の定義の(19)

　第１編　一般共通事項

　第１章　一般事項

(ｱ)　「監督員」とは、約款第10条の規定により受注者に通知された者をいう。

(ｽ)　「書面」とは発行年月日が記載され、署名又は捺印した文書及び新潟県CALSシステム上で電子

決裁処理された電磁的記録をいう。

(ﾂ) 「工事検査」とは、約款に規定する次の各事項の確認をするために発注者又は検査職員が行う検査

をいい、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえの検査を含む。（ただし、②に係

る検査を除く。）

①　　工事の完成（約款第32条）

②　　部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等（約款第38条）

③　　部分引渡しの指定部分に係る工事の完成（約款第39条）

④　　契約の解除時における出来形部分（約款第48条）

⑤　　必要があると認めたときの臨時検査（約款第50条）

（一般社団法人 公共建築協会）契約時の最新版」の名簿に記載されている品目については、当該

名簿に記載されている材料又は製造所の製品とするほか、設計図書に定める品質及び性能を有する

新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。

(2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を監督員に提出

(1) 工事に使用する機材は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設備機材等評価名簿

する。

　ただし、ＪＩＳ（日本工業規格）に該当するものであることを示す表示のある機材を使用する場合

及びあらかじめ監督員の承諾を受けた場合（次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当する場合は、あら

かじめ監督員の承諾を受けたとみなすことができる。）は、資料の提出を省略することができる。

(ｱ) 建築基準法その他の認定品で、マーク等の確認ができる機材

(ｲ) 建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿に記載されている機材又は製造所

(ｳ) 特記により指定された材料又は製造者の製品

　　の製品（特記で標仕及び改修標仕の規定に基づく品質及び性能以外を規定した場合を除く。）

(1)　現場に搬入された機材は、種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、次の(1)若しくは(2)に

該当する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(ｱ) 工事完成検査時又は工事写真で、ＪＩＳのマークを確認できる場合

(ｲ) 建築基準法その他の認定品と指定された材料で、工事完成検査時又は工事写真で品質、性能

を証明するマーク等を確認できる場合

(2) 約款に規定する部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督

員の指示を受けるものとする。

(3)　(a)から(c)までの通知又は請求に基づく検査並びに約款第48条及び第50条に規定する検査は、

発注者から通知された検査日に検査を受ける。

１　本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、次による。

　Ⅰ．　共　通　仕　様

　Ⅱ．　特　記　仕　様

　　　凡　　例

（１）　章と項目は、番号に○印のついたものを適用する。特記事項は、・に○印のついたものを適用する。

（２）　特記事項で○印のない場合は、※印のあるものを適用する。○印と※印のある場合は、○印のあるものを適用する。

○印と ※ 印のある場合は、両方を適用する。

（３）　根拠項目の(a-b.c.d)は、標仕の第a編b章c節d項を表す。

根拠項目の[a-b.c.d]は、改修標仕の第a編b章c節d項を表す。

請負工事費５００万円以上の場合登録する。　１　工事実績情報の登録

　２　概成工期

　３　内部の工事期間等

　　※　無

うえ決定する。

次の作業は内部工事着手前に行える。ただし、着手日、作業箇所は施設及び監督員と協議の

※　現場調査　　　・

請負工事費が３億円以上の場合は、電気工事の施工に関し１０年以上の実務経験を有すること。

契約電力５００ＫＷ以上の電気工作物においても、次の者により施工をおこなうこと。　５　電気工事士

　　※　第１種電気工事士　・　特種電気工事資格者（非常用予備発電装置）　・　認定電気工事従事者

　４　監理技術者の要件

６　発生材の処理等

７　完成図等 次のものを作成し提出する。なお、作成方法・部数等は監督員の指示による。

製本（複写図・施工図複写図）、　ＣＡＤデータ、　

保全に関する資料

８　施工図等の取扱い 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。

９　工事完成写真 工事完成後、整理のうえ監督員に提出する。　提出部数　３　部

10　工事施工状況写真 工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認できるよう

　に行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 工事写真の撮り方 建築設備編　

　改訂第3版」を参考に、撮影計画書を作成して、監督員に提出する。ただし、あらかじめ

　監督員の承諾を受けた場合は、撮影計画書の作成を省略できる。

提出部数　１　部

11　他工事との取合い

　　　　　〃 　　　1.6.2 [1.10.2] 技術検査

※　別契約で関係受注者が定置した物は、無償で使用できる。

・　本工事で設置する。

※　別途工事　 ・　本工事

※　設けない

・　既設建物内の一部を使用する

・　仮設事務所内に監督員空間を　　㎡程度確保する

監督員が使用できる備品として、次のものを工事期間中現場に用意し、貸与する。

・　保安帽　　ヶ ・　雨具　　　着 ・　長靴　　　足

・　安全帯　　　組

４　工事用水 構内既存の施設 ※　利用できる（※　有償　・　無償）　・　利用できない

５　工事用電力 構内既存の施設 ※　利用できる（※　有償　・　無償）　・　利用できない

　　・　既設設備に電力量計を設ける　　　・　発電機を使用する

６　仮設建物等 現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物の位置はあらかじめ監督員の承諾を受ける。

すべて受注者の負担とする。

７　残土処理 ※　構内指示の場所に敷き均し ・　構外搬出適切処理

８　耐震施工 機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省

　国土技術政策総合研究所監修）２０１４年版」による。

（１）　設計用水平地震力

（２）　設計用鉛直地震力

機器の重量［ｋｇｆ］に、＜表－１＞設計用標準水平震度を乗じたものとする。

設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

９　塗装工事 プルボックス錆止塗装箇所

上記以外のプルボックス ※　焼付塗装 ・　調合ペイント２回塗

※　天井いんぺい部 ※　シャフト内

金属製露出電線管塗装箇所 ※　屋外 ・　電気機械室 ・　シャフト

図面に特記のあるもの及び特殊なものを除き ※新金属製 ・　樹脂製

電力設備　ジョイントボックス用 ・　丸形 ※　角形

通信設備　ジョイントボックス用 ※　丸形 ・　角形

11　プレートの用途表示

10　フラッシュプレート

ジョイントボックス並びに器具を実装しないプレートには略称等を用いて用途を表示する。

12　盤類の仕上色 分電盤

制御盤、配電盤 ※　指定色

・　ＪＥＭ１１３５※　指定色

・　ＪＥＭ１１３５

長さ１ｍ以上の入線しない管路には１．２ｍｍ以上の導入線を挿入する。

（室名）は直天井を示し、（　）なしの室名は二重天井を示す。

改修工事においては極力隠蔽に心がけ、やむを得ず露出となる部分は予め施工図を作成し

　監督員の承諾を受けること。

取外し再取付機器は、原則として清掃、調整、絶縁抵抗測定等を行った後取付ける。

ただし、絶縁劣化等により再使用に耐えない場合は、監督員に報告する。

仮設備期間（　・　図示 　・　　　　　　　　　 　　　）　

13　呼び線

14　天井仕上区分

15　露出配管配線

16　再使用機器等

17　仮設備

仮設備項目（・　受変電 　・　自家発 　・　火災報知 　・　防犯 　・　電話 　・　LAN）

１　足場・さん橋等

３　監督員事務所等

２　仮設間仕切り

[1-2.2.7]

[1-2.2.3]

[1-2.2.2]

(1-2.1.1)

(1-2.1.1)

[1-2.2.7]

[1-2.2.4]

[1-2.2.4]

[1-2.2.8]

(2-2.1.13)

[2-2.1.14]

(1-2.7.1)

[1-2.8.1]

(2-2.2.9)

[2-2.2.9]

[1-1.4.3]

[1-2.14.1]

[1-2.12.3]

１　電気方式 ・　高圧　３相３線式６ＫＶ ・　低圧　３相３線式（　　　Ｖ）

・　低圧　単相　線式（　　　Ｖ） ・　低圧　単相　線式（　　　Ｖ）

２　配線方式 ※　地中線式（※　管路式　　・　直埋式） ・　架空式

３　ケーブル埋設シート ※　設ける。

４　埋設深 ・　高圧ＧＬ－　　　　ｍ ・　低圧ＧＬ－　　　　ｍ

５　メッセンジャー線

６　装柱機材 ・　一般形 ・　耐塩形

７　外灯接地

８　MH,HH 内支持材接地

・　単独 ・　共用

・　単独 ※　共用

※　以下の箇所について省略する（・　電柱　　※　外灯　　※ＭＨ、ＨＨ）

・　省略しない

(2-2.11.1)

(2-2.12.6)

[2-2.13.1]

～

[2-2.14.6]

～

(2-2.13.14)

[2-2.15.14]

※　第２種亜鉛メッキ鋼撚線　　　　　　ｍｍ
２

１　電気方式 ・　３相３線式 ・　６ＫＶ

２　区分開閉器 種類 ・　気中 ・　ガス

地絡継電器 ・　方向性 ・　無方向性

３　盤形式 ・　キュービクル形 ・　高圧ｽｲｯﾁｷﾞｱ

４　主遮断装置 ・　ＣＢ形（・　真空　　　・　ガス）

・　

・　開放形

・　ＰＦーＳ形

５　操作方式 ・　電動ばね ・　手動ばね ・　電磁

６　変圧器 ・　油入 ・　モールド ・　高効率形

７　高圧コンデンサ ・　油入 ・　ガス絶縁 ・　モールド

８　リアクトル ・　油入 ・　モールド

９　避雷器

10　絶縁監視装置 ・　あり　　　　・　なし

(3-1.1.1)

～

(3-2.3.3)

[3-1.1.1]

～

[3-2.4.3]

18　あと施工アンカー

共通仕様の用語の定義によるほか＜表－４＞用語の説明による。

19　機器取付高

20　用語の説明

９　接地極埋設標の省略

10　電柱名札

11　積算計器 ・　無検定

・　2.5kA ・　5kA ・　10kA ・　SPDｸﾗｽⅠ

１　種別 ・　Ａ種　　　・　Ｂ種　　　・　Ｃ種　　　・　Ｄ種　　　・　避雷器用

[2-2.15.1]

(2-2.13.1)

１　直流電源装置 用途

蓄電池 ・　ＨＳ形鉛蓄電池

・　非常用照明器具電源及び受変電設備制御電源共用

・　受変電設備制御電源専用

・　

・　ＭＳＥ形鉛蓄電池

整流器容量　（　　　　　Ａ）　　　　負荷補償装置　（　　　　Ａ）

２　ＵＰＳ装置 用途 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

出力電気方式

出力電圧 ・　１００Ｖ ・　２００Ｖ

・　単相２線式 ・　３相３線式・　単相３線式

・　１００Ｖ／２００Ｖ

定格出力 （　　　　　　　　ＫＶＡ）

補償時間 （　　　　　　　　分以上）

給電方式 ・　常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ　　・　ﾗｲﾝｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ　　・　常時商用給電

(4-1.1.1)

～

(4-3.3.2)

[4-1.1.1]

～

[4-2.4.2]

１　形式10

２　用途

３　発電機

・　キュービクル式 ・　簡易式 ・　オープン式

・　防災電源 ・

電気方式 ・　単相３線式・　単相２線式・　３相３線式

電圧

周波数

回転数

定格出力

・　100V　　・　200V　　・　200V/100V　　・　

・　50Hz　　・60Hz

・　1500min　　　・　3000min　　　・　
-1 -1

（　　　　　ｋＷ以上　　　　　ｋＶＡ以上）

４　原動機 種類 ・ディーゼル機関 ・ガスタービン ・ガス機関

・マイクロガスタービン

定格出力

始動方式

冷却方式

始動時間

（　　　　　　ｋＷ以上）

・　電気方式 ・　空気式

・　水循環式 ・　ラジエータ式

※　４０秒以内 ・　１０秒以内

始動用蓄電池 ・　長寿命MSE (　　Ah)　　・　

(5-1.1.1)～

(5-1.4.13)

～

[5-2.2.10]

[5-1.1.1]

(5-1.6.1)

[5-2.4.1]

(5-1.7.1)

[5-2.5.1]

(5-1.5.1)

(5-1.8.1)

(5-1.9.1)

[5-2.7.1]

[5-2.6.1]

[5-2.3.1]

２

11 １　配線方式

２　ケーブル埋設シート

３　埋設深

４　メッセンジャー線

※　地中線式（※　管路式　　・　直埋式）　　　・　架空式

※　設ける。

ＧＬ－　　　　ｍ

※　第２種亜鉛メッキ鋼撚線　　　　　　　ｍｍ

(6-2.10.1)

～

(6-2.11.4)

[6-2.12.1]

[6-2.13.4]

～

(6-1.5.1)

[6-2.16.1]

12 １　ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ・　100BASE-T ・　1000BASE-T・　10BASE-T

２　ポート数 ・　（　　　　　）　

３　通信プロトコル ※TCP/IP　・（　　　　　）

４　PoE 電力供給機器（・　　　　　・　　　　　）

５　無線LAN 通信方式　・１：１　・N:N　・１：N

最大伝送速度　・11Mbps　・54Mbps　・600Mbps　・6.9Gbps

６　時刻同期装置 ・　標準電波 ・　公衆回線 ・　ラジオ放送 ・　ＧＰＳ

・　地上デジタル放送 ・　ＮＴＰサーバー

・　2.5GBASE-T

・　5GBASE-T ・　10GBASE-T

13 １　交換装置

２　局線応答方式 ・　局線中継台方式

・　デジタルPBX

・　ボタン電話装置　

・　分散中継台方式 ・　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ方式

３　局線種別 ・　デジタル ・　アナログ

４　回線数 局線 ・　電話回線

内線 ・　電話回線 ・　データ端末等 （　　　回線以上）

・　専用回線 （　　　回線以上）

５　電話機取付台数 ・　ボタン電話機（　　台） ・　内線電話機（　　台）

・　IP電話機（　　　台）

６　局線表示盤 （　　　　　　回線）

７　保安器接地 ・　本工事 ・　別途工事

(6-1.6.1)

[6-2.16.1]

９　電源装置

８　付加サービス機能 ・　可変短縮ダイヤル ・　不在転送

・　ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾀﾞｲﾔﾙ方式 ・　ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾗｲﾝ方式

・　IP-PBX ・　VoIPサーバ ・　VoIPゲートウェイ

14 １　ﾏﾙﾁｻｲﾝ装置 ・　発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ式情報表示盤 ・　液晶式情報表示盤 ・　ﾌﾟﾗｽﾞﾏ式情報表示盤

・

２　出退表示装置 表示方法 ・　発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ式 ・　液晶式 ・　ﾌﾟﾗｽﾞﾏ式

表示盤 ・　壁掛形 ・　卓上形

３　時刻表示装置 親時計形式 ・　壁掛形 ・　ラック形 ・　自立形

回線数 　　　　　　回線

時報子時計

チャイム

親時計に ※　内蔵 ・　別置壁掛形

親時計に ※　内蔵 ・　別置壁掛形 ・　時報子時計に組込

時刻補正 （　　　　　　）

１　用途

２　増幅器

３　出力

４　マイクスタンド

５　アンテナ

15

・　床上形 ・　卓上形 （・　高さ調整式 ・　固定式）

（　　　　　Ｗ）

・　卓上形 ・　キャビネットラック形 デスク形

・　一般放送用 ・　非常放送用 ・　併用

平成３１年版」（以下「標仕」という。）及び「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気

平成３１年版」（以下「改修標仕」という。）及び標準図による。ただし、改修標仕に記載されていない事項は、標仕による。

[6-2.19.1]

(6-1.9.1)

・　インターホン ・　テレビインターホン

２　接続方式 ・　親子式 ・　複合式・　相互式

３　通話方式 ・　交互通話式 ・　同時通話式

４　テレビインターホン ・　撮像範囲固定式 ・　撮像範囲調整式

５　燃料 ・　軽油 ・　Ａ重油 ・　灯油

６　制御方式 ・　自動式 ・　手動式

７　燃料小出槽

８　主燃料槽

９　排気系統配管

10　ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ装置

11　太陽光発電

（　　　　　　　　　Ｌ）

（　　　　　　　　　Ｌ） ・　専用 ・　共用

排気管の断熱材（　※　ﾛｯｸｳｰﾙ　　・　　　　　　）　 厚さ　　　　mm

・　あり　　　・なし

太陽電池 ・　結晶系シリコン太陽電池 ・　アモルファスシリコン太陽電池

出力　　　　　（　　　　　ｋＷ）

系統連系　　　・　あり　　　・　なし

12　その他発電設備 ・　あり　（　　　　　発電）　　　・　なし

設備工事編）　平成３１年版」（以下「標準図」という。）による。

＜表－４＞「発生材の処理等」のとおり。

＜表－５＞　工事区分表による。

＜表－２＞　あと施工アンカーによる。

＜表－６＞　機器取付高による。

・　有　　　（工期　　　　　令和　　　　　年　　　　月　　　　日）

着手　令和　　年　　月　　日　～　終了　令和　　年　　月　　日　までとする。

３　接地極

２　施工方法

・　接地極埋設　　　　・　構造体利用

・　一括　　　・　単独　　　・　メッシュ

・　ＥＬＣＢ

４　フロアコンセント

３　非常用照明電源

・　収納形 ・　上下動形

・　電池内蔵形 ・　電源別置形

２　配線用遮断器

分岐 ・　単相２線式（・　１００Ｖ　・　２００Ｖ） ・　直流２線式　１００Ｖ

・　直流２線式　１００Ｖ・　単相３線式　２００Ｖ／１００Ｖ幹線１　電気方式

[2-2.16.1]

(2-2.14.1)

・

・　長寿命ＭＳＥ形鉛蓄電池 ・　リチウム二次電池

・　ホイップ ・　ＦＭ（材質　　　　　） ・ワイヤレスマイク用

※　設ける

１　種別

・　音声誘導装置

・　障害者用インターホン ・　外部受付用インターホン ・　ﾄｲﾚ等呼出装置

・受付呼出装置

16

17 (6-1.11.1)

[6-2.21.1]テ
レ
ビ
共
同

１　電気方式 幹線 ・　３相　３線式

電圧 ・　２００Ｖ ・４００Ｖ

・　

２　電動機の接地 ・　単独接地 ・　共同接地　（・　共通母線式　　・　金属管接地式）

３　配線用遮断器

[2-2.17.1]

(2-2.15.1)

・　無検定 ・　検定付６　積算計器

５　予備ﾌﾞﾚｰｶｰ・ｽﾍﾟｰｽ 予備ﾌﾞﾚｰｶｰ（　※　20％　　・　　　　） ｽﾍﾟｰｽ（　※　なし　　・　　　　）

・　無検定 ・　検定付

４　予備ﾌﾞﾚｰｶｰ・ｽﾍﾟｰｽ

５　積算計器

予備ﾌﾞﾚｰｶｰ（　※　20％　　・　　　　） ｽﾍﾟｰｽ（　※　なし　　・　　　　）

１　受雷部 ・　突針 ・　水平導体又はメッシュ導体

２　避雷導線 ・　引下げ導線 ・　構造体利用

３　接地極 ・　環状接地極　　　・　板状接地極　　・　基礎接地極

・　網状接地極　　　・　垂直接地極　　・　放射状水平接地極　　・　

４　外部雷保護 ・　レベルⅠ　　・　レベルⅡ　　・　レベルⅢ　　・レベルⅣ

５　内部雷保護システム ・　あり　　　　　・　なし

・　構造体利用

[2-2.19.1]

(2-2.17.1)

※　検定付

１
　
一
　
般
　
事
　
項

２
　
共
　
通
　
工
　
事
　
等

３
　
構
　
内
　
配
　
電
　
線
　
路

４

接
　
地

５
　
電
灯
設
備

６

動
力
設
備

７

雷
保
護
設
備

情
報
表
示
設
備

構
内
情
報
通
信
設
備

構
内
通
信
線
路

発
　
電
　
設
　
備

９
　
静
　
止
　
形
　
電
　
源
　
設
　
備

８
　
受
　
変
　
電
　
設
　
備

拡
声
設
備

１
　
一
　
般
　
事
　
項

号 項　目 置き換え後の標仕及び改修標仕の規定

　　別　表

18

テ
レ
ビ
電
波
障
害

１　ヘッドエンド

２　機器収容箱等

・　鋼板製 ・　アルミ製

・　合成樹脂製 ・　アルミダイキャスト製 ・　鋳鉄製 ・　鋼板製

(6-1.12.1)

19
１　伝送方式 ・　アナログ伝送方式

・　デジタル同軸伝送方式

・　ネットワーク伝送方式（　※TCP/IP　　・　　　　）

２　通信用ＳＰＤ

３　カメラ

・　カテゴリＣ２ ・　カテゴリＤ１

・　レンズ（・　標準レンズ　　・　広角レンズ　　・　望遠レンズ　　・　　　　　）

４　モニタ装置

５　録画装置 ・　デジタル記憶媒体容量（　　　　　　　）

・　解像度（　　　　　）

・　電源供給方式（　　　　　　　　）

・　時刻補正機能（　　　　　方式　）

(6-1.13.1)

[6-2.22.1]

１　受信機 ・　（・　単独　　　・　複合）

・　（・　自立形　　　・　壁掛形）

２　副受信機 ・　（　　　回線） ・　（・　単独　　・　複合）

・　（・　自立形　　・　壁掛形）

３　発信機 ・　専用総合盤（※　埋込形　・　露出形）に組込

・　消火栓箱組込 ・　単独設置

４　表示灯

５　消火栓ポンプ始動

６　感知器

７　連動制御器

８　自動閉鎖装置

９　非常警報装置 ・　機器一体形 ・　各機器単独設置 ・　緊急地震放送対応

・　防火ダンパー用　（・　本工事　※　別途）

・　防火シャッター用（・　本工事　※　別途） ・　（※　磁石式　・　レリーズ式）

・　防火戸用（※　本工事　　　・　別途）

・　（　　　　回線） ・　（・　単独　　・　受信機と一体）

※　作動確認灯付とする

・　発信機と連動 ・　単独押しボタンを設置

※　ＡＣ２４Ｖ ・　ＤＣ２４Ｖ ・　ＡＣ１００Ｖ

(6-1.16.1)

[6-2.25.1]

(6-1.17.1)

[6-2.26.1]

(6-1.18.1)

[6-2.27.1]

１　受信機 ・　本工事　　　　・　別途

・　（　　　形　　　　回線　　※　火報盤と一体形　　・　単独）

・　都市ガス用 ・　ＬＰガス用

・　（　　　　回線）

２　検知器

３　中継器

(6-1.19.1)

[6-2.28.1]

１　工事範囲

２　受信機

３　警戒方式

・　配管工事 ・　機器実装

・　（　　　　　回線）

・　マグネット式 ・　赤外線式

(6-1.15.1)

[6-2.24.1]

１　機材の試験 標準仕様書によるほか，次のものを追加する。

・　

・　

標準仕様書によるほか、次のものを追加する。

・　一般照明照度測定（改修は工事前後の測定を行うこと）

※　文部科学省学校環境衛生基準 ・　ＪＩＳ照度基準

・　化学物質の濃度測定 測定する化学物質の種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

測定方法　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

測定対象室及び測定箇所数（　　　　　　　　　　　　　　）

・　総合動作試験

(1-1.5.7)

[1-1.6.8]

[2.2.20]

本工事にて次の機器を工場で行う臨時検査対象とする。

・

・

２　施工の試験

１　対象機器

20
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　　・　ＵＨＦ（※　　　ー　ボックス　形　　・　２０　素子）

　　・　ＢＳ　（※　　　ー　７５　形　　・　　　　　　）

　１　アンテナ

　２　増幅器

　４　配線方式

　　・　Ｕ専用形

　　※　直列ユニット（※　ＢＳ，Ｕ共用　　・　　　　　　）　　　　　・　幹線分岐式

　３　アンテナ支持ポール

　　・　ＢＳ－ＩＦ専用形　　　・　Ｕ，ＢＳ共用形　　　・　ＣＡＴＶ

構
内
交
換
設
備

誘
導
支
援
設
備

防
除
設
備

監
視
カ
メ
ラ
設
備

受
信
設
備

砂塚　秀知

一級建築士 登録第210565号

一級建築士 登録第333500号

安田　幹広
E-01

2021年 9月

小千谷市片貝町稲葉6438番地1

片貝小学校東校舎
鉄筋

コンクリート ３階 2,268.98 ㎡ ７項

定格遮断電流は、最小のもので対称値（２，５００Ａ）以上とする。

定格遮断電流は、最小のもので対称値（２，５００Ａ）以上とする。

（　４　回線以上）

（　９　回線以上）

・　多機能電話機（　８台）

・　カールコードレス電話機（　１　台）

・　停電補償時間　　３　時間以上

　　・　壁面支持形（３点支持　Ａ＝　　３ｍ以上）　　　・　自立形（Ａ＝２．５ｍ以上）

NS　 (A1)・NS　 (A3)

・　（　ＧＲ　型　　級　２５５　回線）

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事



章 項目 特記事項 根拠項目

１　公共事業労務費調査

２　工事監理方式 共同監理　　・　あり　　※　なし

※　協力する。

３　適用基準等 ・営繕工事電子納品要領(案)　(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修)

※　工事運行ﾏﾆｭｱﾙ（新潟県土木部都市局営繕課作成）

４　総合図 ※　作成する　　　・　作成しない

５　工事成績評定 受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した創意工夫や

技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、

工事完了までに所定の様式により提出することができる。(様式等は工事運行ﾏﾆｭｱﾙによる。)

６　アスベスト含有の建材 アスベスト含有の建材は使用しない。

７　中間技術検査

検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。

低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を１回実施する。

ただし、やむを得ずアスベスト含有建材を使用する場合は事前に監督員と協議を行うこと。

＜表－１＞　設計用標準水平震度

「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 平成８年版」による耐震安全性の分類

・ 特定の施設（ ・ 甲類 　・ 乙類 ）

　重要機器　 一般機器

・ 一般の施設（ ・ 乙類 ）

　重要機器　 一般機器

設置場所 機器種別

上層階 機　　　器

防振支持の機器

機　　　器

防振支持の機器

機　　　器

防振支持の機器

中間階

地下・１階

２．０

２．０

１．５

１．５

１．０

１．０

１．５

２．０

１．０

１．５

０．６

１．０

１．５

２．０

１．０

１．５

１．０

０．６

１．０

１．５

０．６

１．０

０．４

０．６

・　交換機　　・　火災報知受信機　　・　中央監視装置　　・　　

重要機器　： ・　配電盤　　・　発電装置　　・　直流電源装置　　・　交流無停電電源装置

上層階の定義　：　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、

１３階建以上の場合は上層４階とする。

＜表－２＞　あと施工アンカー

１ 共通事項

２ 重要機器用の

あと施工ｱﾝｶｰ

ﾎﾞﾙﾄを再利用する場合は、状態及び強度をよく確認し、十分に清掃してから使用する。

また、引張強度の確認試験については次による。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(2)　あと施工ｱﾝｶｰについては機械設備工事標準図（施工19）による。

(1) 既設のｲﾝｻｰﾄ及びｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは原則として使用しない。やむを得ず既設のｲﾝｻｰﾄ及びｱﾝｶｰ

(3)　穿孔作業には、専用ﾄﾞﾘﾙ、振動ﾄﾞﾘﾙやﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ等を使用し、必要埋設深さを確保する

ため、穿孔深さのﾄﾞﾘﾙへの表示やｽﾄｯﾊﾟｰ付きﾄﾞﾘﾙの使用等を行う。

(1)　重要機器の耐震固定等に使用するあと施工ｱﾝｶｰは金属拡張ｱﾝｶｰ又は接着系ｱﾝｶｰとし、

耐震計算にて選定を行う。

(2)　金属拡張ｱﾝｶｰの仕様は、次による。

(ｱ)　金属拡張ｱﾝｶｰは、(社)日本建築あと施工ｱﾝｶｰ協会の金属系あと施工ｱﾝｶｰ品質性能判

定表の性能を満足する製品とする。

(ｲ)　金属拡張ｱﾝｶｰのｾｯﾄ方式は、図示による。図示がなければ、本体打込み式とする。

(ｳ) 金属拡張ｱﾝｶｰ本体の径及び埋め込み深さは、図示による。

(ｴ)　ﾀﾞﾎﾞ筋の種類、径及び長さは図示による。

(3)　接着系ｱﾝｶｰの仕様は、次による。なお、次により施工が困難な場合は、監督員と

相談すること。

(ｱ)　接着系ｱﾝｶｰは、(社)日本建築あと施工ｱﾝｶｰ協会の接着系あと施工ｱﾝｶｰ品質性能判定

表の性能を満足する製品とする。

(ｲ)　接着系ｱﾝｶｰは、ｶﾌﾟｾﾙ型とし、接着剤の材質及びｶﾌﾟｾﾙの種類は図示による。

(ｳ)　接着系ｱﾝｶｰの埋込深さ及び許容引抜荷重については、機械設備工事標準図（施工19）

による。

(4)　あと施工ｱﾝｶｰの施工には、工事内容に相応した施工の指導を行うあと施工ｱﾝｶｰ技術管

理士又は主任技士を置く。

(5)　あと施工ｱﾝｶｰ作業における技能者は、あと施工ｱﾝｶｰ工事の施工に関する十分な経験と

技能を有する主任技士又は第１・２種あと施工ｱﾝｶｰ施工士とする。

(6)　あと施工ｱﾝｶｰの撤去は、専用の工具を使用し、構造物に影響を与えないようにするこ

と。

＜表－３＞　用語の説明

（１）「撤去」とは、既存物を壊し取ること。

（２）「取外し」とは、再使用を考慮して、丁寧に外すこと。

（３）「撤去･新設」とは、既存物を撤去し、新たな物を設置すること。

（４）「取外し･再取付け」とは、既存物を取外し、同じ物を取付けること。　［1-1.4.3］

（５）「備品移動」とは、工事の施工に支障となる備品を一時別の場所に保管し、

工事終了後に元の場所に戻すこと。

１．再生資材の利用

６．自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

７．協議について

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象

としない。

５．建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、　　同法第１８条に基づき再資源化

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに監督員に報告し、協議す

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

等完了報告書を提出すること。

ること。

注）　原則○印を適用する。

名称 取付高（ｍｍ）

取引用計器

引込開閉器

※

※

分電盤

タンブラスイッチ （一般）

〃 （身障者用）

コンセント （一般）

〃 （和室）

〃 （台上）

ブラケット （一般）

〃

〃

〃

（踊場）

（鏡上）

（浴室）

非常照明器具用遮断器

避難口誘導灯

廊下通路誘導灯

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

1,500（上端1,900以下）

1,300

2,000

1,800

900～1,000

300

200

150

2,100

2,500

150

天井高×0.9

1,200

1,500以上

1,000以下

壁掛型制御盤

手元開閉器

操作スイッチ・押ボタン

※

※

※

1,500

1,500(上端1,900以下)

1,300

室内端子盤

中間端子盤

保安器箱

壁掛位置ボックス

〃

（一般）

（和室）

※

※

※

※

300

1,500

天井高×0.9

※

300

200

壁掛形親時計

子時計

※

※

1,500(上端1,900以下)

天井高×0.9

壁掛形スピーカー

壁付音量調整器 ※

天井高×0.9

1,300

表示盤

壁付発信器

ブザー・ベル

押ボタン

〃

（一般）

（身障者用）

※

※

※

※

※

天井高×0.9

1,300

天井高×0.9

1,300

900～1,000

壁付インターホン

身体障害者用

壁付位置ボックス

〃

（一般）

（和室）

※

※

※

1,300

1,000

300

200

機器収容箱

テレビアウトレット

〃

（一般）

（和室）

※

※

※

※

1,500

300

200

受信機・副受信機

専用総合盤

発信器

ベル

消火栓・表示灯

試験器

※

※

※

800～1,500

2,300

2,100

1,500

ＬＰガス用

都市ガス用

※

※

300以内

300以内

機器取付高は、下表を標準とする。ただし、監督員の指示により変更することがある。

測点

地上‐上端

〃

床上‐中心

〃

〃

〃

〃

台上‐中心

床上‐中心

〃

鏡端‐中心

床上‐中心

‐

床上‐下端

床上‐上端

床上‐中心

〃

〃

床上‐下端

床上‐中心

〃

床上‐中心

〃

床上‐中心

〃

床上‐中心

〃

床上‐中心

〃

〃

〃

〃

床上‐中心

〃

〃

〃

床上‐中心

〃

〃

床上‐操作部

床上‐中心

〃

〃

〃

〃

床上‐上端

天井面‐下端

＜表－４＞　 発生材の処理等

＜表－５＞工事区分表

＜表－６＞機器取付高
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ただし、複数記載してある項目についての区分はその項目を必要とする施工者に適用する。

項　　　目 建 電 空 衛 昇 備　　考

躯　体　関　係

1.RC造（梁・壁

　・床）の貫通

　孔・開口部

貫通ｽﾘｰﾌﾞ材及び取付け

補強を要する型枠材及び取付け

補強を要しない型枠材及び取付け

貫通孔・開口部の墨出し

貫通孔・開口部の補強

ｽﾘｰﾌﾞ・型枠の穴埋め

2.S・SRC造

　・はり貫通口

S・SRC造貫通鋼管鋼管ｽﾘｰﾌﾞ・補強

使用されたｽﾘｰﾌﾞの穴埋め

予備ｽﾘｰﾌﾞの穴埋め

　基礎

3.設備機器の 建築設計図に記入のあるもの

室内の基礎（建築設計図に記入のないもの）

屋外・屋上の基礎

屋上基礎で押さえｺﾝにｱﾝｶｰしない軽微なもの

機器取付け用ｱﾝｶｰ・架台

屋内受水ﾀﾝｸ用の基礎

仕　上　げ　関　係

開口部の墨出し

電　気　関　係

そ　の　他（工事区分を特に間違えやすい項目）

各種配管配線作業用

各種配管配線作業用

二次側

一次側

小規模は監督員と協議

小規模は監督員と協議

衛生陶器は衛生設備

床はつり補修

流し台、ガス台

洗面化粧台

誘導標識

ガス漏れ警報器

機器納入

取付

機器納入

取付

機器納入、取付

連動スイッチ

誘導灯は電気設備

防火区画、防煙区画

防火区画、防煙区画

機器付属の制御盤以降の配管配線（接地線共）

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

機器と付属操作ｽｲｯﾁの取付け及び渡り配管配線

補強を用するﾎﾞｰﾄﾞの切り込み及び下地の補強

補強を用しないﾎﾞｰﾄﾞの切り込み

天井材の
取外し再取付

便所手洗い
カウンター

24H換気扇

湯沸器

上記以外
換気扇スイッチ

連動スイッチ

ガス漏れ火災警報設備
は電気設備

電気配管配線

軽鉄天井

　・壁下地

ガ
ス
警
報
器

火
　
災
　
報
　
知
　
器

動
　
　
力

　　下表資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

再 生 資 材 名 規 格 使 用 箇 所 再資源化施設名・所在地 備 考

盛土等に使用する発生土は、下表の工事からの建設発生土を利用すること。

発 注 機 関 工 事 名 発 生 場 所 施工会社名・連絡先 備 考

２．建設発生土の利用

３．建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土は、下表の場所に搬出すること。

受入工事名／施設名称

工事場所／施設所在地

連　　 　絡　 　　先

仮 置 場 所 の 有 無

備 考

４．建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下表の場所に搬出するものとし積算している。

搬出する廃棄物名

処 理 施 設 名 称

施 設 所 在 地

連 絡 先

備 考

屋上及び塔屋

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

図面番号

設計年月日 縮尺

図名

工事名称
管理

建築士

承 担設

認 当計

記　事 設計 E-02電灯設備　特記仕様書（２）

砂塚　秀知

一級建築士 登録第210565号

安田　幹広

2021年 9月 NS　 (A1)・NS　 (A3)

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事
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履歴履歴履歴履歴履歴履歴履歴 会社会社会社会社会社会社会社

株式株式株式株式株式株式株式
クレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプラン
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一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号
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片貝中学校片貝中学校片貝中学校片貝中学校片貝中学校片貝中学校片貝中学校

片貝保育所片貝保育所片貝保育所片貝保育所片貝保育所片貝保育所片貝保育所
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浅原神社浅原神社浅原神社浅原神社浅原神社浅原神社浅原神社

案内図　ＦＲＥＥ案内図　ＦＲＥＥ案内図　ＦＲＥＥ案内図　ＦＲＥＥ案内図　ＦＲＥＥ案内図　ＦＲＥＥ案内図　ＦＲＥＥ

主要地方道主要地方道主要地方道主要地方道主要地方道主要地方道主要地方道
長岡・片貝・小千谷線長岡・片貝・小千谷線長岡・片貝・小千谷線長岡・片貝・小千谷線長岡・片貝・小千谷線長岡・片貝・小千谷線長岡・片貝・小千谷線

浄照寺浄照寺浄照寺浄照寺浄照寺浄照寺浄照寺

至 長岡市(越路)方面至 長岡市(越路)方面至 長岡市(越路)方面至 長岡市(越路)方面至 長岡市(越路)方面至 長岡市(越路)方面至 長岡市(越路)方面

至 小千谷市街方面至 小千谷市街方面至 小千谷市街方面至 小千谷市街方面至 小千谷市街方面至 小千谷市街方面至 小千谷市街方面

工事場所：新潟県小千谷市片貝町8643番地工事場所：新潟県小千谷市片貝町8643番地工事場所：新潟県小千谷市片貝町8643番地工事場所：新潟県小千谷市片貝町8643番地工事場所：新潟県小千谷市片貝町8643番地工事場所：新潟県小千谷市片貝町8643番地工事場所：新潟県小千谷市片貝町8643番地

引込柱装柱図　引込柱装柱図　引込柱装柱図　引込柱装柱図　引込柱装柱図　引込柱装柱図　引込柱装柱図　
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入入入入入入入切切切切切切切
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財産責任分界点財産責任分界点財産責任分界点財産責任分界点財産責任分界点財産責任分界点財産責任分界点

支　線　３０　鋼撚線支　線　３０　鋼撚線支　線　３０　鋼撚線支　線　３０　鋼撚線支　線　３０　鋼撚線支　線　３０　鋼撚線支　線　３０　鋼撚線

軽量腕金　７５×７５×１８００×３．２軽量腕金　７５×７５×１８００×３．２軽量腕金　７５×７５×１８００×３．２軽量腕金　７５×７５×１８００×３．２軽量腕金　７５×７５×１８００×３．２軽量腕金　７５×７５×１８００×３．２軽量腕金　７５×７５×１８００×３．２

コネクタカバーコネクタカバーコネクタカバーコネクタカバーコネクタカバーコネクタカバーコネクタカバー

高圧ピン碍子（中実型）高圧ピン碍子（中実型）高圧ピン碍子（中実型）高圧ピン碍子（中実型）高圧ピン碍子（中実型）高圧ピン碍子（中実型）高圧ピン碍子（中実型）

水切りカバー水切りカバー水切りカバー水切りカバー水切りカバー水切りカバー水切りカバー

軽量腕金　７５×７５×１５００×３．２軽量腕金　７５×７５×１５００×３．２軽量腕金　７５×７５×１５００×３．２軽量腕金　７５×７５×１５００×３．２軽量腕金　７５×７５×１５００×３．２軽量腕金　７５×７５×１５００×３．２軽量腕金　７５×７５×１５００×３．２

軽量腕金　７５×７５×１５００×３．２軽量腕金　７５×７５×１５００×３．２軽量腕金　７５×７５×１５００×３．２軽量腕金　７５×７５×１５００×３．２軽量腕金　７５×７５×１５００×３．２軽量腕金　７５×７５×１５００×３．２軽量腕金　７５×７５×１５００×３．２

支線バンド支線バンド支線バンド支線バンド支線バンド支線バンド支線バンド

水切りカバー水切りカバー水切りカバー水切りカバー水切りカバー水切りカバー水切りカバー

コネクタカバーコネクタカバーコネクタカバーコネクタカバーコネクタカバーコネクタカバーコネクタカバー

軽量腕金　７５×４５×９００×３．２軽量腕金　７５×４５×９００×３．２軽量腕金　７５×４５×９００×３．２軽量腕金　７５×４５×９００×３．２軽量腕金　７５×４５×９００×３．２軽量腕金　７５×４５×９００×３．２軽量腕金　７５×４５×９００×３．２

ＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴ

コンクリート柱　１４ｍ－１９ｃｍ－３５０ｋｇコンクリート柱　１４ｍ－１９ｃｍ－３５０ｋｇコンクリート柱　１４ｍ－１９ｃｍ－３５０ｋｇコンクリート柱　１４ｍ－１９ｃｍ－３５０ｋｇコンクリート柱　１４ｍ－１９ｃｍ－３５０ｋｇコンクリート柱　１４ｍ－１９ｃｍ－３５０ｋｇコンクリート柱　１４ｍ－１９ｃｍ－３５０ｋｇ

新設ＰＡＳ　７．２ＫＶ　２００Ａ　ＤＧＲ付新設ＰＡＳ　７．２ＫＶ　２００Ａ　ＤＧＲ付新設ＰＡＳ　７．２ＫＶ　２００Ａ　ＤＧＲ付新設ＰＡＳ　７．２ＫＶ　２００Ａ　ＤＧＲ付新設ＰＡＳ　７．２ＫＶ　２００Ａ　ＤＧＲ付新設ＰＡＳ　７．２ＫＶ　２００Ａ　ＤＧＲ付新設ＰＡＳ　７．２ＫＶ　２００Ａ　ＤＧＲ付

撤去・新設ＬＡ　８．４ＫＶ×３撤去・新設ＬＡ　８．４ＫＶ×３撤去・新設ＬＡ　８．４ＫＶ×３撤去・新設ＬＡ　８．４ＫＶ×３撤去・新設ＬＡ　８．４ＫＶ×３撤去・新設ＬＡ　８．４ＫＶ×３撤去・新設ＬＡ　８．４ＫＶ×３

撤去・新設ＳＯＧ制御箱撤去・新設ＳＯＧ制御箱撤去・新設ＳＯＧ制御箱撤去・新設ＳＯＧ制御箱撤去・新設ＳＯＧ制御箱撤去・新設ＳＯＧ制御箱撤去・新設ＳＯＧ制御箱

積算電力計積算電力計積算電力計積算電力計積算電力計積算電力計積算電力計

撤去ＰＧＳ　７．２ＫＶ　２００Ａ　ＧＲ付撤去ＰＧＳ　７．２ＫＶ　２００Ａ　ＧＲ付撤去ＰＧＳ　７．２ＫＶ　２００Ａ　ＧＲ付撤去ＰＧＳ　７．２ＫＶ　２００Ａ　ＧＲ付撤去ＰＧＳ　７．２ＫＶ　２００Ａ　ＧＲ付撤去ＰＧＳ　７．２ＫＶ　２００Ａ　ＧＲ付撤去ＰＧＳ　７．２ＫＶ　２００Ａ　ＧＲ付

ＩＶ５．５ＩＶ５．５ＩＶ５．５ＩＶ５．５ＩＶ５．５ＩＶ５．５ＩＶ５．５

ＩＶ１４ＩＶ１４ＩＶ１４ＩＶ１４ＩＶ１４ＩＶ１４ＩＶ１４

ＥＬＡＥＬＡＥＬＡＥＬＡＥＬＡＥＬＡＥＬＡＥＡＥＡＥＡＥＡＥＡＥＡＥＡ

ＴＥＬ メタル　 　（ＦＥＰ３０）既存ＴＥＬ メタル　 　（ＦＥＰ３０）既存ＴＥＬ メタル　 　（ＦＥＰ３０）既存ＴＥＬ メタル　 　（ＦＥＰ３０）既存ＴＥＬ メタル　 　（ＦＥＰ３０）既存ＴＥＬ メタル　 　（ＦＥＰ３０）既存ＴＥＬ メタル　 　（ＦＥＰ３０）既存

Ｅ－０３Ｅ－０３Ｅ－０３Ｅ－０３Ｅ－０３Ｅ－０３Ｅ－０３

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事



会社会社会社会社会社会社会社

株式株式株式株式株式株式株式
クレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴履歴履歴履歴履歴履歴履歴
図名図名図名図名図名図名図名

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知

安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広

管理管理管理管理管理管理管理

建築士建築士建築士建築士建築士建築士建築士

設計設計設計設計設計設計設計

一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号

設計設計設計設計設計設計設計

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月
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（電力会社）（電力会社）（電力会社）（電力会社）（電力会社）（電力会社）（電力会社）
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東北電力東北電力東北電力東北電力東北電力東北電力東北電力

E-AE-AE-AE-AE-AE-AE-A

14141414141414

E-AE-AE-AE-AE-AE-AE-A

5.55.55.55.55.55.55.5

ＬＡ×３ＬＡ×３ＬＡ×３ＬＡ×３ＬＡ×３ＬＡ×３ＬＡ×３
8.4KV2500A8.4KV2500A8.4KV2500A8.4KV2500A8.4KV2500A8.4KV2500A8.4KV2500A

PGSPGSPGSPGSPGSPGSPGS
7.2KV200A7.2KV200A7.2KV200A7.2KV200A7.2KV200A7.2KV200A7.2KV200A
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※仮設校舎用電源として動力Ｐ１０８回路を使用する。※仮設校舎用電源として動力Ｐ１０８回路を使用する。※仮設校舎用電源として動力Ｐ１０８回路を使用する。※仮設校舎用電源として動力Ｐ１０８回路を使用する。※仮設校舎用電源として動力Ｐ１０８回路を使用する。※仮設校舎用電源として動力Ｐ１０８回路を使用する。※仮設校舎用電源として動力Ｐ１０８回路を使用する。
電灯電源はＭＣＣＢ３Ｐ２２５/１５０Ａを増設し工事完成後撤去する。電灯電源はＭＣＣＢ３Ｐ２２５/１５０Ａを増設し工事完成後撤去する。電灯電源はＭＣＣＢ３Ｐ２２５/１５０Ａを増設し工事完成後撤去する。電灯電源はＭＣＣＢ３Ｐ２２５/１５０Ａを増設し工事完成後撤去する。電灯電源はＭＣＣＢ３Ｐ２２５/１５０Ａを増設し工事完成後撤去する。電灯電源はＭＣＣＢ３Ｐ２２５/１５０Ａを増設し工事完成後撤去する。電灯電源はＭＣＣＢ３Ｐ２２５/１５０Ａを増設し工事完成後撤去する。

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事
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一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

注記

動力回路

分岐開閉器

１）主開閉器一次側端子は、電線ｻｲｽﾞに適した端子を設けること。

動力回路（厨房機器）

主幹回路

電気方式

回路

番号

分岐

開閉器

容量

(VA)
負荷名称

盤名称

備　考
主幹回路

電気方式

回路

番号

分岐

開閉器

容量

(VA)
負荷名称 備　考

主幹回路

電気方式

回路

番号

分岐

開閉器

容量

(VA)
負荷名称 備　考

ED

ET

盤型式

M2P50/20

M1P50/30

E2P50/20

MCCB2P50AF/20AT

ELCB2P50AF/20AT

M1P50/20

照明回路

ｺﾝｾﾝﾄ回路

AC100V回路

AC100V回路AC200V回路

AC200V回路

AC200V回路

AC200V回路

指定色塗装 盤名称 盤型式 指定色塗装 盤名称 盤型式 指定色塗装

合　計 ＫＶＡ

１

２ M1P 50/20

３ M1P 50/20

４

５

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

MCCB1P50AF/20AT

MCCB1P50AF/30AT

付加機器

　　Mg：電磁接触器取付

　　COS：切替

　　RT：ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ（電源種別毎に設置）

　　Rn：ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ・・・ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁにて点滅する。

　　WH：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・検定付

E3Pm/n ELCB3PmAF/nAT

M3P100/100 MCCB3P100AF/100AT

M1P100/100 Ｌ－２

Ｌ－３

14,606

19,593

ａ

ｂ

M2P 50/20 300

150

自火報受信機

機械警備

M1P100/100

M2P 50/20

Ａ M2P 50/30

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

NT×32

1,158

1,107

1,560

1,560

683

864

1,028

540

784

930

1,200

1,415

735

1,268

800

1,000

700

1,240

600

600

600

300

300

800

500

1,070

60

校長室　照明換気扇

会議室　照明換気扇

職員室　照明

職員室　照明

職員室湯沸室　照明換気扇

保健室　照明換気扇

用務員室他照明換気扇

廊下　照明

トイレ・印刷室他照明換気扇

階段-1　照明

ホール・昇降口照明

ホール・昇降口照明

トイレ他照明換気扇

物置・階段-2　照明

会議室・校長室コンセント

職員室コンセント

職員室コンセント

保健室他コンセント

用務員室他コンセント

印刷室コンセント

印刷室コンセント

職員湯沸かしコンセント

職員湯沸かしコンセント

ホール・昇降口コンセント

暖房用コンセント

屋外放送端子箱

Ｌ－１ 壁掛け埋込型　

線　　種

電　　圧

相　　線

回　　路

回路番号

ﾌﾞﾚｰｶｰ

AC

1φ3W

100/200

L101

MCCB3P

ｻｲｽﾞ

F/A

IV

150

F/A

ﾌﾞﾚｰｶｰ

400/300

225/150

ELCB3P

２３．７３２

線　　種

電　　圧

相　　線

回　　路

回路番号

合　計 ＫＶＡ

ﾌﾞﾚｰｶｰ

AC

1φ3W

100/200

ｻｲｽﾞ

F/A

L102

線　　種

電　　圧

相　　線

回　　路

回路番号

ﾌﾞﾚｰｶｰ

AC

1φ3W

100/200

ｻｲｽﾞ

F/A

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

IV

　38

ELCB3P

100/100

１

２

３

４

５

６

７

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

８

９

10

11

12

13

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

1,418

1,480

1,326

908

1,120

1,740

744

1,350

800

800

600

1,320

1,000

資料室・普通教室　照明換気扇

普通教室　照明

普通教室・トイレ　照明換気扇

廊下他　照明換気扇

図書室　照明

図書室　照明

図書準備室　照明換気扇

図書室　照明

資料室・普通教室コンセント

普通教室コンセント

普通教室他コンセント

普通教室他暖房用コンセント

図書室コンセント

NT×20

線　　種

電　　圧

相　　線

回　　路

回路番号

合　計 ＫＶＡ

ﾌﾞﾚｰｶｰ

AC

1φ3W

100/200

ｻｲｽﾞ

F/A

線　　種

電　　圧

相　　線

回　　路

回路番号

ﾌﾞﾚｰｶｰ

AC

1φ3W

100/200

ｻｲｽﾞ

F/A

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

IV

　38

ELCB3P

100/100

１

２

３

４

５

６

７

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

８

９

10

11

12

13

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

Ｌ－２ 壁掛け埋込型　 Ｌ－３ 壁掛け埋込型　

L103

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20 予備

M1P 50/20 予備

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

家庭科教室　照明1,040

840

1,480

1,326

908

957

900

1,425

617

1,200

700

600

600

900

700

750

750

750

800

600

1,430

260

60

家庭科教室　照明換気扇

特別活動教室　照明

普通教室・トイレ　照明換気扇

廊下他　照明換気扇

視聴覚教室　照明換気扇

視聴覚教室　照明

視聴覚教室　照明

視聴覚準備室　照明換気扇

視聴覚教室コンセント

視聴覚準備室コンセント

家庭科教室コンセント

家庭科教室コンセント

家庭科教室コンセント

家庭科教室コンセント

家庭科教室コンセント

家庭科教室コンセント

家庭科教室コンセント

普通教室コンセント

普通教室他コンセント

暖房用コンセント

高置水槽凍結防止帯

ＴＶ－５

既存電灯盤結線図

NT×26

Ｄ 5,000

予備

予備

予備

会議室　エアコン

リフト・ポンプ室他コンセント

Ｌ２スイッチ200

予備29

30

31

32

ＡＣ集中リモコン

端子盤

副受信機

14

15

16

17

18

19

20

外　灯

コンピュータ教室－１

コンピュータ教室－１

コンピュータ教室－１

コンピュータ教室－１

コンピュータ教室－１

ＨＵＢボックス

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

100

200

１９．９０６

24 200 ＨＵＢボックス

１９．７９３

Ｅ－０５

NS　 (A1)・NS　 (A3)

※盤扉・内部機器撤去

※盤扉・内部機器撤去※盤扉・内部機器撤去

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

注記

動力回路

分岐開閉器

１）主開閉器一次側端子は、電線ｻｲｽﾞに適した端子を設けること。

動力回路（厨房機器）

主幹回路

電気方式

回路

番号

分岐

開閉器

容量

(VA)
負荷名称

盤名称

備　考
主幹回路

電気方式

回路

番号

分岐

開閉器

容量

(VA)
負荷名称 備　考

主幹回路

電気方式

回路

番号

分岐

開閉器

容量

(VA)
負荷名称 備　考

ED

盤型式

M2P50/20

M1P50/30

E2P50/20 ELCB2P50AF/20AT

M1P50/20

照明回路

ｺﾝｾﾝﾄ回路

AC100V回路

AC100V回路AC200V回路

AC200V回路

AC200V回路

AC200V回路

指定色塗装 盤名称 盤型式 指定色塗装 盤名称 盤型式 指定色塗装

合　計 ＫＶＡ

MCCB1P50AF/20AT

MCCB1P50AF/30AT

付加機器

　　Mg：電磁接触器取付

　　COS：切替

　　RT：ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ（電源種別毎に設置）

　　Rn：ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ・・・ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁにて点滅する。

　　WH：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・検定付

E3Pm/n ELCB3PmAF/nAT

M3P100/100 MCCB3P100AF/100AT

M1P100/100 Ｌ－２

Ｌ－３

ａ

ｂ

M2P 50/20 300

150

自火報受信機

機械警備

M1P100/100

M2P 50/20

M2P 50/30

M2P 50/20

Ｌ－１ 壁掛け埋込型　

線　　種

電　　圧

相　　線

回　　路

回路番号

ﾌﾞﾚｰｶｰ

AC

1φ3W

100/200

L101

MCCB3P

ｻｲｽﾞ

F/A

150

F/A

ﾌﾞﾚｰｶｰ

400/300

225/150

ELCB3P

線　　種

電　　圧

相　　線

回　　路

回路番号

合　計 ＫＶＡ

ﾌﾞﾚｰｶｰ

AC

1φ3W

100/200

ｻｲｽﾞ

F/A

L102

線　　種

電　　圧

相　　線

回　　路

回路番号

ﾌﾞﾚｰｶｰ

AC

1φ3W

100/200

ｻｲｽﾞ

F/A

　38

ELCB3P

100/100

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

線　　種

電　　圧

相　　線

回　　路

回路番号

合　計 ＫＶＡ

ﾌﾞﾚｰｶｰ

AC

1φ3W

100/200

ｻｲｽﾞ

F/A

線　　種

電　　圧

相　　線

回　　路

回路番号

ﾌﾞﾚｰｶｰ

AC

1φ3W

100/200

ｻｲｽﾞ

F/A

　38

ELCB3P

100/100

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

Ｌ－２ 壁掛け埋込型　 Ｌ－３ 壁掛け埋込型　

L103

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

600

視聴覚教室コンセント

予備

14

15

16

17

18

19

20

24

EM-IC

ET

EM-IC EM-IC

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

電灯盤改修結線図

を取付の事。 を取付の事。
Ｗ５５０×Ｗ１１００×Ｄ６５Ｗ５００×Ｗ８００×Ｄ６５

を取付の事。
Ｗ１０００×Ｗ１２００×Ｄ６５

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1,000

600

800

29

30

31

32

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

MCCB2P50AF/20AT 100vは1E型校長室・会議室　照明換気扇

職員室湯沸室　照明換気扇

保健室・更衣室　照明換気扇

トイレ・印刷室他照明換気扇

廊下・ホール　照明

ポーチ・昇降口・トイレ他　照明換気扇

階段　照明

856

827

427

491

654

511

資料室・コンピュータ教室　照明換気扇

普通教室　照明換気扇

図書室・準備室　照明換気扇

廊下・トイレ　照明換気扇

家庭科教室　照明換気扇

普通教室　照明換気扇

視聴覚室・準備室　照明換気扇

廊下・トイレ　照明換気扇

1,031

1,471

1,165

714

944

1,471

1,127

714

637

600 校長室・会議室コンセント

扉交換、２重壁用の次枠

扉交換、２重壁用の次枠 扉交換、２重壁用の次枠

会議室コンセント400

職員室コンセント

職員室コンセント

500

　500

情報システム盤内機器

情報システム盤盤内機器

　500

500

ルーターコンセント　100

Ｌ３スイッチ情報機器400

教務情報機器

職員室電気温水器1,100

1,200 職員室ＩＨヒーター

職員室コンセント

400 職員室インターホン・電気錠・コンセント

保健室コンセント300

730 保健室洗濯機他コンセント

湯沸室洗濯機コンセント400

湯沸室・管理員室コンセント

印刷室コンセント400

職員男女便所コンセント990

1,100 水飲み場電気温水器

玄関・ホールコンセント800

配膳室・ポンプ室他コンセント800

580 児童便所・物置・牛乳保冷庫コンセント

多目的便所コンセント1,155

200 Ｌ２スイッチ

33 暖房機コンセント999

M2P 50/2034 100

M2P 50/20 10035 服受信機

予　備M2P 50/20

予　備M2P 50/20

予　備M2P 50/20

予　備M2P 50/20

予　備M2P 50/20

予　備M2P 50/20

予　備M2P 50/20

36

37

38

39

40

41

42

資料室コンセント　400

コンピュータ教室コンセント　500

パワーアップ室-4コンセント600

普通教室-1コンセント　600

パワーアップ室-1コンセント600

図書準備室コンセント500

図書室コンセント700

便所・配膳室コンセント　660

暖房機コンセント1,332

M2P 50/20 予備

M2P 50/20 予備

M2P 50/20 予備

M2P 50/20 予備

M2P 50/20 予備

M2P 50/20 予備

21

22

23

24

25

26

普通教室-3コンセント600

パワーアップ室-2コンセント600

普通教室-2コンセント600

視聴覚準備室コンセント　400

視聴覚準備室コンセント800

　500

400 視聴覚室コンセント

家庭科教室調理台

600 家庭科教室調理台

600 家庭科教室調理台

600 家庭科教室調理台

600 家庭科教室調理台

600 家庭科教室調理台

600 家庭科教室調理台

600 家庭科教室調理台

600 家庭科教室調理台

600 家庭科教室調理台

予備

予備

998 家庭科教室コンセント

400 家庭科教室洗濯機コンセント

660 便所・配膳室コンセント

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

M2P 50/20

25

26

27

28

29

30

30

32

33

34

1,100

400 ＨＵＢボックス

60 ＴＶ－５

260 高架水槽凍結防止ヒーター

予備

予備

予備

Ｅ－０６

NS　 (A1)・NS　 (A3)

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

端子盤・屋外コンセント

暖房機コンセント1,332

１８．７０６

18.706

16.773

１ 1,120 管理員室ＡＣ

２２．７７

ＨＵＢボックス

1,100

400

予備

予備

予備

予備

予備

１１．７７３

水飲み場電気温水器（将来用）

水飲み場電気温水器（将来用）
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一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

５２

Ｂ（ＯＮ－ＯＦＦ） Ｌ回路

Ｃ

（注．６）

Ｃ

（注．６）

５２

ＥＦ

ＣＴ

Ｂ（ＯＮ－ＯＦＦ）

６

４２

Ｙ回路

Ｂ（ＯＮ－ＯＦＦ）

ＣＯＳ（手－切－遠） Ｂ（ＯＮ－ＯＦＦ）

Ｂ（ＯＮ－ＯＦＦ）

ＣＯＳ（手－切－自又は連） 無電圧接点

２Ｌ　→　Ｌ回路

２Ｙ　→　Ｙ回路

３Ｌ　→　Ｌ回路

３Ｙ　→　Ｙ回路

～

Ｂ（ＳＴＯＰ）

～

ＬＦ

２８Ｘ

無電圧接点

無電圧接点

運転表示灯

Ｂ（ＯＮ－ＯＦＦ）

１Ｘ

故障又は水位表示灯

発停操作対象機器

Ｃ

（注．６）

警報用無電圧接点（５１Ｘ，３０Ｘ，ｅｔｃ）
（注．１０）

（注記）

　１．　　基本回路図は代表的部分を示しているものであり、詳細に付いては結線図項目表による。

　２．　　主幹部分には電源表示灯を設けること。

　３．　　分岐遮断器の定格電流が１５Ａを越える場合は、制御回路用ヒュース゛を設けること。

　４．　　電流計は原則として、電動機の電流値が２０Ａを越えるものは、変流器付とする。

　５．　　基本回路図のＬ又はＹ回路の部分は、１Ｌおよび１Ｙに準ずるものとする。

　６．　　基本回路図記号で末尾にＣのあるものは、低圧進相コンテ゛ンサー付とする。

　７．　　動力制御盤の操作制御欄の防災停止とは、外部信号（ＤＣ２４Ｖによる常時有電圧・非常時無電圧）

　　　により、火災発生時に当該機器を停止させることを示す。

　８．　　監視制御欄は、当該機器が監視制御対象になっていることを示し、項目に従って６Ｂ～６Ｄに対

　　　応する回路を組み込むこと。

　９．　　備考欄の　→　は、連動又はインターロックを示す。

１０．　　動力制御盤の警報回路の場合は不要。

１Ｌ

名称 記号 回 　　　　　　路 　　　　　　図

Ｓ１

動　　力　　基　　本　　回　　路

１Ｙ

２Ｌ

２Ｙ

３Ｌ

３Ｙ

６Ａ

６Ｂ

６Ｃ

６Ｄ

６Ｅ

Ｍ　　ＭＣＣＢ

Ｅ　　ＥＬＣＢ

ＭＭ　ＭＭＣＢ

ＭＥ　ＭＥＬＣＢ

　　　　ＡＦ／ＡＴ

主　　幹

回路構成

盤 名 称

盤 形 式

電源種別

他

容　量 備　　　考

分岐遮断器

機器記号

又は

回路記号

（ＫＷ）

回路図

機　器　名　称 基　本

記　号

手

動

遠

方

自

動

連

動

試

験

自

動

交

互

自

動

交

互

同

時

防

災

停

止

操 作 制 御 表 示

運

転

停

止

故

障

水

位

警

報

動 力 制 御 盤

表 示操 作

発

停

運

転

故

障

水

位

監 視 制 御

電
　
源
　
送
　
り

手
　
動

手
　
動
　
　
　
遠
　
方

手
動
　
　
自
動
（
連
動
）

警
　
報

異
状
表
示

運
転
表
示

発
停
操
作

液
面
検
出

Ｅ３Ｐ　３０／１０

（自立形）

P101

Ｓ１

３φ３Ｗ ２００Ｖ

Ｍ３Ｐ

校舎ポンプ盤

IV14°×3 １００／６０

揚水ポンプ

揚水ポンプ

揚水ポンプ

揚水ポンプ

フランジヒーター１・２

フランジヒーター３・４

滅菌機

予備

調理動力盤

リフト

シャッター

2.20

2.20

2.20

2.20

0.20

 0.40

 0.40

2.15

1.50

0.25

Ｅ３Ｐ　３０／２０

Ｅ３Ｐ　３０／２０

Ｅ３Ｐ　３０／２０

Ｅ３Ｐ　３０／２０

Ｅ３Ｐ　３０／１０

Ｅ３Ｐ　３０／１０

Ｅ３Ｐ　３０／１０

Ｍ３Ｐ　３０／３０

Ｅ３Ｐ　３０／３０

Ｅ３Ｐ　３０／３０

Ｓ１

Ｓ１

３Ｌ

３Ｌ

３Ｌ

３Ｌ

１Ｌ

１Ｌ

１Ｌ

１Ｌ

３φ３Ｗ ２００Ｖ

Ｍ３Ｐ

１

２

３

４

５

１００／７５

Ｅ３Ｐ　３０／３０ Ｓ１

Ｅ３Ｐ　３０／３０ Ｓ１

Ｅ３Ｐ　３０／３０ Ｓ１

Ｅ３Ｐ　３０／３０ Ｓ１

Ｅ３Ｐ　３０／３０ Ｓ１

Ｅ３Ｐ　３０／３０ Ｓ１

（壁掛形）

P10５

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

空調設備開閉器盤－１

Ｅ－０７

※取外し再取付

３φ３Ｗ ２００Ｖ

Ｍ３Ｐ

１

２

３

４

５

空調設備開閉器盤－２

（屋外壁掛形）

P106

１００／１００

６

ＥＭ－ＣＥＴ３８°

※取外し再取付

Ｅ３Ｐ　３０／３０ Ｓ１

Ｅ３Ｐ　３０／３０ Ｓ１

Ｅ３Ｐ　３０／３０ Ｓ１

Ｅ３Ｐ　３０／３０ Ｓ１

Ｅ３Ｐ　３０／３０ Ｓ１

Ｅ３Ｐ　３０／３０ Ｓ１

Ｅ３Ｐ　３０／３０ Ｓ１

⇒

１００／１００
取替

３階　視聴覚教室－１

３階　視聴覚教室－２

２階　図書準備室

３階　家庭科教室ー１

３階　家庭科教室ー２

６

７ ２階　図書室－２

２階　図書室－１ 予備回路使用

ブレーカー増設

3.53

3.53

3.53

3.53

5.38

5.38

1.23

２階　パワーアップ室－４

３階　普通教室－３

２階　普通教室－１

３階　パワーアップ室－２

２階　パワーアップ室－１

３階　普通教室－２

5.96

5.96

5.96

5.96

5.96

5.96

動力盤改修結線図

撤　去

撤　去

Ｓ１ＰＷ－１　揚水ポンプ 4.40 Ｅ３Ｐ　５０／４０ ブレーカー増設受水槽・高架水槽電極・一括警報用端子台増設

３φ３Ｗ ２００Ｖ

消火栓ポンプ分岐盤

（屋内壁掛形）

ＦＰ３０°－３Ｃ

※２種耐火分電盤

ＴＢ３Ｐ

１

２

Ｓ１

Ｓ１

消火栓ポンプ

ジョッキーポンプ

7.50

1.50

Ｍ３Ｐ１００／１００

Ｍ３Ｐ　３０／３０

※改造

※改造

※新設

P104

NS　 (A1)・NS　 (A3)

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

屋内キュービクル

校舎ポンプ盤

開閉器盤

Ｐ

Ｈ

Ｐ

Ｈ

Ｈ Ｈ

６ＫＶＣＶＴ３８°（ＦＥＰ８０）

ＣＶ３．５°－２Ｃ

ＣＶＶ２°－２Ｃ　（ＦＥＰ５０）

以上引込柱より

LF-4

LF-4

3

3

2

2

2

2

２．０×１３（ＨＩＶＥ２８）

６０°×３　Ｅ１４°　（６３）　Ｌ１０２

１４°×３　Ｅ８°　　（３１）　Ｐ１０３

以上体育館棟へ

以上北校舎棟へ

６０°×３　Ｅ１４°（ＰＥ５４）　Ｌ１０３

ＣＶＶ２°－５Ｃ（ＰＥ２８）

以上北校舎棟高置水槽へ

（ ４× ４× ２）

（ ６× ６× ４）

（ ５× ５× ４）

（ ３×３ ×２ ）

（５ ×５ ×３ ）

Ｌ－１

ＥＭ－ＣＥ３．５°－３ＣＥ１．６３

３

４ ５

ＣＶＶ２°－２Ｃ（ＰＥ２２）　ＨＧＲ

ＥＭ－ＣＥ３．５°－３ＣＥ１．６×２４ ５

空調設備開閉器盤－２

空調設備開閉器盤－１

ＣＶＴ３８°（３１）Ｐ１０７

１４°×３Ｅ５．５°（３１）Ｌ１０４調理室電灯盤

１４°×３Ｅ５．５°（３１）Ｐ１０１調理室動力盤

（６× ６× １１ ）

ＰＢ１５０×１５０×１００ＺｎＷＰ

M

電動シャッター

註記

１．記入なき配線は下記による。
２

３

２．図中シンボルは下記による。

Ｐ

Ｈ

LF-4

（６×６×１１）

揚水ポンプ

フランジヒーター

プルボックスＳＳ６００×６００×１１００Ｃ

（６×６×４） プルボックスＳＳ６００×６００×４００Ｃ

（５×５×４） プルボックスＳＳ５００×５００×４００Ｃ

（５×５×３） プルボックスＳＳ５００×５００×３００Ｃ

（４×４×２） プルボックスＳＳ４００×４００×２００Ｃ

（３×３×２） プルボックスＳＳ３００×３００×２００Ｃ

アウトレットボックス１０２×１０２×４４Ｃ

３．図中太線は工事対象を示し、細線は工事対象外を示す。

　　　　　　は撤去を示し、　　　　は取外し再取付を示す。再

Ａ・Ｄ

Ｂ

再

再

再 ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ×２（ＶＥ３６）×３

ＬＦ －４
（ ３× ３× ２）

S

Ｌ

再

再

再 再

再

避雷導線２．０×１３（ＨＩＶＥ２８）

測定端子箱新設

ＥＭ－ＣＥＥ２°－５Ｃ（既存２５）

ＥＭ－ＣＥＴ２２°Ｐ１０６

ＥＭ－ＣＴ３８°Ｅ１４°Ｐ１０６

ＥＭ－ＣＥＥ２°－４Ｃ×２（既存ＰＥ２８）

ＥＭ－ＣＥＥ２°－４Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２°－４Ｃ

幹線及び動力設備　改修１階平面図

S

開閉器盤ＥＬＣＢ３Ｐ２０Ａ新設

消火栓ポンプ盤

ＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ（ＨＩＶＥ２２）

ＥＭ－ＣＥ２°－４Ｃ（既存管路）

ＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ（既存管路）

７２６ １

２ ＥＭ－ＣＥ３．５°－３ＣＥ１．６×２１

６ ７ ＥＭ－ＣＥ５．５°－３Ｃ×２

　新規接地線はＥＭ－ＩＥとする。

２１

６ ７ ＥＭ－ＣＥ５．５°－３ＣＥ１．６（ＨＩＶＥ２２）×２

ＣＶＶ２°－２Ｃ×３　既存

ＣＶＶ２°－１２Ｃ　　既存

コアー貫通処理１００ΦＬ４００

※既存電灯盤Ｌ－１の扉交換及び２重壁用の次枠（Ｗ１０００×Ｗ１２００×Ｄ６５）を取付の事。

ＰＷ－１制御盤

ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＣＥＥ２°－３Ｃ　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＣＥＥ２°－４Ｃ　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＣＥＥ２°－５Ｃ　（ＰＦ１６）

１

２

消火栓ポンプ分岐盤
１

ＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ　　　（ＰＦ２２）２

ＥＭ－ＦＰ－Ｃ２２°－３ＣＥ８°（Ｆ２３８）

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

ＦＰ３０°－３ＣＥ５．５°（５１）Ｐ１０４

１５０°×３　Ｅ２２°　（７５）　Ｌ１０１

６０°×３　Ｅ１４°　　（６３）　Ｌ１０２

ＣＶＶ２°－２Ｃ　　　　（１９）　ＬＧＲ

６０°×３　Ｅ１４°　　（６３）　Ｌ１０３

１４°×３　Ｅ５．５°　（３１）　Ｐ１０１

１４°×３　Ｅ５．５°　（３１）　Ｌ１０４

ＣＶ１４°－３Ｃ　　　　　　　　　Ｐ１０2

１４°×３　　　　　　　　　　　　Ｐ１０1

１４°×３　Ｅ８°　　　（３９）　Ｐ１０３

ＦＰ３０°－３ＣＥ５．５°（５１）Ｐ１０４

ＣＶＶ２°－１２Ｃ+２Ｃ×２（５１）　警報

１５０°×３　Ｅ２２°　（７５）　Ｌ１０１

６０°×３　Ｅ１４°　　（６３）　Ｌ１０２

１４°×３　Ｅ８°　　　（３１）　Ｐ１０３

６０°×３Ｅ１４°（６３）　Ｌ１０３

１４°×３Ｅ５．５°（３１）Ｐ１０１

ＣＶＶ２°－１２Ｃ　（３１）　警報

ＥＭ－ＩＥ２．０×３Ｅ１．６（既存２５）　シャッター

ＣＶ１４°－３Ｃ　Ｐ１０２

ＥＭ－ＣＥＴ２２°Ｐ１０５

ＦＰ３０°－３ＣＥ５．５°（５１）Ｐ１０４

ＣＶＶ２°－２Ｃ　　　　　（１９）　警報

１５０°×３　Ｅ２２°（７５）Ｌ１０１

ＣＶ１４°－３Ｃ　Ｐ１０２

既存接地埋設表示板

ＥＭ－ＩＥ２．０×３　Ｅ２．０（既存２５）

電極保持器４Ｐ（機械設備工事）

３８°×３Ｅ８°（５１）×２

ＰＢ２００×２００×２００ＺｎＷＰ新設

ＰＢ２００×２００×２００ＺｎＷＰ

ＥＭ－ＣＥ３．５°－３ＣＥ１．６（ＶＥ２２）×２

受信機

Ｅ－０８

+280
▽

+850
▽

+1000
▽

+900
▽

+800
▽

+150
▽

+460
▽

+900
▽

±0
▽

有効 90 0

1

5

1

5
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0
4,

25
0

2,
50

0
4,

25
0
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0

2,000 7,0001,000
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0
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0
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50

0
3,
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0
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0
1,

40
0

70
0

2,
50

0
4,

00
0
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00

0
7,
50

0
2,
00

0
2,
00

0
2,
50

0
7,

50
0

22
,5

00
4,
00

0

5,
00

0
7,
50

0
2,
00

0
2,
00

0
7,

50
0

2,
50

0

22
,5

00
4,
00

0

7,300 2,4802,520900 2,800 3,7755,075 4,6002,1002,9003,325 14,525

7,000 9,000 5,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000 2,5005,935 1,565

52,000 3,000 10,000

75300 175150 300300 300

3,100

100

4,500 2,500 4,500 4,500 759,000

7,000 9,000 5,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000

52,000

60
0

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

９８７６５４３２１ １０

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

ＰＳ

保健室

押入

倉庫

印刷室

ボイラー室
廊下 足洗場 足洗場

物置

電気室

陳列ケース

職員室校長室会議室

掲示板

屋内消火栓

EXP.J

EXP.J

EXP.J

調理室棟

調理室

調理員休憩室

風除室

EXP.J

ホール

職員玄関

ブロアー室

ポーチ
足洗場

屋内消火栓

ＤＷ
Ａ階段

女子更衣室

男子更衣室

管理員室
湯沸室

女子便所男子便所男子便所女子便所

ＰＳ新設：
多目的便所

マグネット掲示板

掲示板

マグネット掲示板

掲示板

受水槽

（内部機器撤去）

児童玄関

Ｂ階段

廊下

配膳室

ポンプ室

廊下

ポンプ室

凡例

改修部分

既存部分



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

Ｌ－２

４１ ２ ３ ５ ６

ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ×２（ＶＥ３６） ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ×２（ＶＥ３６）×２

ＣＶ８°－３ＣＥ２．０

再

再 ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ×２（ＶＥ３６）×３

ＰＢ２００×２００×２００ＶＥＷＰ

再再
ＰＢ１５０×１５０×１００ＺｎＷＰ

ＣＶ８°－３ＣＥ２．０（ＶＥ２８）

再

再

ＥＭ－ＣＥＥ２°－５Ｃ（既存２５）

幹線及び動力設備　改修２階平面図

避雷導線２．０×１３（ＨＩＶＥ２８）

避雷導線２．０×１３（ＨＩＶＥ２８）

※既存電灯盤Ｌ－２の扉交換及び２重壁用の次枠（Ｗ５５０×Ｗ８００×Ｄ６５）を取付の事。

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

ＥＭ－ＩＥ２．０×３　Ｅ２．０（既存２５）

Ｅ－０９

凡例

既存部分

改修部分

1
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00
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00
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7,140 9,000 9,000 8,7209,000 3,9252,340 2,875

7,000 9,000 5,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000

52,000

75 300300

4,54516,000 4,4555,075 3,925 4,600

7,000 9,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000 2,5005,935 1,5655,000

52,000 3,000 10,000
7,
50

0
2,
50

0

7,
19

0
2,

81
0

31
0

2,
50

0

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

１４１３１２１１１０９８７６５４３２１

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

風除室

ポーチ屋根

資料室

Ｂ階段ＰＳ

男子便所女子便所

図書室 図書準備室

廊下

Ａ階段

廊下屋根

EXP.J

便所屋根

ポンプ室屋根

配膳室

調理室棟屋根

屋内消火栓
水飲場

屋内消火栓

ＰＳ

体育館棟

DRφ80

DRφ80

DRφ80

ＤＷ

EXP.J

コンピューター室 パワーアップ室（４） 普通教室（１） パワーアップ室（１）

廊下

開閉器ＭＣＣＢ３Ｐ３０Ａ再

S

（内部機器新設）

３８°×３Ｅ８°（５１）

３８°×３Ｅ８°（５１）×２

１階よりＣＶ１４°－３Ｃ　Ｐ１０２



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

リフト制御盤

B

ＥＭ－ＣＥＥ２°－５Ｃ（既存２５）

ＥＭ－ＣＥＥ２°－５Ｃ（既存２５）

ＥＭ－ＣＥＥ２°－５Ｃ（既存２５）

ＥＭ－ＣＥＥ２°－５Ｃ（既存２５）

Ｌ－３

既存幹線及び動力設備　改修３階平面図

避雷導線２．０×１３（ＨＩＶＥ２８）

避雷導線２．０×１３（ＨＩＶＥ２８）

※既存電灯盤Ｌ－３の扉交換及び２重壁用の次枠（Ｗ５５０×Ｗ１１００×Ｄ６５）を取付の事。

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

ＥＭ－ＩＥ２．０×３　Ｅ２．０（既存２５）

Ｅ－１０

凡例

既存部分

改修部分

1

5

10

12

1 5

2 0

2 4

1 5

2 0

2 4

1

5

1 0

1 2

3,
50

0
1,
90

0
1,

40
0

70
0

2,
50

0
7,
50

0

140 140 140 140 75

9,000 8,7209,000 3,9252,340 2,87516,140

7,000 9,000 5,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000

52,000

30030075140

4,5454,4553,925 4,60016,140 4,935

7,000 9,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,0005,000

52,000
5,

00
0

7,
50

0
2,
50

0
7,

50
0

2,
00

0
2,
00

0

22
,5

00
4,
00

0

5,
00

0
7,
50

0
2,

00
0

2,
00

0
7,

50
0

2,
50

0

22
,5

00
4,
00

0

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

１０９８７６５４３２１

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

ＰＳ

男子便所女子便所家庭科教室

Ｂ階段ＰＳ

配膳室
Ａ階段

準備室

視聴覚教室

廊下

掲示板

水飲場
屋内消火栓屋内消火栓

掲示板 掲示板

ＤＷ

普通教室（３） パワーアップ室（２） 普通教室（２）

廊下

（内部機器新設）

３８°×３　Ｅ８°（５１）



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

1,000

7,0006,000 3,000 9,0005,0004,000

13
,1

70

3,
84

0
3,
84

0
3,

84
0

10
055
0

10
055
0

3,
80

0
1,
00

0
3,

15
0

7,
60

0

3,
80

0
55

0

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

7,500 7,5002,500

1,2001,000

3,
84

0
3,
84

0
3,

84
0

10
055
0

1,
00

0

13
,1

70

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

52,000 17,500

７ ６ ５ ４ ３ ２ １
西側立面図

ＣＤ Ｂ ＡＥＦ 南側立面図

5
,
4
50

2
,
0
00

4
5
0

1
,
5
00

5
,
5
00

テレビアンテナ

接続端子箱

測定端子箱新設

避雷導線２．０×１３（ＨＩＶＥ２８）

避雷導線２．０×１３（ＨＩＶＥ２８）

６０° ６０°

突針（ＪＩＳ大型）既存

支持管ＳＧＰ（１，５００＋５，５００）既存

接続端子箱

避雷導線２．０×１３（ＨＩＶＥ２８）

６０° ６０°

ＬＦ－５

ＥＭ－ＣＥＥ２°－５Ｃ（既存２５）

接続端子箱新設

ＥＭ－ＣＥＥ２°－５Ｃ（既存２５）

ＥＭ－ＣＥＥ２°－５Ｃ（既存２５）

電極保持器５Ｐ新設

ＥＭ－ＣＥＥ２°－５Ｃ（ＨＩＶＥ２２）

避雷導線２．０×１３（ＨＩＶＥ２８）

支持管ＳＧＰ（１，５００＋５，５００）既存 突針（ＪＩＳ大型）既存

避雷導線２．０×１３（ＨＩＶＥ２８）新設

避雷導線２．０×１３（ＨＩＶＥ２８）新設

テレビアンテナ

幹線及び動力設備　改修PH階平面図

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－１１

PH1階平面図 PH2階平面図
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0
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0
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0

2,
00

0
2,

00
0

2,
50

0
7,

50
0

4,
00

0

3,925

7,000 9,000 6,000 9,0003,000 5,000 4,0005,000 4,000

52,000

1,0001,000 4,000

7,
50

0

Ｄ
Ｅ

ＦＦ
Ｅ

Ｄ

４ ５ ４ ５

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

１０９８７６５４３２１

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

搭屋屋根

DRφ80

DRφ100

ＰＳ

Ａ階段

DRφ80
高架水槽

4.5t
アンテナ基礎新設
800×800×600H

屋根

凡例

既存部分

改修部分



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

Ａ２

Ａ３

Ａ１ ＬＳＳ９－４－３０ 消費電力　２０．６Ｗ

本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

ＬＳＳ９－２－３０ 消費電力　２１．８Ｗ

消費電力　４３．１Ｗ

ＬＳＳ９－４－４８ 消費電力　３１．９Ｗ

本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

Ｂ１

ＬＳＳ９－４－６５

消費電力　４３．１ＷＬＳＳ６－４－６５ Ｃ１

Ｃ２

Ｃ３

Ｄ１

Ｄ２

Ａ４

Ｅ１ Ｆ１

電圧１００～２４２Ｖ
ランプ素材：ガラス管、Ｒａ：８４
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
埋込穴３００×１２５７　埋込高１２１
光源寿命４００００時間

適合ランプ：直管ＬＥＤランプ３８００ｌｍ

昼白色（５０００Ｋ）

ＬＤＬ４０×２　マルチコンフォート１５ 消費電力　５７．４Ｗ

Ｇ１ Ｈ１ Ｉ１ ＬＳＳ７－４－５６ 消費電力　４３．１Ｗ

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

Ｊ１ 消費電力　４３．１ＷＬＳＲ１２ー４－６２

集光プリズムタイプ・一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

Ｋ１ 消費電力　３８．１Ｗ

ＬＥＤミラーライト　ＦＬ２０相当

ＬＥＤミラーライト　ＨＦ３２定格相当

消費電力　１９．２ＷＫ２

カバー：プラスチック（乳白）

サイドカバー：プラスチック（ホワイトつや消し）

壁面（横向け）取付専用

標準タイプ、５０００Ｋ、高演色Ｒａ９５、美光色タイプ

Ｌ１ ＬＥＤキッチンライト　ＦＬ２０相当 消費電力　１２．０Ｗ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

拡散タイプ、壁直付型・棚下直付型、コンセント付
カバー：プラスチック（乳白）
スイッチ付

器具光束９８０ｌｍ、電圧１００Ｖ

Ｍ１ Ｎ１ ＬＲＳ１－１７

ＬＲＳ１－１３

消費電力　１５．０Ｗ

消費電力　１２．９Ｗ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

電圧：１００－２４２Ｖ

Ｎ２

Ｏ１ 消費電力　１４．９ＷＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３

LED（昼白色）

本体：ステンレス　白

カバー：アクリル樹脂　乳白

定格電圧：AC100V ～ 242V

光源寿命：40,000時間（光束維持率85％）

相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83

防湿・防雨形　一体形LEDブラケット　天井・壁（縦・横）取付兼用

Ｐ１ＬＥＤシーリングライト 消費電力　２７．６Ｗ

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）
リモコンで〈１００％～５％〉調光、専用リモコン送信器同梱

器具光束３６９９ｌｍ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵

一般光色タイプ、軒下用（防雨型）、５０００Ｋ、Ｒａ８５

拡散タイプ、光源遮光角１５度

光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）、枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

パネル：アクリル（透明）、埋込穴：φ１５０

Ｑ１ 消費電力　１２．４ＷＬＲＳ１ＲＰ－１３

器具光束：１４９５ｌｍ、電圧：１００－２４２Ｖ

消費電力　１２．４ＷＱ２
ＬＲＳ１ＲＰ－１３
リニューアルプレート共

Ｒ１

昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
前面パネル：アクリル

電力会社申請入力容量９．２ＶＡ、雷サージ１５ｋＶ、明光色

　消費電力　９．０Ｗ

光束１０７０ｌｍ、電圧１００Ｖ

ＬＢＦ２ＲＰ－１０相当

防雨型、明るさセンサ付き、優良防犯機器ＲＢＳＳ認定品

Ａ５ ＬＳＳ９－２－１５ 消費電力　１１．６Ｗ

注記：照明器具の消費電力はＪＩＳ　Ｃ　８１０５－３で規定さてた値である。

NS　 (A1)・NS　 (A3)

改修照明器具姿図

Ｉ２

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

消費電力　３１．９ＷＬＳＳ７－４－３８

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

Ｅ－１２



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

出入り口

１

会議室 校長室

６

職員室 ポーチ 昇降口

物置

２

電気室

１

１

階段室

１１

配膳室

２

ポンプ室男子便所

２

廊下

ポーチ

３

ホール廊下

２

陳列ケース

１

印刷室

２

１

男子便所

１

女子便所

１

１

１

１

倉庫

ボイラー室

１

１

湯沸かし室

１

廊下

１

１

更衣室（男）

更衣室（女）

２

保健室

９

T

連動スイッチ

S
８

S
８

S S S S
８

S
８

S S S
８

S S

Ａ１

Ａ２ Ａ２

Ａ１

Ａ１

Ａ４

Ａ２ Ａ２ Ａ３

Ａ１

ポンプ室

１Ａ２ Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

S

S

階段室

１Ｂ１

Ｂ１

９

９

Ａ４ １

Ｆ１

Ｋ２ Ｋ２

Ｎ１ １０

Ｎ２ ２０

Ｌ１

Ｐ１

Ｐ１

Ｏ１

Ｑ１ １２

Ｑ２

駐車場

Ｒ１

S
３

S
３

S
３

S
３

F

F

S

S

24

24

管理員室

Ｌ
24

24

Ｌ
Ｌ

３

Ｌ
３

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ（ＰＦ１６）

Ｋ１ １

５０－４００

２

Ｌ

Ｌ

Ｌ
３

DS

Ｌ

Ｌ

Ｌ

４

１

Ｌ－１

5

６

Ｌ

７

P

P

F

F

女子便所

１Ｋ２

２

１Ｋ２

Ａ１ １

１

既存管路内配線を示す。

３．図中太線は工事対象を示し、細線は工事対象外を示す。

Ａ５

Ａ５

１

プルボックスＳＳ２００×２００×１００Ｃ

ｎｎ－ｎｎｎ

アウトレットボックス１０２×１０２×４４Ｃ

T サーモスイッチ（支給品）

24 ２４時間換気扇スイッチ（支給品）

P カバープレート

コアー貫通防火区画処理を示しｎｎ－ｎｎｎはコア径、長さを示す。

ＡＴ

タイマー付き自動点滅器１００Ｖ１５Ａ

S 人感センサースイッチ広角型親機８Ａ露出カバー付

S

S

Ｔ 屋外用人感センサースイッチ親機３Ａお出迎点灯機能付き

屋外用人感センサースイッチ広角型子機

S

Ｗ

S

Ｔ

Ｗ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ（ＨＩＶＥ１６）ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ（ＨＩＶＥ１６）

既存ＰＢ

２

配線図記号

註記

１．記入なき配線は下記による。

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

壁内保護管

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＩＥ１．６×２（既存１９）

ＥＭ－ＩＥ１．６×３（既存１９）

ＥＭ－ＩＥ１．６×４（既存２５）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

ケーブル

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ+３Ｃ

２．図中シンボルは下記による。

埋込スイッチ１Ｐ１５Ａ

S

S

人感センサースイッチ広角型親機８Ａ

人感センサースイッチ広角型子機

F

S

３

Ｌ

埋込スイッチ３Ｗ１５Ａ

人感センサースイッチ換気扇連動型子機

埋込スイッチ１Ｐ０．５Ａ動作確認表示灯付き

８

３

　　器具の接地はボンディングと共用とする。

ＲＡＳ
人感センサースイッチ換気扇連動型

ＲＡＳ

多目的便所

Ｎ２ １

※コアー穴あけ前に鉄筋探査を行い監督員の承諾を得ること。

Ｌ

７

人感センサースイッチ親機３Ａ

ＥＭ－ＩＥ２．０×２（既存１９）

ＥＭ－ＩＥ１．６×２（既存２５）

ＥＭ－ＩＥ１．６×４（２５）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ（ＰＦ１６）

電灯設備　改修１階平面図

Ａ１

Ａ２

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事
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Ｉ２ Ａ１

Ｅ－１３

凡例
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7,300 2,4802,520900 2,800 3,7755,075 4,6002,1002,9003,325 14,525

7,000 9,000 5,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000 2,5005,935 1,565

52,000 3,000 10,000

75300 175150 300300 300

3,100

100

4,500 2,500 4,500 4,500 759,000

7,000 9,000 5,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000

52,000

60
0

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

９８７６５４３２１ １０

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

ＰＳ

押入

ポンプ室

廊下 足洗場 足洗場

ポンプ室

陳列ケース

校長室

掲示板

屋内消火栓

EXP.J

EXP.J

EXP.J

調理室棟

調理室

調理員休憩室

風除室

EXP.J

廊下

ブロアー室

ポーチ
足洗場

屋内消火栓

ＤＷ
Ａ階段

Ｂ階段

管理員室

ＰＳ

掲示板

マグネット掲示板

掲示板

受水槽

女子便所

男子便所

女子更衣室

男子更衣室

保健室

会議室

職員室

電気室

物置

新設：
多目的便所

配膳室

男子便所 女子便所

湯沸室
倉庫

廊下

マグネット掲示板

印刷室

ホール

職員玄関

児童玄関

ボイラー室



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

電灯設備　改修２階平面図

資料室

２

階段室

１

階段室 配膳室

Ａ２ ２

廊下図書準備室

６

図書室

カバープレート
S
８

S S S S SS S

Ａ１ １６

S

S

S

S

Ｂ１ ２

Ｂ１ ２１８ Ｉ１

Ｉ１ Ｉ１９ ９

Ｊ１ ２
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Ｉ１ ９

Ｊ１

Ｋ１ １

Ｋ１

女子便所

Ａ１ ２

Ａ５ １

１Ｋ１

Ａ１ ２

Ａ５ １

男子便所

S

SS

S

FF

S

S

パワーアップ室４コンピュータ室 普通教室１ パワーアップ室１

１

24 Ｌ

換気扇接続用ノズルプレート 換気扇接続用ノズルプレート 換気扇接続用ノズルプレート 換気扇接続用ノズルプレート

24242424

５０－４００ ５０－４００ ５０－４００

２

P

P

Ｌ Ｌ

24

３
Ｌ

８

Ｌ－２

Ｌ

５０－４００

３４

１．６×２（既存２５）

８８

ＥＭ－ＩＥ１．６×２（既存１９）

ＥＭ－ＩＥ１．６×２（既存２５）

ＥＭ－ＩＥ１．６×２（既存２５）

ＥＭ－ＩＥ１．６×２（既存１９）

ＥＭ－ＩＥ１．６×２（既存２５）

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事
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75 300300

4,54516,000 4,4555,075 3,925 4,600
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Ｆ
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Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

風除室

ポーチ屋根

Ｂ階段ＰＳ

男子便所

Ａ階段

EXP.J

便所屋根

ポンプ室屋根

調理室棟屋根

屋内消火栓
水飲場

屋内消火栓

ＰＳ

体育館棟

DRφ80

DRφ80

DRφ80

ＤＷ

EXP.J

女子便所

パワーアップ室（１）普通教室（１）コンピューター室 パワーアップ室（４）資料室

図書準備室

廊下屋根

配膳室

廊下

図書室

廊下



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

電灯設備　改修３階平面図

階段室 配膳室

２

廊下

６

視聴覚室 準備室

階段室

家庭科教室

Ａ１ １６ Ａ２

S

S

S

S

Ｂ１ ２

Ｂ１ ２

１８

Ｉ１ １８

２

Ｉ１ ９

Ｊ１ ２

Ｉ１ ９

Ｊ１ ２

Ｉ１ ９

Ｊ１

１Ｋ１

女子便所

Ａ１ ２

Ａ５ １

１Ｋ１

Ａ１ ２

Ａ５ １

男子便所

普通教室３ パワーアップ室２ 普通教室２

24

ＬＬ

Ｌ－３
１

換気扇接続用ノズルプレート 換気扇接続用ノズルプレート

242424

５０－４００ ５０－４００

換気扇接続用ノズルプレート
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S S
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F
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S
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SS
Ｌ Ｌ

24

３

３

Ｌ

３

２Ｊ１

ＥＭ－ＩＥ１．６×２（既存１９）

ＥＭ－ＩＥ１．６×２（既存２５）

ＥＭ－ＩＥ１．６×２（既存２５）

ＥＭ－ＩＥ１．６×５（既存２５）

ＥＭ－ＩＥ１．６×２（既存１９）

ＥＭ－ＩＥ１．６×２（既存１９）

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

電灯設備　改修PH階平面図

３

階段室

１

１

１

出入口

S

Ａ４

Ａ３

Ｐ１

ＥＭ－ＩＥ１．６×５（既存２５）

ＥＭ－ＩＥ１．６×２（既存１９）

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－１６

PH1階平面図 PH2階平面図

凡例
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

コンセント設備　改修１階平面図

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２ ２

２
２

２ Ｅ Ｔ

２

２ Ｅ Ｔ

２ Ｅ Ｔ

２ Ｅ Ｔ

２ Ｅ Ｔ

２ Ｅ Ｔ

２ Ｅ Ｔ

２

２ Ｅ Ｔ

２

ＣＶ３．５°－２ＣＥ１．６（ＰＥ２２）

２ Ｅ Ｔ

２ Ｅ Ｔ

２

２

Ｅ Ｔ Ｗ Ｐ

２

２ Ｅ Ｔ

Ｌ－１ 機械警備
Ｌ２スイッチ

２ Ｅ Ｔ

情報システム盤

２ Ｅ Ｔ２ Ｅ Ｔ Ｅ ＴＥ Ｔ

R
２ Ｅ Ｔ

５０－４００

２
２

８

９

２

10

11

２

２

２

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ×９＋２Ｃ

ａ

12 13

17 18

20

ａ 12 20～

１００－４００

16

２ Ｅ Ｔ

２ Ｅ Ｔ

１００－４００

21
22

２

２

２

23

24

25

Ｅ ＴＥ Ｔ

Ｅ Ｔ Ｅ Ｔ

1110

26

Ｅ Ｔ

27

２

２

２

２

２ Ｅ Ｔ Ｗ Ｐ

２ Ｅ Ｔ Ｗ Ｐ

２ Ｅ Ｔ Ｗ Ｐ

２

２ Ｅ Ｔ Ｗ Ｐ

２ Ｅ Ｔ Ｗ Ｐ

２ Ｅ Ｔ

28

29
30

32

29

33

33

35

５０－２００ ５０－２００

５０－２００

ＷＰ

２ＥＴＷＰ

防水コンセント２Ｐ１５Ａ

天井埋込コンセント２Ｐ１５Ａ

R 空調集中リモコン（別途工事）

３．図中太線は工事対象を示し、細線は工事対象外を示す。

ｎｎ－ｎｎｎ
コアー貫通防火区画処理を示しｎｎ－ｎｎｎはコア径、長さを示す。

既存管路内配線を示す。

床ジャンクションボックスプレート新設

２ＥＴ

２

２ 床コンセント２Ｐ１５Ａ×２接地極付収納型

床コンセント２Ｐ１５Ａ×２上下動型

Ｅ ＯＡ床コンセント２Ｐ１５Ａ×１接地極付き

埋込コンセント２Ｐ１５Ａ×２接地端子付き

防水コンセント２Ｐ１５Ａ×２接地端子付き

他設備でのコアー貫通防火区画処理を示す。

Ｅ Ｔ

Ｅ Ｔ Ｅ Ｔ Ｅ Ｔ

Ｅ Ｔ

２ Ｅ Ｔ

２．図中シンボルは下記による。

埋込コンセント２Ｐ１５Ａ

埋込コンセント２Ｐ１５Ａ×２２

立下ＭＭ－１を示す。（サイズは収容ケーブルによる）

　　接地線はボンディングと共用とする。

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ　保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　保護管（ＰＦ２２）

註記

１．記入なき配線は下記による。

ＥＭ－ＩＥ２．０×２（既存１９）

ＯＡ床内配線を示す

ＥＴ 埋込コンセント２Ｐ１５Ａ接地端子付き

２ Ｅ Ｔ

２ Ｅ Ｔ

２ Ｅ Ｔ

Ｅ Ｔ

31

２ Ｅ Ｔ

19

ＩＨヒーター電気温水器

床斫り補修１００Ｄ１００Ｌ３０００

※コアー穴あけ前に鉄筋探査を行い監督員の承諾を得ること。

※機械警備収納盤の扉交換及び２重壁用の次枠（Ｗ７００×Ｗ１２００×Ｄ６５）を取付の事。
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52,000 3,000 10,000
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3,100

100
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１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

９８７６５４３２１ １０

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

ＰＳ

体育館棟

保健室

押入

倉庫

印刷室

ボイラー室

ポンプ室

廊下 足洗場 足洗場

ポンプ室

配膳室

物置

電気室

陳列ケース

職員室校長室会議室

屋内消火栓

EXP.J

EXP.J

EXP.J

調理室棟

調理室

調理員休憩室

風除室

EXP.J

廊下 廊下

ホール

職員玄関

ブロアー室

ポーチ
足洗場

屋内消火栓

ＤＷ
Ａ階段

Ｂ階段

女子更衣室

男子更衣室

ＰＳ

児童玄関

マグネット掲示板

掲示板 掲示板

受水槽

t

14 15

Ｌ３ＳＷ用

インターホン親機

上部ルーター用

２ Ｅ Ｔ
２ Ｅ Ｔ

露出コンセント

34
ｂ

Ｅ Ｔ

掲示板 マグネット掲示板

女子便所

男子便所

管理員室

湯沸室
+280
▽

男子便所

女子便所

新設：
多目的便所



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

コンセント設備　改修２階平面図

２

２

２

２

２

２

２ ２

２

２

２
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２

２

２

Ｌ２スイッチ
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Ｅ Ｔ

Ｅ Ｔ
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Ｅ Ｔ

Ｅ Ｔ

Ｅ Ｔ

Ｅ Ｔ

５０－２００

８ ９

10

12

11

13

２ 情報コンセントと同一ボックス
２ 情報コンセントと同一ボックス

２ Ｅ Ｔ

情報コンセントと同一ボックス２

２

２

２
５０－４００

１００－４００

５

Ｌ－２

13

１００－４００

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ×１０（防火区画貫通処理）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（防火区画貫通処理）１０か所

12 ～ 21

２ Ｅ Ｔ

２
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２ 情報コンセントと同一ボックス
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図書室 図書準備室

廊下

Ａ階段

廊下屋根
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便所屋根

ポンプ室屋根

配膳室
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H U B
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資料室 コンピューター室

女子便所 男子便所

Ｅ－１８



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

コンセント設備　改修３階平面図

Ｌ－３

２

２

２

２

２

２

２

２

21

２

２

Ｌ２スイッチ

２ 情報コンセントと同一ボックス
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２

情報コンセントと同一ボックス
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２

情報コンセントと同一ボックス２
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ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ×１０

コアー穴あけ１００Φ防火区画貫通処理

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ調理台に接続

コアー穴あけ５０Φ防火区画貫通処理１０か所
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２
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

コンセント設備　改修PH階平面図

２ Ｅ Ｔ Ｗ Ｐ ２ Ｅ Ｔ Ｗ Ｐ

ＥＭ－ＩＥ２．０×５（既存２５）

ＥＭ－ＩＥ２．０×３（既存１９）

ＥＭ－ＩＥ２．０×３（既存１９）

2827

27

28

28

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－２０

PH1階平面図 PH2階平面図
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

NS　 (A1)・NS　 (A3)

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

電話・情報設備改修系統図 Ｅ－２１

現況

改修

Ｔ－４ Ｂ－４０Ｐ（結線解除）

Ｂ－４０Ｐ（新規結線）

現況

改修

Ｔ－５ 増幅器（撤去）

増幅器（新設）

＊次枠（65mm)にて嵩上げ・扉交換

W630 ｘ H430 x D120　扉部・撤去

W500 ｘ H600 x D140　扉部・撤去

＊扉交換

端子盤改修詳細

現況

改修

４分岐器（撤去）Ｂ－２０Ｐ（結線解除）

４分岐器（新設） Ｂ－１０Ｐ（新規結線）Ｂ－２０Ｐ（新規結線）

Ｔ－１

Ｔ－２ 現況

インターホン電源部（現況のまま）

Ｂ－１０Ｐ（新規結線）

Ｂ－１０Ｐ（結線解除）Ｂ－１０Ｐ（結線解除） ２分岐器（撤去）

Ｂ－１０Ｐ（新規結線） ２分岐器（新設）改修

現況

Ｂ－１０Ｐ（新規結線）

Ｂ－１０Ｐ（結線解除）Ｂ－１０Ｐ（結線解除）

Ｂ－１０Ｐ（新規結線）改修

Ｔ－３ １分岐器（撤去）

１分岐器（新設）

W630 ｘ H430 x D120　扉部・撤去

＊次枠（65mm)にて嵩上げ・扉交換

＊次枠（65mm)にて嵩上げ・扉交換

W630 ｘ H530 x D120　扉部・撤去

＊次枠（65mm)にて嵩上げ・扉交換

W630 ｘ H530 x D120　扉部・撤去

盤名

現況

改修

電話設備 情報設備 放送設備 テレビ共同受信設備 インターホン設備 筐体

＊次枠（65mm)にて嵩上げ・扉交換

W730 ｘ H1230 x D140　扉部・撤去

保安器収納箱 現況

改修 現況のまま

保安器等収納

＊次枠（65mm)にて嵩上げ・扉交換

W730 ｘ H1230 x D140　扉部・撤去

インターホン電源部

Ｂ－１０Ｐ（結線解除）端子盤

T
Ｃ

T

T

（５×５×４）

（２×２×１）

（２×２×１）

保
健
室

保
健
室

用
務
員
室

会
議
室

校
長
室

校
長
室

職
員
室

職
員
室

職
員
室

職
員
室

職
員
室

以上引込柱より

以降給食棟へ

1　階

電話設備　改修後系統図

床下配線については、既設配管・再使用にて敷設とする。（他も同じ）

ＴＥＬ　メタル　（ＦＥＰ３０）　現況のまま

ＴＥＬ　メタル　（ＰＥ２２）　現況のまま

ＥＭ－ＴＫＥＥ　０．５　－　１０Ｐ　（既設２５）　新設 ＫＴＥＶ　０．４　－　１０Ｐ　（２５）　現況のままＥＭ－ＴＫＥＥ　０．５　－　１０Ｐ　（既設２５）　新設

既設配線と接続

（２×２×１）

以降体育館棟へ

T10P

T T

T10P

T T

T E10P

E10P

E10P

職
員
室

PBX
E10P×2

E10P×2

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線については新設とする。

　　　　　　・　　　　　記載区間については既設配管再使用により通線とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

注　　記

　　今工事対象外の調理室関係に設置の電話機についても交換（新設）とする。

T

T

PBX

Ｃ

E10P

x2

x3

x5

註記

１．記入なき配線は下記による。

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４　－　　２Ｐ　ｘ１　（ころがし）

ＥＭ－ＴＫＥＥ　　０．５　－　１０Ｐ　　　　（既設１９）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４　－　　２Ｐ　ｘ１　（既設１９）

空配管　（１９）

空配管　（１９）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４　－　　２Ｐ　ｘ１　（モール保護）

２．図中シンボルは下記による。

電話主装置

カールコードレス電話機

位置ボックス丸カバー

配線引出口（床上）

配線引出口（壁付）

保安器収納盤・改修有（別記参照）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４　－　　２Ｐ　ｘ２　（モール保護）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４　－　　２Ｐ　ｘ３　（モール保護）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４　－　　２Ｐ　ｘ５　（モール保護）

配線引出口（床上）補修（盲プレート）

配線引出口（壁付）補修（盲プレート）

多機能電話機　１８キー

（２×２×１）

（５×５×４）

プルボックスＳＳ２００×２００×１００Ｃ

プルボックスＳＳ５００×５００×４００Ｃ

T10P 露出型端子板
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情報設備　改修後系統図

1　階

２　階

３　階

以降体育館棟へ

以降給食棟へ

Ｌ２スイッチＨＵＢ収納（現況のまま）

 Ｔ－１

 Ｔ－２

ＨＵＢ（８ポート）収納（現況のまま）

ギガスクール機器収納箱（取外・再取付）

Ｌ２スイッチＨＵＢ収納（現況のまま）

ＨＵＢ（８ポート）収納（現況のまま） Ｌ２スイッチＨＵＢ収納（現況のまま）

 Ｔ－３

註記

１．記入なき配線は下記による。

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　ｘ１　（ころがし）

２．図中シンボルは下記による。

スイッチングハブポート数は傍記による

端子盤・改修有（別記参照）

情報機器収納架及び盤ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　ｘ２　（ころがし）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　　ｘ１　（ころがし）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　　ｘ２　（ころがし）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ５Ｅ　ｘ１　（ころがし）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ５Ｅ　ｘ２　（ころがし）

空配管　（１９）

情報コンセント　　壁取付型（８極８心ＭＪ付）

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線については新設とする。

　　　　　　・　　　　　記載区間については既設配管再使用により通線とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　ｘ５　現況のまま

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　ｘ２　現況のまま

ギガスクール機器収納箱（再取付）

再取付

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　ｘ２　現況のまま光回線　（ＰＦ２２）　ｘ２　現況のまま

再取付

Ａ 床破砕の上、配線配管敷設、以後補修

Ａ

一般情報機器収納箱　　（再取付）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（既設３１）
ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　　ｘ２　　　　　　　新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　（既設３１）
ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　　　ｘ１　　　　　　　新設

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　　ｘ１　　　　　　　新設

再取付

再取付再取付

再取付

再取付

再取付

一般情報機器収納箱　　（再取付） ギガスクール機器収納箱（再取付）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　　ｘ４　（ＰＦ２８）　新設

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　ｘ１　（ＰＦ１６）　新設

ルーター収納　　　　　　（現況のまま）

ファイヤーウォール収納　（現況のまま）

情報主機器収納架・床置型（再取付）

Ｌ３スイッチＨＵＢ収納　（現況のまま）

無停電装置収納　　　　　（現況のまま）

３ヶ用ＳＷボックス＋３ヶ用コンセントプレート

立下げ（ＰＦ２８）×３（新設）

　　※壁内は適合するサイズのＰＦ管にて保護のこと。

防災システム盤経由

２４Ｐ

再取付

（ＰＦ２２）

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　　　　ｘ３　（ＰＦ２２）　新設

A

PD

アクセスポイント

位置ボックス小判カバー

位置ボックス丸カバー

配線引出口（床上）

　　教室内は１００Ｖコンセントとの複合ボックスとする。

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　　　ｘ２　　　　　　　新設

光終端装置収納箱

光ケーブル終端装置（ボックスに収容）



　　　　電話交換機設備特記仕様書

1.概要 6) サービス機能 5.中継方式図
1) 本仕様書は、「小千谷市片貝小学校大規模改修工事」 ◆外線発信

における電話交換設備について適用する。 ◆システム機能
2)
3)

2.機器構成

◆外線着信

◆保守運用機能
◆保留・転送

3.収容回線 7) 番号計画 6.機器参考図

3-2. バッテリ
1)

3-3. 多機能電話機

4.機器仕様
3-1. 電話交換機本体

1) 3-4. カールコードレス電話機(CL)

2) トラフィック条件
内線電話機1台あたりの呼量は最大７HCSとする。

3) 環境条件 4.工事仕様
① 周辺温度 バッテリ内蔵時 ０～＋３５℃

バッテリ外付時 ０～＋４０℃
② 湿度 ２０～８５％ＲＨ 結露のないこと

4) 電源条件
入力電源 ＡＣ１００Ｖ±１０Ｖ、４８～６２Ｈｚ

5) 電気的特性（線路条件） ・・・Sタイプ

項 品名 数量 備考

1 電話交換機本体 1 台

2 バッテリー 1 式

3 多機能電話機 8 台

4 カールコードレス電話機(CL) 1 台

5 台

6 台

7 台

8 台

9 台

10 台

11 台

12 台

13 台

14 台

15 台

回線種別 数量
備考

現用 実装 容量

局線

IP電話回線 ch ch ch

アナログ 2 回線 2 回線 4 回線

INS64 ch ch ch

INS1500 ch ch ch

専用線

IP専用線（SIP) ch ch ch

市外専用線（OD) 回線 回線 回線

市内専用線（LD) 回線 回線 回線

内線

多機能内線 8 回線 9 回線 16 回線

一般内線 回線 回線 回線

IP多機能内線 回線 回線 回線

IP一般内線 回線 回線 回線

PHS基地局 回線 回線 回線

ドアホン 回線 回線 回線

放送装置 回線 回線 回線

その他 回線 回線 回線

交換方式

項目 方式

制御方式 蓄積プログラム制御

通話路方式 時分割交換

処理装置 64bitプロセッサ

冷却方式 自然空冷

冗長方式 一重化

品名 ループ抵抗 記事

多機能電話機

20Ω以下 65カールコードレス電話機(CL)

アナログ電話機 400Ω以下 335 内線抵抗300Ω含む

ケーブル線径別接続距離(m)

0.4mmφ 0.5mmφ 0.65mmφ

105 175

530 880

1) 本設備工事は電気通信事業法に定める諸規則に基づき、施工を行うこと。

2) 電話交換装置は、基本的に職員室に設置する。

3) 電話交換装置及び外付けバッテリーは、付属の用品により適切に固定する。

4) 原則的に現在の同様の運用が可能となるように施工すること、内線番号・電話機等の設定につ

いては、学校と協議すること。

5) 施工は、本仕様書に示されている装置等が、すべてその機能を完全に発揮するように誠実に行

うものとする。

6) 学校の業務に支障が出ないように配慮すること。なお不明の点については、学校に確認し協議

すること。

・LCD表示　全角16桁（半角32桁）×4行、漢字/かな/カナ/英数

・オートダイヤルボタン30個（フリーファンクションキー）

・機能ボタン（発信/着信履歴、電話帳、メニュー、十字キー、スピーカ、短縮、発信、保留、機能）

・電話帳　最大10,000件

・発信/着信履歴　最大10,000件

・発信規制/着信拒否　最大10,000件

・着信表示ランプ7色

・連続通話時間　約8時間、連続待受時間　約24時間

・LCD表示　全角16桁（半角32桁）×4行、漢字/かな/カナ/英数

・オートダイヤルボタン18個（フリーファンクションキー）

・機能ボタン（発信/着信履歴、電話帳、メニュー、十字キー、スピーカ、短縮、発信、保留、機能）

・電話帳　最大10,000件

・発信/着信履歴　最大10,000件

・発信規制/着信拒否　最大10,000件

・着信表示ランプ7色

バックアップ時間

停電保障　3時間以上

耐用年数　3年以上

番号 備考

局線発信 0

内線番号 XX～XXXX

サービス特番 X～XXXX

・システム/パーク保留 ・Webブラウザ設定

・外線自動転送 ・ユーザ録音ガイダンス

・無応答転送

・不在転送

・話中転送

・圏外転送

・オンライン/オフラインデータ設定

・着信履歴蓄積（最大1万件）

・代理応答

・外線別着信音種指定

・外線別個別着信（DIL)

・迷惑電話拒否（最大1万件）

・着信ランプ色指定(7色）

・FAX着信お知らせ

・応答待ち合わせガイダンス送出

・録音時間最大2,000時間（基板追加不要）

・通話録音(S/M/Lタイプ：同時12通話

　　　　　　　XLタイプ：同時30通話)

・さかのぼり録音

・留守番電話/外線着信代行

・留守番電話モニタ（居留守応答）

・メールボックス間メッセージ転送

・メッセージ検索/並び替え

・自動選局発信/方路選局発信

・リダイヤル

・電話帳発信（短縮発信）（最大1万件）

・ワンタッチダイヤル

・発信者番号通知/非通知機能

・個別発番号通知

・発信禁止番号登録（最大1万件）

・ツインコール

・会議通話（S/M/Lタイプ：4者×32グループ

　　　　　　　　XLタイプ：4者×64グループ)

・省エネモード/バッテリーパワーセーブ

・TEL/FAX自動切替

◆ボイスメール機能

・サービスクラス

カールコードレス電話機(CL)　親機 カールコードレス電話機(CL)　子機

約180×228×85（mm） 寸法 約51×212×38（mm）

約0.8[Kg] 質量 約0.2kg

白 色 白色

寸法

質量

電話交換装置 多機能電話機 アナログ停電ユニット本体 アナログ停電ユニット切替BOX

寸法 430×200×409(mm) 寸法 約180×228×79(mm) 寸法 約135.8×94×22.1（mm） 寸法 約54.8×84.8×24（mm）

質量 約6.0[Kg] 質量 約0.8[Kg] 質量 約0.1kg 質量 約0.1kg

色 白 色 白 色 色

ＵＳＢメモリ１６Ｇ 外付けバッテリー（S)２個一組 電源キャビネット（W)２個一組

寸法 18.5×55.4×8.8(mm) 寸法 寸法 151×94×65(mm) 寸法 273×133×85(mm)

質量 約0.008[Kg] 質量 質量 約2.7kg[1個] 質量 約1.2kg[1個]

色 色 色 色

MADE IN THAILAND

停電用切替ＢＯＸⅡ

製造年月：

385 ±2
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴

主装置

ＣＣＵ

pＢ信号検出回路

発ID受信回路

電話会議回路

ガイダンス生成回路

ボイスメール

ＬＡＮポート

ＵＳＢポート

バッテリー

ＣＯ ＳＴ

ＳＴ

アナログ局線２回線

バックアップ用ＵＳＢメモリー

多機能電話機８台

カールコードレス電話機１台

NS　 (A1)・NS　 (A3)

電話機器仕様書

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－２２



片貝小学校東校舎大規模改造工事

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

x2

x3

x5

T

T
Ｃ

T

Ｎ

(F)

Ｎ

（ ２×２× １）

（ ５×５× ４） （ ２×２× １）

（ ２×２× １）

E10P

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線については新設とする。

　　　　　　・　　　　　記載区間については既設配管再使用により通線とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

機械警備

空　　配　　管　　（３１）　現況のまま

空　　配　　管　　（２５）　現況のまま

ＥＭ－ＴＫＥＥ　０．５　－　１０Ｐ　（既設２５）　新設

ＫＴＥＶ　０．４　－　１０Ｐ　（２５）　現況のまま

既設配線と接続

ＴＥＬ　メタル　（ＰＥ２２）　現況のまま

ＴＥＬ　メタル　（ＦＥＰ３０）　現況のまま

以上引込柱より

床下配線については、既設配管・再使用にて敷設とする。（他も同じ）

注　　記

　　校長室については、今工事対象外

　　電話主装置交換の為、電話機及び配線についてのみ交換（新設）とする。

空　　配　　管　　（３１）　現況のまま

職員室内支線配線については
床上樹脂モール保護新にて通線

注　　記

　　今工事対象外の調理室関係に設置の電話機についても交換（新設）とする。

註記

１．記入なき配線は下記による。

ＥＭ－ＴＫＥＥ　　０．５　－　１０Ｐ　　　　（既設１９）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４　－　　２Ｐ　ｘ１　（既設１９）

空配管　（１９）

空配管　（１９）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４　－　　２Ｐ　ｘ１　（モール保護）

２．図中シンボルは下記による。

保安器収納盤・改修有（別記参照）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４　－　　２Ｐ　ｘ２　（モール保護）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４　－　　２Ｐ　ｘ３　（モール保護）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４　－　　２Ｐ　ｘ５　（モール保護）

ＥＭ－ＡＥ　０．９　－　２Ｃ　（ころがし）

ＥＭ－ＡＥ　０．９　－　４Ｃ　（ころがし）

トイレ呼出親表示器　壁取付型　２回路用

呼出押ボタン　壁取付型

ＥＭ－ＴＫＥＥ　０．５　－　１０Ｐ　（既設２５）　新設

トイレ呼出副表示器　壁取付型　２回路用（防災システム盤に設置）

(F)

P B X

T

（２×２×１）

（５×５×４）

プルボックスＳＳ２００×２００×１００Ｃ

プルボックスＳＳ５００×５００×４００Ｃ

T10P

T T

T10P

T T

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐｘ１（ころがし壁内ＰＦ管保護）

E10P(PF16)×2

E10P

E10P

E10P

E10P×2

空　　配　　管　　（３１）　現況のまま

電話設備　改修１階平面図

T

T

PBX

Ｃ

電話主装置

カールコードレス電話機

位置ボックス丸カバー

配線引出口（床上）

配線引出口（壁付）

多機能電話機　１８キー

T10P 露出型端子板

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

配線引出口（床上）（盲プレート）

配線引出口（壁付）（盲プレート）

端子盤・改修有（別記参照）

E-23

凡例
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ポンプ室

配膳室

物置

電気室

陳列ケース

職員室校長室会議室

掲示板

屋内消火栓

EXP.J

EXP.J

EXP.J

調理室棟

調理室

調理員休憩室

風除室

EXP.J

廊下

ホール

職員玄関

ブロアー室

ポーチ
足洗場

屋内消火栓

ＤＷ
Ａ階段

Ｂ階段

女子更衣室

男子更衣室

管理員室
湯沸室

女子便所男子便所

ＰＳ新設：
多目的便所

児童玄関

マグネット掲示板

掲示板 掲示板

受水槽

マグネット掲示板
廊下

女子便所 男子便所

+1000
▽

床斫り補修（Ｅ－２４図参照）

１２ １３ １４

2,5005,935 1,565

10,000



A

HUB

２ ４ Ｐ

A

PD

HUB

Cat6A

Cat5e

Cat6A

Cat6

Cat6

Cat6A

Cat6A

Cat6A

Cat6

Cat6

Cat5e

Cat5e

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線については新設とする。

　　　　　　・　　　　　記載区間については既設配管再使用により通線とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

Ｌ２スイッチＨＵＢ収納（現況のまま）

註記

１．記入なき配線は下記による。

機械警備

Ｔ－１

取外・再取付

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　ｘ２　　現況のまま

ギガスクール機器収納箱（再取付）

光回線　（ＰＦ２２）　ｘ２　現況のまま

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　ｘ５　現況のまま

ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　ｘ２　現況のまま

空　　配　　管　　（３１）　現況のまま

　　　　　　　　　　　　　　　　　（既設３１）
ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　　ｘ２　　　　　　　新設

再取付

立下げ樹脂モール（新設）

Ａ 床破砕の上、配線配管敷設、以後補修

職員室及び校長室等の機械警備用空配管については、現況のままとする。

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　ｘ１　（ころがし）

２．図中シンボルは下記による。

アクセスポイント

スイッチングハブポート数は傍記による

位置ボックス小判カバー

位置ボックス丸カバー

端子盤・改修有（別記参照）

情報機器収納架及び盤ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　ｘ２　（ころがし）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　　ｘ１　（ころがし）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　　ｘ２　（ころがし）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ５Ｅ　ｘ１　（ころがし）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ５Ｅ　ｘ２　（ころがし）

空配管　（１９）

情報コンセント　　壁取付型（８極８心ＭＪ付）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　　ｘ４　（ＰＦ２８）　新設

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　ｘ１　（ＰＦ１６）　新設

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

立下げ（ＰＦ２８）×３（新設）

３ヶ用ＳＷ・ＢＯＸ（新設）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　　　ｘ２　　　　　　　新設

　　※壁内は適合するサイズのＰＦ管にて保護のこと。

Cat6

Cat6

Cat5e

Ａ

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　　　　ｘ３　（ＰＦ２２）　新設

（ＰＦ２２）

床斫り補修Ｗ１５０Ｄ７５Ｌ６５００

床斫り補修Ｗ１００Ｄ７５Ｌ３０００

情報設備　改修１階平面図

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

光ケーブル終端装置（ボックスに収容）
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凡例
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職員室校長室会議室
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EXP.J
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調理室棟

調理室

調理員休憩室

風除室

EXP.J

廊下 廊下

ホール

職員玄関
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ポーチ
足洗場
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ＤＷ
Ａ階段

Ｂ階段

女子更衣室

男子更衣室

管理員室
湯沸室

女子便所男子便所男子便所女子便所

ＰＳ新設：
多目的便所

児童玄関

マグネット掲示板

掲示板

マグネット掲示板

掲示板

受水槽

PDPD

PD

Ｌ３スイッチＨＵＢ収納　（現況のまま）

ルーター収納　　　　　　（現況のまま）

ファイヤーウォール収納　（現況のまま）

無停電装置収納　　　　　（現況のまま）

情報主機器収納架・床置型（再取付）

上記（　　　　）については再取付

屋内消火栓

2,5005,935 1,565

10,000

１２ １３ １４



図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

A

A

A

Cat6

Cat6

Cat6

Cat6A

Cat6

Cat6A

Cat6A

Cat6A

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線については新設とする。

　　　　　　・　　　　　記載区間については既設配管再使用により通線とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

Ｔ－２

ＨＵＢ（８ポート）収納（現況のまま）

空　　配　　管　　（３１）　現況のまま

　　　　　　　　　　　　　　　　　（既設３１）
ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　　　ｘ１　　　　　　　新設

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　　ｘ１　　　　　　　新設

空　　配　　管　　（３１）　現況のまま

　　　　　　　　　　　　　　　　　（既設３１）
ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　　ｘ２　　　　　　　新設

再取付

再取付

一般情報機器収納箱　　（再取付）
再取付

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　　　ｘ２　　　　　　　新設

情報設備　改修２階平面図

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Cat6

Ｅ－２５

凡例
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Ａ階段

廊下屋根

EXP.J

便所屋根

ポンプ室屋根

配膳室

調理室棟屋根

屋内消火栓
水飲場
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体育館棟

DRφ80

DRφ80

DRφ80

ＤＷ

EXP.J

コンピューター室 パワーアップ室（４） 普通教室（１） パワーアップ室（１）

廊下

Ｌ２スイッチＨＵＢ収納（現況のまま）

ギガスクール機器収納箱（再取付）

屋内消火栓

2,5005,935 1,565

10,000

１４１３１２



図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

A

A

A

Cat6

Cat6

Cat6

Cat6

Cat6ACat6A

Cat6A

Cat6A

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線については新設とする。

　　　　　　・　　　　　記載区間については既設配管再使用により通線とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

Ｌ２スイッチＨＵＢ収納（現況のまま）

ＨＵＢ（８ポート）収納（現況のまま）ＯＢ１０２×４４Ｃ

Ｔ－３

一般情報機器収納箱　　（再取付）

再取付

再取付

空　　配　　管　　（３１）　現況のまま

　　　　　　　　　　　　　　　　　（既設３１）
ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６　　　ｘ１　　　　　　　新設

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　　ｘ１　　　　　　　新設

再取付

ギガスクール機器収納箱（再取付）

情報設備　改修３階平面図

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

E-26

凡例

既存部分

改修部分
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図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

NS　 (A1)・NS　 (A3)

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

拡声・インターホン設備改修系統図 E-27

放送設備　改修後系統図
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ＧＰＳ SFB

SFB

M4C

M4C

 Ｔ－１

情報システム盤

Ｄ

Ｆ

T1

以降体育館棟へ

以降給食棟へ

Ｅ

Ｇ

 Ｔ－２

 Ｔ－３

T2

２０Ｗ

防雨入線カバー（交換）

防雨入線カバー（交換）

 Ｔ－４

防雨入線カバー（交換）

１５Ｗ

1　階

２　階

３　階

ＰＨ階

Ｈ

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線については新設とする。

　　　　　　・　　　　　記載区間については既設配管再使用により通線とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

註記

１．記入なき配線は下記による。

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ（ころがし）

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ（ころがし）

ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ（ころがし）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　（ころがし）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　（既設１９）

２．図中シンボルは下記による。

アッテネーター

天井埋込型スピーカー　３Ｗ

天井埋込型スピーカー　３Ｗ　ＡＴＴ付

屋外用スピーカー　２０Ｗ

屋外用スピーカー　１５Ｗ

ワイヤレスアンテナ　ダイバーシティ受信方式

ＡＶ接続盤（屋外放送切替用）

時刻補正用ＧＰＳアンテナ　タイムサーバー用

校内放送装置　音声卓

リモコンマイク　情報システム盤内収納　

ＥＭ－ＡＥ　１．２　－　２Ｃ　（既設１９）　放送　

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　１０Ｐ　　　　（既設３１）　新設　放送

ＥＭ－ＭＥＥＳ　０．５　－　　２Ｃ　ｘ３　（既設３１）　新設　屋外放送、リモコンマイク

ＥＭ－ＡＥ　０．９　　　－　１５Ｐ　　　　（既設３１）　新設　リモコンマイク

Ａ

ＥＭ－ＭＥＥＳ　０．５　－　　２Ｃ　ｘ２　（既設２５）　新設　リモコンマイク

ＥＭ－ＡＥ　０．９　　　－　１５Ｐ　　　　（既設３１）　新設　リモコンマイク

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　現況のまま　放送

以上給食室棟へ

Ｅ

Ｄ

Ｆ

Ｇ

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　５Ｐ　（既設２５）　新設　放送

以上給食棟へ

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　５Ｐ　（既設２５）　新設　放送

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　現況のまま　放送

以上体育館棟へ

以上体育館棟へ

放送卓

T1

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　１０Ｐ　　　　（既設３１）　新設　放送

ＥＭ－ＭＥＥＳ　０．５　－　　２Ｃ　ｘ３　（既設３１）　新設　屋外放送、リモコンマイク

ＥＭ－ＡＥ　０．９　　　－　１５Ｐ　　　　（既設３１）　新設　リモコンマイク

T2

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　１０Ｐ　　　　（既設３１）　新設　放送

Ｈ

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　１０Ｐ　　　　（ころがし）　新設　放送

ＥＭ－ＵＴＰ　Ｃａｔ６　－　　４Ｐ　　　　（ころがし）　新設　放送（ワイヤレスアンテナ）

ＥＭ－ＭＥＥＳ　０．５　－　　２Ｃ　ｘ３　（ころがし）　新設　屋外放送、リモコンマイク

ＥＭ－ＡＥ　０．９　　　－　１５Ｐ　　　　（ころがし）　新設　リモコンマイク

ＥＭ－ＭＥＥＳ０．５－４Ｃ（ころがし）

　　※壁内は適合するＰＦ管にて保護すること。

防雨入線カバー（新設）

Ａ

Ｂ

Ｂ

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　　５Ｐ　　　　（既設２５）　ｘ２　新設　放送

ＥＭ－ＡＥ　０．９　　　－　１５Ｐ　　　　（既設３１）　　　　新設　リモコンマイク

ＥＭ－ＭＥＥＳ　０．５　－　　２Ｃ　ｘ２　（既設２５）　　　　新設　リモコンマイク

ＥＭ－ＭＥＥＳ　０．５　－　　２Ｃ　ｘ３　（既設３１）　新設　屋外放送、リモコンマイク

ＥＭ－ＡＥ　０．９　　　－　１５Ｐ　　　　（既設３１）　新設　リモコンマイク

インターホン設備　改修後系統図

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線については新設とする。

　　　　　　・　　　　　記載区間については既設配管再使用により通線とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

 Ｔ－１

以降体育館棟へ

以降給食棟へ

1　階

２　階

３　階

ＰＨ階

 Ｔ－３

 Ｔ－２

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　５Ｐ　（既設２５）　新設　インターホン

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　５Ｐ　（既設２５）　新設　インターホン

インターホン機については、再取付（他もおなじ）

情報システム盤

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　５Ｐ　（既設２５）　新設　インターホン

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　５Ｐ　（既設２５）　新設　インターホン

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　５Ｐ　（既設２５）　新設　インターホン

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　５Ｐ　（既設２５）　新設　インターホン

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　現況のまま　インターホン

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　現況のまま　インターホン

註記

２．図中シンボルは下記による。

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９－５Ｐ（ころがし）

ＡＥ１．２－５Ｐ（２５）既設（現況のまま）

インターホン機（既設品）t t t t t

t t t tt

t t t t
t

t
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１．記入なき配線は下記による。（壁内はＰＦ管保護とする）

t

視
聴
覚
準
備
室

５Ｐ



図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

NS　 (A1)・NS　 (A3)

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

テレビ共同受信設備　改修後系統図
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Ｒ

Ｒ Ｒ

PB221WP

Ｒ

Ｒ

SFB

SFB

SFB SFB SFB

SFB SFB SFB SFB SFBSFB

SFB SFB

SFB SFBＦＢ ＦＢ

SFB

SFB

ＦＢ

 Ｔ－１

以降体育館棟へ

以降給食棟へ

 Ｔ－４
ＡＶ卓

1　階

２　階

３　階

ＰＨ階

ＴＶ－５

ラジオ混合器

AM

FM

UHF

アンテナ仕様

　　ＵＨＦアンテナ　：　２０素子　　　　　　　　　　　　新設
　　
　　ＦＭアンテナ　　：　　５素子　　　　　　　　　　　　新設

　　ＡＭアンテナ　　：　ホイップ型　　　　　　　　　　　新設
　　
　　ラジオ混合器　　：　ＡＭ／ＦＭミキサー　　　　　　　新設

　　アンテナマスト　：　自立型（400x400x2500）　　　　　新設

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線については新設とする。

　　　　　　・　　　　　記載区間については既設配管再使用により通線とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２（既設２５）　新設　テレビ・ラジオ受信受信　

 Ｔ－３

 Ｔ－２

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ４　（既設３１）　新設　ラジオ、テレビ受信、映像、送信

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　（ころがし）　新設　テレビ送信、映像

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　（既設３１）　新設　テレビ送信、映像

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　（既設３１）　新設　テレビ送信、映像

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　（既設１９）　新設　テレビ送信

以降体育館棟へ
注①

注①

　　映像送信用配線については、体育館ステージ脇まで敷設の上、

　　映像送信機を設置とする。（現場指示）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　（既設１９）　新設　テレビ送信

５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　　　　（２５）　現況のまま　テレビ送信

５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　　　　（２５）　現況のまま　テレビ送信

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ３　（既設３１）　　新設　テレビ送信

註記

２．図中シンボルは下記による。

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　（ころがし）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　（既設１９）

５Ｃ－ＦＢ　　　（１９）既設（現況のまま）

４分岐器　ＳＨ－Ｃ４

２分岐器　ＳＨ－Ｃ２

１分岐器　ＳＨ－Ｃ１

増幅器　ＵＨＦブースター　３５ｄＢ用　

直列ユニット　中間用　１端子形　ＣＳ－７Ｆ－７ＷＥ

直列ユニット　中間用　２端子形　ＣＳ－７７Ｆ－７ＷＥ

直列ユニット　端末用　１端子形　ＣＳ－７Ｆ－７ＲＷＥ

直列ユニット　端末用　２端子形　ＣＳ－７７Ｆ－７ＲＷＥ

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　（ころがし）　新設　映像送信用

１．記入なき配線は下記による。（壁内はＰＦ管保護とする）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２（ＳＵＳ２５）　新設　テレビ・ラジオ受信受信　

テレビ共同受信設備改修系統図 E-28



放送卓

ＧＰＳ

ＲＭ

時刻補正用ＧＰＳアンテナ タイムサーバー 映像送信装置 映像受信装置

音量調節器
２０Ｗ １５Ｗ

屋外用スピーカー　２０Ｗ 屋外スピーカー　１５Ｗ天井埋込型スピーカー　３Ｗ　ＡＴＴ付

リモコンマイク　情報システム盤収納校内放送装置　１０局２４０Ｗ

校内放送装置内収納

1

4

2

4

5

6

7

9

8

10

11

12

13

14

15

3

天井埋込型スピーカー　３Ｗ

１０局＋一斉

モニター（１Ｗ）×１、スタジオ連絡（１Ｗ）×１

チャイム×１、外部制御×１、緊急一斉×１

アナウンスマイク×１、マイク×４、ライン×５

音声出力×１、録音出力×１

　スピーカー出力

　音声入力

　音声出力

音声調整卓１

　電　源 ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

外部制御×５、他機放送中×１

電源起動×１、停電起動×１、緊急一斉制御×１　制御入力

非常放送優先（ＥＭＧ）×１

本体卓２

袖卓４

インターフェースユニット９

　スピーカー出力 １０回線

１０回線、一斉、コールサイン（上り、下り）、放送制御

　リモコン電源出力

　リモコン音声入力

ＤＣ２４Ｖ（接続台数２台まで）

　リモコン制御入力

１回路

ＣＤ、ＣＤ－Ｒ／ＲＷ、ＳＤ／ＳＤＨＣカード

ＣＤ－ＤＡ、ＭＰ３、ＷＭＡ　再生ファイル形式

　対応メディア

ＳＤ／ＵＳＢ対応ＣＤプレーヤ５

ＵＳＢメモリー

ＡＡＣ（ＳＤ／ＳＤＨＣカード、ＵＳＢメモリー）

ＷＡＶ（ＳＤ／ＳＤＨＣカード、ＵＳＢメモリー）

出力クラス：Ｃｌａｓｓ２　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ

５０Ｈｚ～１５ＫＨｚ

１２０Ｗ＋１２０Ｗ（並列接続時２４０Ｗ）　

　周波数特性

　定格出力

電力増幅ユニット　２４０Ｗ６

　音声出力

　音声入力

ワイヤレス受信機８

２系統：チャンネル出力　－１０ｄＢＶ　平衡６００Ω

８ポート、ＲＪ－４５コネクター

１ポート、ＲＪ－４５コネクター

１系統：補助入力　－１０ｄＢＶ　平衡６００Ω

　スピーカー ５００ｍＷ（モノラル）

ＨＤＭＩ×１

２１．５型

　解像度

　サイズ

　入力端子

１９２０×１０８０

１０ プレビューモニター

１１ ブルーレイデッキ

　再生メディア ＢＤ－ＲＥ、ＢＤ－Ｒ、ＢＤ－ＶＩＤＥＯ

ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－Ｒ／－ＲＷ

ＣＤ－Ｒ／ＲＷ、ＣＤ－ＤＡ、ＵＳＢメモリー

ＤＶＤ＋Ｒ／＋ＲＷ、ＤＶＤ－ＶＩＤＥＯ

　受信チャンネル 地上デジタル（ＣＡＴＶパススルー対応）

ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル

アンバランスステレオ、リニアＰＣＭ

　映像信号方式

　映像入出力数

　音声信号方式

ＨＤＭＩ信号　データレート：０．７５～１８Ｇｂｐｓ

４Ｋ６０ｐ　４：４：４　２４ｂｉｔ他

ＨＤＭＩ　４入力　１出力２分配

１２ ＨＤＭＩマトリクスセレクター

　その他 ラックマウント金具共

１３ ＯＦＤＭ変調器

　エンコーダー部

音声入力：ＨＤＭＩに重畳された音声（２ｃｈ．）

　ＯＦＤＭ変調部

　その他 ラック用収納トレイ、ブランクパネル共

映像入力：ＨＤＭＩ

１４ 映像受信装置スペース

　その他（付加機能） ライン入力（内蔵・ＳＤ音源ミキシング機能付き）

　制御出力 タイマー制御出力×１０、動作中出力×１

　制御入力 内蔵音源再生／ＳＤ音源再生×８

ＮＴＰサーバー、親時計、時報音声、接点

　記録メディア ＳＤ／ＳＤＨＣメモリーカード　

２５５ファイル、最大１０５時間

　内蔵音源 ８曲固定

　時刻補正入力

　時刻精度 週差±０．７秒以内（２５℃）

　プログラムタイマー 週間／年間スケジュール設定可能

プログラムチャイムユニット７

（ウエストミンスターの鐘、コールサイン他）

電源制御ユニット１５

非常用×２、ＡＣ用×４　２系統（計８）

ＡＣ１００Ｖ　最大３８Ａ（Ａ・Ｂ２系統）

　電源コンセント

　ＡＣ電源出力

ＦＭ５局・ＡＭ５局のプリセット選局

ＦＭ：１５ｄＢμＶ　ＡＭ：３４ｄＢμＶ

（ＡＭ）５３１～１６２９ｋＨｚ

（ＦＭ）７６．０～９０．０ＭＨｚ

ラジオチューナーユニット

　機　能

　実用感度

　受信周波数

３

一斉×１、出力×１０

制御端子

出　力

予備入力

マイク入力

電　源 ＤＣ２４Ｖ（校内放送装置より供給）

－５８ｄＢ　４００Ω　不平衡

－１０ｄＢ　２０ｋΩ　不平衡　ＡＧＣ付

０ｄＢ　６００Ω　平衝　

放送×１、コールサイン×２（上り、下り）

放送系統 １０局＋全局一斉

付　属 接話型マイク

３Ｗ（３．３ｋΩ）、１Ｗ（１０ｋΩ）定格入力

９５ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）出力音圧レベル

８５Ｈｚ～１５ｋＨｚ周波数特性

１６ｃｍコーン型使用スピーカー

ＡＢＳ樹脂仕　上

スピーカーカバー一体型その他

ネット：アルミパンチング、枠：ＡＢＳ樹脂パネル

Ｌ級

３Ｗ（３．３ｋΩ）、１Ｗ（１０ｋΩ）定格入力

９５ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）出力音圧レベル

８５Ｈｚ～１５ｋＨｚ周波数特性

１６ｃｍコーン型使用スピーカー

ＡＢＳ樹脂仕　上

スピーカーカバー一体型、音量調節４段階切換その他

ネット：アルミパンチング、枠：ＡＢＳ樹脂パネル

Ｌ級

１０１ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）

１８０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

３３０Ω、５００Ω、１ｋΩ

３０Ｗ

入力インピーダンス

周波数特性

出力音圧レベル

定格入力

９９ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）

１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

６７０Ω、１ｋΩ、２ｋΩ

１５Ｗ

入力インピーダンス

周波数特性

出力音圧レベル

定格入力 ５段階（ＯＦＦ、１、２、３、４）

新金属プレート

音量調節

適合ボックス １コ用スイッチボックス

Ｌ級 Ｌ級

Ｌ－７ＣＨＤにて最大約２１０ｍ

独自方式シリアルデジタル信号　２系統

ＨＤＭＩ　規格準拠　ＨＤＭＩ－Ａ　コネクタ１系統

同軸伝送距離

出力信号

映像入力

入力フォーマット

ＨＤＣＰ規格 ＤＶＩ、ＨＤＭＩ信号のＨＤＣＰに対応

ＤＣ５Ｖ　０．６Ａ　３Ｗ（ＡＣアダプタ） 電　源

映像送信装置からの独自信号（ＢＮＣ×１）

出力信号

入力信号

ＨＤＣＰ規格 ＤＶＩ、ＨＤＭＩ信号のＨＤＣＰに対応

ＤＣ５Ｖ　０．６Ａ　３Ｗ（ＡＣアダプタ） 電　源

出力フォーマット

映像送信装置からの独自信号（ＢＮＣ×１）

映像送信装置に入力された信号の等価出力

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ電　源

（ＡＣアダプター（付属）使用）またはＰｏＥ

２系統　半導体リレー出力出力信号

１系統　ネットワークインターフェース

受信電波：ＧＰＳ衛星電波／準天頂衛星電波Ｌ１型ＧＰＳ

受信周波数：１５７５．４２ ＭＨｚ

信号変換器：屋内（館内放送装置内設置）使用場所

アンテナ　：屋外（保護等級：ＩＰ６５相当）

タイムサーバー付属品備　考

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ電　源

（ＡＣアダプター（付属）使用）またはＰｏＥ

２系統　半導体リレー出力出力信号

１系統　ネットワークインターフェース

受信電波：ＧＰＳ衛星電波／準天頂衛星電波Ｌ１型ＧＰＳ

受信周波数：１５７５．４２ ＭＨｚ

信号変換器：屋内（館内放送装置内設置）使用場所

アンテナ　：屋外（保護等級：ＩＰ６５相当）

アンテナ延長ケーブル（２０ｍ）共その他

　ワイヤレスアンテナ接続

　増設ワイヤレス受信機接続

　音源ファイル・記録時間

１系統：ミキシング出力　－１０ｄＢＶ／－５０ｄＢＶ　平衡６００Ω

出力チャンネル：ｃｈ．１～６２、ｃｈ．Ｃ１３～Ｃ６３（＋１／７ＭＨｚオフセット含む）

出力レベル／出力端子：９０～１１０ｄＢμＶ（１ｄＢステップ）／Ｆ型（７５Ω）

ＶＧＡ＠６０～ＵＸＧＡ＠６０、ＷＵＸＧＡ＠６０ＲＢ、Ｄ１～Ｄ５

ＶＧＡ＠６０～ＵＸＧＡ＠６０、ＷＵＸＧＡ＠６０ＲＢ、Ｄ１～Ｄ５

8
8

120480

図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

NS　 (A1)・NS　 (A3)

弱電設備機器姿図（１）

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事
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呼出押ボタントイレ呼出親表示器 トイレ呼出副表示器

ラウンド型

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ電源電圧

プレート

２回路接続可能回路数

５台（１回路あたり）接続可能押釦数

２台まで接続可能副親器

ＤＣ１２Ｖ（親機より供給）電源電圧

ラウンド型プレート

結線方式

定　格

押締端子式

３Ａ　３０Ｖ

適合ボックス ＪＩＳ１個用スイッチボックス

埋込型（適合ボックス　２個用スイッチボックス・ 深型） 埋込型（適合ボックス　２個用スイッチボックス・ 深型）

ドアホン親機 ドアホン子機（ワイヤレス） 玄関子機 電気錠制御盤

ＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）ＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）電源電圧

モニター

通信方式

通話方式

録画機能

形　　状

材　　質

７型ＴＦＴカラー液晶

１．９ＧＨｚ　ＴＤＭＡ－ＷＢ（時分割多元接続方式）

拡声自動交互通話／プレストーク通話

自動・手動録画、再生、保存

壁取付型（ＪＩＳ２個用または３個用スイッチボックス）

本体：自己消火性樹脂、アクリルパネル部：難燃性樹脂

電源電圧

モニター

通信方式

通話方式

１．９ＧＨｚ　ＴＤＭＡ－ＷＢ（時分割多元接続方式）

拡声自動交互通話／プレストーク通話

モニター付ワイヤレス子機

ＤＣ２．４Ｖ／７００mAh（専用ニッケル水素電池：WJW-BT）

２．４型ＴＦＴカラー液晶

充電時間 約１０時間

使用可能距離 約１００ｍ　見通し距離

材　　質 自己消火性樹脂

充電台

電源電圧・形状 ＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）　据置・壁取付両用型

電源電圧

材　　質

形　　状

カメラ

通話方式

備　　考

モニター付親機から供給

壁取付型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

自己消火性樹脂

１／２．７型カラーＣＭＯＳ

自動交互通話

防塵・防まつ形（JIS C 0920 IP54 相当）

電源電圧

材　　質

形　　状

備　　考

壁取付型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

樹脂

警戒警報機能付

モニター付ワイヤレス子機 充電台
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図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

Ｎ

(F)

I I Ｄ

NS　 (A1)・NS　 (A3)

弱電設備機器姿図（２）

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

D

K

t
t

I

Ｒ

Ｔ　－　１

Ｗ

Ｒ

Ｒ

t

I

I

Ｄ

K

PB221WP

ＧＰＳ

ＲＭ

放送卓

２０Ｗ

１５Ｗ

（２× ２×１ ）

t

Ｔ－１

別途（建築工事）

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線については新設とする。

　　　　　　・　　　　　記載区間については既設配管再使用により通線とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　１０Ｐ　　　　（既設３１）　新設　放送

ＥＭ－ＭＥＥＳ　０．５　－　　２Ｃ　ｘ３　（既設３１）　新設　屋外放送、リモコンマイク

ＥＭ－ＡＥ　０．９　　　－　１５Ｐ　　　　（既設３１）　新設　リモコンマイク

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　　５Ｐ　　　　（既設２５）　新設　インターホン

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　　ｘ２　（既設３１）　新設　テレビ送信、映像

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　現況のまま　放送

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　現況のまま　インターホン

５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　（１９）　現況のまま　テレビ送信

以上体育館棟へ

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　５Ｐ　（既設２５）　新設　放送

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　５Ｐ　（既設２５）　新設　インターホン

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　（既設１９）　新設　テレビ送信

以上体育館棟へ

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　現況のまま　放送

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　現況のまま　インターホン

５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　　　　（２５）　現況のまま　テレビ送信

以上給食室棟へ

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　５Ｐ　（既設２５）　新設　放送

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　５Ｐ　（既設２５）　新設　インターホン

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　　　　（既設１９）　新設　テレビ送信

以上給食棟へ

ＪＥＭ－Ａコネクター接続線（附属品）

＊ドアホン子機（ワイヤレス）にて解錠指示可能

：ドアホン子機（ワイヤレス）

再取付

再取付

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　　５Ｐ　　　　（既設２５）　ｘ２　新設　放送

ＥＭ－ＡＥ　０．９　　　－　１５Ｐ　　　　（既設３１）　　　　新設　リモコンマイク

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　　５Ｐ　　　　（既設２５）　　　　新設　インターホン

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　　ｘ３　（既設３１）　　　　新設　テレビ送信

ＥＭ－ＭＥＥＳ　０．５　－　　２Ｃ　ｘ２　（既設２５）　　　　新設　リモコンマイク

床下配線については、既設配管・再使用にて敷設とする。（他も同じ）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　（ころがし）　新設　映像送信用

以上体育館棟より

注①

注①

　　映像送信用配線については、体育館ステージ脇まで敷設の上、

　　映像送信機を設置とする。（現場指示）

内テレビ共同受信設備器機類（筐体については改修有）

端子盤（Ｔ－２）から

体育館棟へ

給食棟・旧体育館棟へ（２回線）用務員室へ

＊　端子盤内収納インターホン電源部については、現況のままとする。

４分岐器（交換・新設）

注　　記

　　情報システム盤内収納機器について

　　　　放送設備　　　　　：　リモコンマイク（新設）

　　　　インターホン設備　：　インターホン機（再取付）

註記

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ（ころがし）

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ（ころがし）

ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ（ころがし）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　（ころがし）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　（既設１９）

２．図中シンボルは下記による。

アッテネーター

天井埋込型スピーカー　３Ｗ

天井埋込型スピーカー　３Ｗ　ＡＴＴ付

屋外用スピーカー　２０Ｗ

屋外用スピーカー　１５Ｗ

４分岐器　ＳＨ－Ｃ４

２分岐器　ＳＨ－Ｃ２

１分岐器　ＳＨ－Ｃ１

増幅器　ＵＨＦブースター　３５ｄＢ用　

直列ユニット　中間用　１端子形　ＣＳ－７Ｆ－７ＷＥ

直列ユニット　中間用　２端子形　ＣＳ－７７Ｆ－７ＷＥ

直列ユニット　端末用　１端子形　ＣＳ－７Ｆ－７ＲＷＥ

直列ユニット　端末用　２端子形　ＣＳ－７７Ｆ－７ＲＷＥ

インターホン機（既設品）

ドアホン親機　電気錠施解錠・録画機能付

ドアホン子機　ワイヤレスタイプ　電気錠施解錠機能付

玄関子機　カラーカメラ付

電気錠制御盤

電気錠（建築工事）

プルボックスＳＳ２００×２００×１００（ＳＵＳ）防水型

プルボックス　既設品

時刻補正用ＧＰＳアンテナ　タイムサーバー用

校内放送装置　音声卓

リモコンマイク　情報システム盤内収納　

ＡＥ１．２－３Ｃ（１９）既設（現況のまま）

５Ｃ－ＦＢ　　　（１９）既設（現況のまま）

ＡＥ１．２－５Ｐ（２５）既設（現況のまま）

ＥＭ－ＭＥＥＳ０．５－４Ｃ（ころがし）

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９－５Ｐ（ころがし）

５Ｐ

ＦＢ

ＦＢ

C5P

C5P

SFB

SFB

SFB

SFB

SFB

C5P

ＦＢ

５Ｐ

M4C

t C5P

再取付

SFB

t

再取付

C5P

１．記入なき配線は下記による。（壁内はＰＦ管保護とする）

ＥＭ－ＭＥＥＳ　０．５　－　　２Ｃ　ｘ２　（既設２５）　新設　リモコンマイク

ＥＭ－ＡＥ　０．９　　　－　１５Ｐ　　　　（既設３１）　新設　リモコンマイク

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　　５Ｐ　　　　（既設２５）　新設　インターホン

同上ケーブルころがし配線（立下げＰＦ管保護）

情報システム盤（注記）

※コアー穴あけ前に鉄筋探査を行い監督員の承諾を得ること。

防雨入線カバー

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

拡声・テレビ・インターホン設備　改修１階平面図 E-31
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Ａ階段
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

t

t

t t t

Ｒ

t

Ｒ

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　１０Ｐ　　　　（既設３１）　新設　放送

ＥＭ－ＭＥＥＳ　０．５　－　　２Ｃ　ｘ３　（既設３１）　新設　屋外放送、リモコンマイク

ＥＭ－ＡＥ　０．９　　　－　１５Ｐ　　　　（既設３１）　新設　リモコンマイク

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　　５Ｐ　　　　（既設２５）　新設　インターホン

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　　ｘ２　（既設３１）　新設　テレビ送信、映像

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線については新設とする。

　　　　　　・　　　　　記載区間については既設配管再使用により通線とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　５Ｐ　（ころがし）　新設　インターホン

ＥＭ－ＡＥ　　　１．２　－　３Ｃ　（ころがし）　新設　放送

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　（ころがし）　新設　テレビ送信

B1

B2

ＥＭ－ＡＥ　　　１．２　－　３Ｃ　（既設１９）　新設　放送

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　５Ｐ　（既設２５）　新設　インターホン

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　（既設１９）　新設　テレビ送信

B2

再取付

B2

再取付

B2B1

再取付

B1

再取付

Ｔ－２

再取付

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　１０Ｐ　　　　（既設３１）　新設　放送

ＥＭ－ＭＥＥＳ　０．５　－　　２Ｃ　ｘ３　（既設３１）　新設　屋外放送、リモコンマイク

ＥＭ－ＡＥ　０．９　　　－　１５Ｐ　　　　（既設３１）　新設　リモコンマイク

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　　５Ｐ　　　　（既設２５）　新設　インターホン

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　　ｘ２　（既設３１）　新設　テレビ送信、映像

B1

B2

SFB

C5P

SFB

C5P

SFB

C5P

SFB

C5P

C5P

SFB

SFB

SFB

SFB

C5P

C5P

C5P

SFB

C5P

Ｔ　－　２ 内テレビ共同受信設備器機類（筐体については改修有）

端子盤（Ｔ－３）から

端子盤（Ｔ－１）へ

２分岐器（交換・新設）

普通教室へ図書室へ

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

拡声・テレビ・インターホン設備　改修２階平面図 E-32
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

t

t

t t t t

Ｒ

２０Ｗ

防雨入線カバー（交換）

防雨入線カバー（交換）

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線については新設とする。

　　　　　　・　　　　　記載区間については既設配管再使用により通線とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

ＥＭ－ＡＥ　１．２　－　２Ｃ　（既設１９）　放送　

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２（既設２５）　新設　テレビ・ラジオ受信受信　

空　　配　　管　　　　　　（既設３１）　現況のまま（残置）

再取付

壁３０Φコア抜き、通線後補修のこと。

Ｔ－４

再取付

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　１０Ｐ　　　　（既設３１）　新設　放送

ＥＭ－ＵＴＰ　Ｃａｔ６　－　　４Ｐ　　　　（既設１９）　新設　放送（ワイヤレスアンテナ）

ＥＭ－ＭＥＥＳ　０．５　－　　２Ｃ　ｘ３　（既設３１）　新設　屋外放送、リモコンマイク

ＥＭ－ＡＥ　０．９　　　－　１５Ｐ　　　　（既設３１）　新設　リモコンマイク

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　　ｘ４　（既設３１）　新設　ラジオ、テレビ受信、映像、送信

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　１０Ｐ　　　　（ころがし）　新設　放送

ＥＭ－ＵＴＰ　Ｃａｔ６　－　　４Ｐ　　　　（ころがし）　新設　放送（ワイヤレスアンテナ）

ＥＭ－ＭＥＥＳ　０．５　－　　２Ｃ　ｘ３　（ころがし）　新設　屋外放送、リモコンマイク

ＥＭ－ＡＥ　０．９　　　－　１５Ｐ　　　　（ころがし）　新設　リモコンマイク

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　　ｘ２　（ころがし）　新設　テレビ送信、映像

B1

B2 Ｔ－３

B2

ＥＭ－ＡＥ　１．２　　　－　１０Ｐ　　　　（既設３１）　新設　放送

ＥＭ－ＭＥＥＳ　０．５　－　　２Ｃ　ｘ３　（既設３１）　新設　屋外放送、リモコンマイク

ＥＭ－ＡＥ　０．９　　　－　１５Ｐ　　　　（既設３１）　新設　リモコンマイク

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　　５Ｐ　　　　（既設２５）　新設　インターホン

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　　ｘ２　（既設３１）　新設　テレビ送信、映像

B1B2 B2

再取付

再取付

再取付

B2

再取付

B2B1

再取付

B1

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　５Ｐ　（ころがし）　新設　インターホン

ＥＭ－ＡＥ　　　１．２　－　３Ｃ　（ころがし）　新設　放送

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　（ころがし）　新設　テレビ送信

B1

B2

ＥＭ－ＡＥ　　　１．２　－　３Ｃ　（既設１９）　新設　放送

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９　－　５Ｐ　（既設２５）　新設　インターホン

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　（既設１９）　新設　テレビ送信

放
送
卓

M4C

C5P

C5P

C5P

SFB

SFB

C5P

C5P

SFB

SFB SFB

C5P

SFB

C5P

SFB

C5P

SFB

C5P

C5P

SFB

Ｔ　－　３ 内テレビ共同受信設備器機類（筐体については改修有）

端子盤（Ｔ－４）から

端子盤（Ｔ－２）へ

１分岐器（交換・新設）

視聴覚室へ

ＧＰ Ｓ

防雨入線カバー

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

拡声・テレビ・インターホン設備　改修３階平面図 E-33
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改修部分
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図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

PB221WP

PB221WP

１５Ｗ

 ＴＶ－５

防雨入線カバー（交換）

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線については新設とする。

　　　　　　・　　　　　記載区間については既設配管再使用により通線とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

アンテナ仕様

　　ＵＨＦアンテナ　：　２０素子　　　　　　　　　　　　新設
　　
　　ＦＭアンテナ　　：　　５素子　　　　　　　　　　　　新設

　　ＡＭアンテナ　　：　ホイップ型　　　　　　　　　　　新設
　　
　　ラジオ混合器　　：　ＡＭ／ＦＭミキサー　　　　　　　新設

　　アンテナマスト　：　自立型（400x400x2500）　　　　　新設

ラジオ混合器

AM

Ｃ

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２（既設２５）　新設　テレビ・ラジオ受信受信　

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２（既設２５）　新設　テレビ・ラジオ受信受信　

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２（既設２５）　新設　テレビ・ラジオ受信受信　

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２（既設２５）　新設　テレビ・ラジオ受信受信　

再取付 Ｃ

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２（既設２５）　新設　テレビ・ラジオ受信受信　

ＥＭ－ＡＥ　１．２　－　２Ｃ　（既設１９）　放送　

FM

UHF

空　　配　　管　　　　　　（既設３１）　現況のまま（残置）

コンクリート製配管支持架台（他もおなじ）

ＴＶ－５

ＵＨＦアンテナから ラジオ混合器から

３階・端子盤（Ｔ－４）へ ３階・端子盤（Ｔ－４）へ

増幅器（新設）

内テレビ共同受信設備器機類（筐体については再取付）

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２（ＳＵＳ２５）　新設　テレビ・ラジオ受信受信　

拡声・テレビ・インターホン設備　改修ＰＨ階平面図 E-34

PH1階平面図 PH2階平面図
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

R-1

R-1

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

ＲＦ

ＡＣ１００Ｖ

既設ＨＰ０．９－１０Ｐ（３１）

ＥＭ－ＨＰ１．２－１５Ｐ ＥＭ－ＨＰ１．２－１５ＰＥＭ－ＨＰ１．２－１５Ｐ ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ×２ 既設ＦＰ１．２－　７Ｃ（３１）

既設ＨＰ０．９－１５Ｐ（３１）

既設ＨＰ０．９－１５Ｐ（３１）

既設ＦＰ１．２－　５Ｃ（２５）

ＥＭ－ＨＰ１．２－１５Ｐ（ＰＦ２８） ＥＭ－ＨＰ１．２－１５Ｐ（ＰＦ２８）

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

既設ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ

既設ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ×２

既設ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ

既設ＨＰ０．９－２０Ｐ

既設ＨＩＶ１．２×１４（２５）

既設ＨＩＶ１．２×１４（２５）

南運動場（既設） 東校舎（今回工事範囲） 給食棟（既設） 北運動場（既設）

備 系 統 図設

北校舎（既設）

記 号 名

凡

称 備

例

考

機信受型ＲＧ合複設既

盤器継中設 仕様注記参照、既設複合GR型受信機内設置

機 収器 容 箱 収容消火栓内蔵

Ｐ 発型 信 機 １級，リング型表示灯(LED)付、（Ｒ型用）

ル災火 ベ警 報 ＤＣ２４Ｖ，１０ｍＡ

終 端 抵 抗 １０ＫΩ

２種，非蓄積型式光 電 ス ポ ト 型 煙 感 知 器ッ

２種ッ差 動 式 ス ポ ト 型 感 知 器

ッ温定 ス式 ポ 型ト 感 器知

ッポス式温定 １種，７５℃，防水型器知感型ト

ッ温定 式 ス ポ 特種，６５℃，防水型　ト 型 感 知 器

ッ温定 ス式 ポ 型ト 感 器知

１種，７５℃

特種，６５℃

火 栓 ポ ン プ 制

移 報 （制御盤組込）

御 　組込

消火栓ポンプ始動用器

盤

既

仕様注記参照

仕様注記参照機示表既 設

制御

監視

復帰

自火報設備

○○

消火設備

入
出
力
信
号
内
訳

Ｒ－１ 1,2,3,RF

中 

継 

器 

盤 

名 

称

階
　
監
視
・
制
御
エ
リ
ア

火
災
・
一
般
感
知
器

地
区
ベ
ル

既設中継器盤点数表

消
火
栓
ポ
ン
プ
呼
水
槽
減
水

○ ○

○

21 1 1 1

リング型表示灯
（斜線部は発光範囲）

発信機

発信機組込み例（正面図） （側面図）

・リング型表示灯付発信機の参考外観図は下記とする。

ＡＣ１００Ｖ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ

※点線は工事範囲外を示す。

　　　・消火設備にリング型表示灯を内蔵する場合、取り付け用加工（スタッド加工）は衛生工事とする。

既設表示機

既設中継器盤

既設複合盤

ＥＭ－ＨＰ０．９－　５Ｐ

H(E19)

○ ○

○

連
動
用
・
一
般
感
知
器

防
火
戸
・
シ
ャ
ッ
タ

伝
　
送
　
系
　
統

防火･防排煙設備 移報警報

高
圧
地
絡

低
圧
地
絡

受
水
槽
満
水

受
水
槽
減
水

高
架
水
槽
満
水

高
架
水
槽
減
水

警
備
保
障
へ

○ ○ ○ ○ ○ ○

112 12 1 1 1 1 1 1 1

消
火
栓
ポ
ン
プ
起
動

易
操
作
性
１
号
消
火
栓
開
閉
弁
開
（
東
校
舎
、
今
回
追
加
）

ジ
ョ
ッ
キ
ポ
ン
プ
異
常
（
今
回
追
加
）

○ ○

1 1

〈注　記〉
　１．既設複合ＧＲ型受信機仕様
　　　　・複合ＧＲ型、壁掛型、蓄積式、予備電源内蔵
　　　　・電源：ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ
　　　　・アドレス数：２５５アドレス、伝送系統数：１系統
　　　　・自動試験機能付
　　　　・履歴リスト機能付（通常履歴１０，０００件、自動試験履歴１０，０００件）
　　　　・主音響　　：音声警報及びブザー
　　　　・表示方式　：カラーＬＣＤ表示（タッチパネル付）
　　　　・操作方式　：タッチパネル方式
　　　　・漢字プリンタ内蔵
　　　　・回線内訳
　　　　　　　火災表示（一般感知器）　　　　　　　　　　　２１Ｌ
　　　　　　　連動専用感知器表示（一般感知器）　　　　　　１２Ｌ
　　　　　　　消火ポンプ始動表示　　　　　　　　　　　　　　１Ｌ
　　　　　　　消火ポンプ呼水槽減水表示　　　　　　　　　　　１Ｌ
　　　　　　　易操作性１号消火栓開閉弁階別開表示　　　　　　１Ｌ
　　　　　　　ジョッキポンプ異常表示　　　　　　　　　　　　１Ｌ
　　　　　　　高圧地絡表示　　　　　　　　　　　　　　　　　１Ｌ
　　　　　　　低圧地絡表示　　　　　　　　　　　　　　　　　１Ｌ
　　　　　　　受水槽満水表示　　　　　　　　　　　　　　　　１Ｌ
　　　　　　　受水槽減水表示　　　　　　　　　　　　　　　　１Ｌ
　　　　　　　高架水槽満水表示　　　　　　　　　　　　　　　１Ｌ
　　　　　　　高架水槽減水表示　　　　　　　　　　　　　　　１Ｌ
　　　　　　　防火戸、シャッタ閉鎖表示　　　　　　　　　　１２Ｌ
　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　５５Ｌ
　　　　・移報信号内訳：
　　　　　・警備保障機器へ火災代表信号移報　（無電圧、ａ接点、１Ｌ）

　２．既設表示機仕様
　　１）壁掛型、主音響・予備電源内蔵
　　２）電源：ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ
　　３）表示方式
　　　　・カラーＬＣＤ表示～火災発報、端末機器作動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　３．既設中継器盤仕様
　　１）既設複合ＧＲ型受信機内
　　２）処理点数：中継器盤点数表参照

　４．感知器は確認灯付とする。

　５．地区ベル鳴動は一斉鳴動方式とする。

　６．危害防止用連動中継器の取り付けは建築（シャッタ）工事とし、
　　　当該中継器への常用電源供給は別途電気工事とする。

　７．特記なき配管配線は下記による。

ＥＭ－ＡＥ０．９－４Ｃ

H
ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ；警報用エコマテリアルケーブル
ＥＭ－ＨＰ；耐熱エコマテリアルケーブル

H

H(E19)
ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ＋ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ（Ｅ１９）

器継中動連用止防危 害

ーザブ子電 防火シャッタ降下警報用

予備電源内蔵（建築工事）

３種，非蓄積型，連動用式電 ス ポ ト 型 煙 感 知 器ッ光

置装鎖閉動自 DC24V，0.05A，防火戸用

DC24V，0.4A以下，防火シャッタ用，

戒警 火災表示用，階段用番区 域 号

戒警 番区 域 号 火災表示用，ＤＷ用

戒警 火災表示用番区 域 号

号番域区動 作 防火戸，防火シャッタ用

警 域区戒 線

いんぺい線配管配

配 管 線配 立 げ上 引 げ下

ンジャ クション, プルボ スック

ケ 天井いんぺい配ブ－ ル 線

消

盤御制プンポキッジ ョ

（衛生工事）

（衛生工事）

既設配線切断しP.B内ジョイントのこと。
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階
No

No
DW

No

No

再取付

再取付

再取付

新設防災システム盤姿図

2
,
0
0
0

１ 多機能警報盤

２

３

４ ブランクパネル

５

６ リモコンマイク
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予備品箱８
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10 内部　中継器盤　Ｒ－1

内部
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ＧＲ型複合盤

多機能警報盤
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2
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ブランクパネル
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NS　 (A1)・NS　 (A3)

自動火災報知設備　改修凡例・系統図

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－３５



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

R-1

H

(
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設
1
9
)

(既設19)

(既設19)
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)

ＥＭ－ＨＰ１．２－１５Ｐ（ＰＦ２８）

体育館棟へ

給食室棟へ

(
既

設
2
5
)

既設SS-C221

北校舎棟（防火戸）へ

既設ＨＰ０．９－１０Ｐ（３１）

ＥＭ－ＨＰ１．２－１５Ｐ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ

ＥＭ－ＨＰ０．９－　５ＰＥＭ－ＨＰ１．２－１５Ｐ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１５Ｐ

既設ＦＰ１．２－　７Ｃ（３１）

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ×２

既設ＨＰ０．９－１５Ｐ（３１）

ＥＭ－ＨＰ１．２－１５Ｐ（ＰＦ２８）

既設表示機

既設複合盤

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

H(E19)

既設ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ

既設配線切断しP.B内ジョイントのこと。

１区 ２区
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８

２
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再取付

自動火災報知設備　改修１階平面図

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

自動火災報知設備　改修２階平面図
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片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

自動火災報知設備　改修３階平面図
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ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ（既設１９）

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８） ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

(既設19)
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片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事
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屋内消火栓

廊下



履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

自動火災報知設備　改修PH階平面図

(既設19)

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ（既設１９）

７区

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－３９

PH1階平面図 PH2階平面図

凡例

既存部分
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１０９８７６５４３２１

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

搭屋屋根

DRφ80

DRφ100

DRφ100

屋根

ＰＳ

DRφ80
高架水槽

4.5t
アンテナ基礎新設
800×800×600H

Ａ階段



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

 屋内キュービクル

 校舎ポンプ盤

 開閉器盤

Ｐ

Ｈ

Ｐ

Ｈ

Ｐ

Ｈ

Ｐ

Ｈ

６ＫＶＣＶＴ３８°（ＦＥＰ８０）

ＣＶ３．５°－２Ｃ

ＣＶＶ２°－２Ｃ　（ＦＥＰ５０）

以上引込柱より

LF-4

LF-4

3

3

3

3

2

2

2

2

ＣＶＶ２°－４Ｃ×２撤去（ＰＥ２８）

ＣＶＶ２°－４Ｃ撤去

ＣＶＶ２°－４Ｃ撤去

導線引出金物主筋に溶接

２．０×１３（ＨＩＶＥ２８）

６０°×３　Ｅ１４°　（６３）　Ｌ１０２

１４°×３　Ｅ８°　　（３１）　Ｐ１０３

以上体育館棟へ

以上北校舎棟へ

６０°×３　Ｅ１４°（ＰＥ５４）　Ｌ１０３

ＣＶＶ２°－５Ｃ（ＰＥ２８）

以上北校舎棟高置水槽へ

（４×４×２）

（６×６×４）

（５×５×４）

（５×５×３）

 Ｌ－１

ＥＭ－ＣＥ３．５°－３ＣＥ１．６×２１ ２

１ ２

ＥＭ－ＣＥ３．５°－３ＣＥ１．６３

３

４ ５

ＥＭ－ＣＥＴ２２°Ｐ１０５

ＥＭ－ＣＥＴ２２°Ｐ１０6

２°×５撤去（２５）

ＣＶＶ２°－２Ｃ（ＰＥ２２）　ＨＧＲ

ＥＭ－ＣＥ３．５°－３ＣＥ１．６×２４ ５

空調設備開閉器盤－２

空調設備開閉器盤－１

ＣＶＴ３８°（３１）Ｐ１０７

１４°×３Ｅ５．５°（３１）Ｌ１０４調理室電灯盤

１４°×３Ｅ５．５°（３１）Ｐ１０１調理室動力盤

ＣＶ１４°－３Ｃ　Ｐ１０２

ＰＢ１５０×１５０×１００ＺｎＷＰ

ＰＢ１５０×１５０×１００ＺｎＷＰ

M

電動シャッター

註記

１．記入なき配線は下記による。
２

３

２．図中シンボルは下記による。

Ｐ

Ｈ

LF-4

（６×６×１１）

揚水ポンプ

フランジヒーター

接地埋設表示板

プルボックスＳＳ６００×６００×１１００Ｃ

（６×６×４） プルボックスＳＳ６００×６００×４００Ｃ

（５×５×４） プルボックスＳＳ５００×５００×４００Ｃ

（５×５×３） プルボックスＳＳ５００×５００×３００Ｃ

（４×４×２） プルボックスＳＳ４００×４００×２００Ｃ

（３×３×２） プルボックスＳＳ３００×３００×２００Ｃ

アウトレットボックス１０２×１０２×４４Ｃ

３．図中太線は工事対象を示し、細線は工事対象外を示す。

　　　　　　は撤去を示し、　　　　は取外し再取付を示す。再

Ａ・Ｄ

Ｂ

再

再

再 ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ×２（ＶＥ３６）×３

３．５°×３Ｅ３．５°撤去（２５）

２．０×３　Ｅ１．６　撤去（２５）　シャッター

ＬＦ－４
（３×３×２）

S

Ｌ

再

再

再 再

再

（内部機器撤去）

引出導線切離し

 消火栓ポンプ盤

測定端子箱撤去

S

ＰＢ２００×２００×２００ＷＰ撤去

開閉器盤ＥＬＣＢ３Ｐ２０Ａ撤去

ＣＶＶ２°－１２Ｃ（３１管路撤去）

ＣＶＶ２°－２Ｃ×３（３１管路撤去）

ＣＶ３．５°－４Ｃ（ＶＥ１６）撤去

ボックス内でケーブル切離し

ＣＶ２°－４Ｃ撤去（２５）

ＣＶ３．５°－４Ｃ撤去（２５）

幹線及び動力設備　撤去１階平面図

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

ＦＰ３０°－３ＣＥ５．５°（５１）Ｐ１０４

１５０°×３　Ｅ２２°　（７５）　Ｌ１０１

６０°×３　Ｅ１４°　　（６３）　Ｌ１０２

ＣＶＶ２°－２Ｃ　　　　（１９）　ＬＧＲ

６０°×３　Ｅ１４°　　（６３）　Ｌ１０３

１４°×３　Ｅ５．５°　（３１）　Ｐ１０１

１４°×３　Ｅ５．５°　（３１）　Ｌ１０４

ＣＶ１４°－３Ｃ　　　　　　　　　Ｐ１０2

１４°×３　　　　　　　　　　　　Ｐ１０1

１４°×３　Ｅ８°　　　（３９）　Ｐ１０３

　ＥＭ－ＣＴ３８°Ｅ１４°Ｐ１０６

６０°×３　Ｅ１４°　（６３）　Ｌ１０３

１４°×３　Ｅ５．５°（３１）　Ｐ１０１

ＣＶＶ２°－１２Ｃ　（３１）　警報

ＦＰ３０°－３ＣＥ５．５°（５１）Ｐ１０４

ＣＶＶ２°－１２Ｃ+２Ｃ×２（５１）　警報

１５０°×３　Ｅ２２°　（７５）　Ｌ１０１

６０°×３　Ｅ１４°　　（６３）　Ｌ１０２

１４°×３　Ｅ８°　　　（３１）　Ｐ１０３

ＦＰ３０°－３ＣＥ５．５°（５１）Ｐ１０４

ＣＶＶ２°－２Ｃ　　　　　（１９）　警報

ＦＰ３０°－３ＣＥ５．５°撤去（５１）

ＣＶＶ２°－２Ｃ（１９）新設ポンプ盤に接続

１５０°×３　Ｅ２２°（７５）　Ｌ１０１

３８°×３　Ｅ８°（５１）×２
ＣＶ１４°－３Ｃ　Ｐ１０２

（３×３×２）

（６×６×１１）

電極保持器４Ｐ（機械設備工事）

受信機
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凡例

既存のままの範囲
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

 Ｌ－２

４１ ２ ３ ５ ６

ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ×２（ＶＥ３６） ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ×２（ＶＥ３６）×２

ＶＶＦ２．０－３ＣＥ１．６ＶＶＦ２．０－３ＣＥ１．６

ＣＶ８°－３ＣＥ２．０

幹線及び動力設備　撤去２階平面図

再

再

ＰＢ２００×２００×２００ＶＥＷＰ

再再

（内部機器撤去）

ＰＢ１５０×１５０×１００ＺｎＷＰ

ＣＶ８°－３ＣＥ２．０（ＶＥ２８）

再

再

　　　　３．５°×３Ｅ３．５°撤去（２５）

　２°×５撤去（２５）

S

再 開閉器ＭＣＣＢ３Ｐ５０Ａ

ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ×３（ＶＥ３６）×２

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

１階より　３８°×３　Ｅ８°（５１）×２

１階よりＣＶ１４°－３Ｃ　Ｐ１０２

３階へ　３８°×３　Ｅ８°（５１）

Ｅ－４１
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Ｂ階段ＰＳ

男子便所女子便所

図書室 図書準備室

廊下

Ａ階段
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EXP.J

便所屋根

ポンプ室屋根

配膳室

調理室棟屋根

屋内消火栓
水飲場

屋内消火栓

掲示板

ＰＳ

体育館棟

廊下

DRφ80
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DRφ80

ＤＷ

EXP.J
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

リフト制御盤

 Ｌ－３

既存幹線及び動力設備　撤去３階平面図

（内部機器撤去）

２°×５撤去（２５）

２°×５撤去（２５）

B

１階より　２°×５撤去（２５）

２°×５撤去（２５）

１階より　３．５°×３Ｅ３．５°撤去（２５）

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

１階より　３８°×３　Ｅ８°（５１）

Ｅ－４２
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改修範囲



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

ＬＦ－５

幹線及び動力設備　撤去PH階平面図

２°×５撤去（２５）

ＣＶＶ２°－５Ｃ撤去（２５）

ＣＶＶ２°－５Ｃ撤去（２５）

接続端子箱撤去

避雷導線２．０×１３撤去

支持管ＳＧＰ（１，５００＋５，５００）残置

電極保持器５Ｐ撤去

引出導線切離し

支持管ＳＧＰ（１，５００＋５，５００）既存 突針（ＪＩＳ大型）残置

避雷導線２．０×１３（ＶＥ２２）撤去

避雷導線２．０×１３（ＶＥ２２）撤去

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事
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凡例

既存のままの範囲

改修範囲



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

Ａ Ａ２

Ａ３

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ

Ｌ

Ｌ２

Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ

Ｑ２

Ｒ Ｓ Ｔ

ＦＬＲ４０Ｗ×１　直付け型 ＦＬＲ４０Ｗ×２　直付け型

ＦＬ２０Ｗ×２　直付け型 ＦＬＲ４０Ｗ×２　埋込型

ＦＬＲ４０Ｗ×１　埋込型

ＦＬＲ４０Ｗ×３　埋込型

ＦＬＲ４０Ｗ×１　黒板等 ＦＬＲ１１０Ｗ×２　埋込型ルーバー付き

ＦＬＲ１１０Ｗ×２　プルスイッチ付き直付け型

ＦＬＲ４０Ｗ×２　プルスイッチ付き直付け型

ＦＣＬ３２Ｗ＋３０Ｗ　コードペンダント ＦＬＲ４０Ｗ×１　直付け型 ＦＬＲ４０Ｗ×１　ウオールライト ＩＬ７５Ｗ　ダウンライト ＩＬ７５Ｗ　ユニバーサルダウンライト ＩＬ４０Ｗ×２　シーリングライト

ＦＬ２０Ｗ×１　ウオールライト

ＦＬ２０Ｗ×１　ウオールライト防雨型

Ｉｌ６０Ｗ　ダウンライト ＦＬ２０Ｗ×１　キッチンライト ＩＬ４０Ｗ　シーリングライト ＦＬ１５Ｗ×１　殺菌灯 ＦＬＲ４０Ｗ×１　直付け型

ＦＬ２０Ｗ×１　直付け型

ＩＬ６０Ｗ　ブラケット ＩＬ６０Ｗ　ダウンライト ＨＦ４０Ｗ　ブラケット防雨型 Ａ４ ＬＥＤライトバー６９００ｌｍ　直付け型

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

Ｅ２

Ｅ３

Ｅ４ ＦＬＲ４０Ｗ×２　直付け型ＯＡルーバー 扇風機

ＦＬＲ４０Ｗ×１　片反射笠付き直付け型

３０ｃｍ天井付け型

Ｂ２

Ｂ３

NS　 (A1)・NS　 (A3)

既存照明器具姿図

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－４４



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

会議室

１２

校長室

６

職員室

４

１

１

Ａ

ポーチ 昇降口

４ １１

T

３

３

３

３
３

４

３

３

３

３

物置

２

電気室

１

１

階段室

１１

配膳室

２

ポンプ室

１

男子便所

女子便所

１

２

廊下

ポーチ

３

ホール廊下

２

陳列ケース

１６

１

印刷室

２

２

廊下

１

１

男子便所

１

女子便所

１

１

１

１

１

１

倉庫

ボイラー室

１

１

１

用務員室

湯沸かし室

１

廊下

８

１

１

更衣室（男）

更衣室（女）

２

保健室

９

出入り口

１ １ ２

 Ｌ－１

３ ４

４
DS

連動スイッチ

５

６

７

８

９

10

１．６×４（２５）

11 12

３

13 14
13

14

（２×２×１）

（２×２×１）

連動スイッチ

９

２

下りＭＭ－１C

下りＭＭ－１C

Ａ２撤去

Ａ２撤去

Ｌ２撤去

Ｂ２撤去Ｋ撤去Ｅ２撤去

Ｅ３撤去

Ａ３撤去

Ｎ撤去

Ａ４撤去

Ｂ３撤去Ａ２撤去

Ｌ２撤去

Ａ２撤去

Ａ３撤去

Ａ２撤去

Ａ２撤去

Ａ２撤去

Ｎ撤去

Ｆ撤去

Ａ撤去

Ｈ撤去

Ａ２撤去

Ａ撤去

Ａ撤去

Ｌ撤去

Ａ２撤去

Ｃ撤去

Ａ撤去

Ａ２撤去

Ｌ撤去

Ａ撤去

Ｑ撤去

Ｓ撤去 Ｉ撤去 Ａ２撤去

Ｌ撤去

Ａ撤去

Ｌ撤去

Ａ２撤去

Ａ撤去

Ａ２撤去

Ａ２撤去

アウトレットボックス１０２×１０２×４４Ｃ

（２×２×１） プルボックスＳＳ２００×２００×１００Ｃ

３．図中太線は工事対象を示し、細線は工事対象外を示す。

電線のみ撤去を示す。

電線管共撤去を示す。

　　　　　　は撤去を示し、　　　　は取外し再取付を示す。再

電線管エンドで切離しを示す。

１．６×４（２５）
F

２．０×２（１９）

２．０×４（２５）

１．６×２（１９）

１．６×３（１９）

１．６×４（２５）

１．６×５（２５）

１．６×６（２５）

２．図中シンボルは下記による。

３

４

パイロットランプ１００Ｖ０．５Ａ

埋込スイッチ１Ｐ１５Ａ

埋込スイッチ３Ｗ１５Ａ

埋込スイッチ４Ｗ１５Ａ

T サーモスイッチ（支給品）

F 扇風機スイッチ

ポンプ室

Ａ２撤去 １

階段室

Ａ２撤去 １

DS

12

自動点滅器１００Ｖ３Ａ

註記

１．記入なき配線は下記による。

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

電灯設備　撤去１階平面図

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－４５
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ボイラー室

Ａ階段
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ＰＳ

掲示板

掲示板
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屋内消火栓
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調理室棟
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▽
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ホール
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▽
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ポーチ
足洗場

±0
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屋内消火栓

ＤＷ

受水槽

風除室

凡例

既存のままの範囲
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改修範囲

男子便所

女子便所

廊下

会議室 校長室 職員室

職員玄関 児童玄関

+900
▽

物置

+900
▽

+150
▽

電気室
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女子便所男子便所
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管理員室 湯沸室

倉庫

印刷室
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▽

廊下



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

４

３

４

資料室

１２ １２

普通教室

２

１２

普通教室

２

１２

普通教室

２

階段室

１

１

女子便所

男子便所

３

１

３

１

階段室

１

１

配膳室

Ａ２ ２

廊下図書準備室

６６

図書室

２２

８

１８

１

２

11

１．６×２（１９）

１．６×４（２５）

１．６×４（２５）

３

３

 Ｌ－２

４

１

１．６×２（１９）

１．６×４（２５）

１．６×４（２５）

５

６

８

７

入線プレート

14

ＯＡ教室

電灯設備　撤去２階平面図

Ａ撤去 Ｅ４撤去 Ａ撤去

Ｄ撤去

Ａ撤去

Ｄ撤去

Ａ撤去

Ｄ撤去

Ｂ２撤去

Ｇ撤去

Ａ撤去

Ｌ撤去

Ａ撤去

Ｌ撤去

Ｅ撤去

Ｑ撤去

Ｑ２撤去

Ｊ撤去

Ｒ撤去

Ａ２撤去 Ｂ２撤去

Ｇ撤去

Ａ撤去

Ｈ撤去

F F FF

２扇風機撤去 ２扇風機撤去 ２扇風機撤去 ２扇風機撤去

１

１７

１２

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事
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ポーチ屋根
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掲示板

Ｂ階段ＰＳ

廊下

廊下屋根

EXP.J

便所屋根

ポンプ室屋根

調理室棟屋根

屋内消火栓
水飲場

屋内消火栓

掲示板

ＰＳ

体育館棟

DRφ80

DRφ80

DRφ80

ＤＷ

EXP.J

風除室

凡例

既存のままの範囲
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改修範囲

資料室 コンピューター室 パワーアップ室（４） 普通教室（１） パワーアップ室（１）

男子便所女子便所

配膳室

廊下

Ａ階段

図書準備室
図書室



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

 Ｌ－３

４

３

１６Ａ

DS

３

３

４

３

３

４ 20

１．６×５（２５）

１．６×２（１９）

１．６×４（２５）

１．６×４（２５）

１

５

６

７

８

２

１２

普通教室

２

１２

普通教室

２

１２

普通教室

２
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会社

株式
クレイズプラン
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クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号
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クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号
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図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

９

11 ３10

12

２

２

２

２

２

２

２

２

２
２

２

２２

２

２ ２

２

２２ ２

２

２

２

２

２

２

２２２
２

13

２ＥＴ

Ｌ２スイッチ

H U B

12

 Ｌ－２

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ×５

15 16 17 18 19
20

２ ２ ２

２

情報コンセントと同一ボックス情報コンセントと同一ボックス情報コンセントと同一ボックス

２２

Ｅ

Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ

コンセント設備　撤去２階平面図

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－５０

1

1

5

10

12

15

20

5

10

12

24

15

20

24

ポーチ屋根

掲示板掲示板

掲示板掲示板

掲示板掲示板

掲示板

資料室

Ｂ階段ＰＳ

男子便所女子便所

図書室 図書準備室

廊下

Ａ階段

廊下屋根

EXP.J

便所屋根

ポンプ室屋根

配膳室

調理室棟屋根

屋内消火栓
水飲場

屋内消火栓

掲示板

ＰＳ

体育館棟

廊下

DRφ80

DRφ80

DRφ80

ＤＷ

EXP.J

パワーアップ室（１）普通教室（１）パワーアップ室（４）コンピューター室

風除室

凡例

既存のままの範囲

4,
25

0
4,

25
0

2,
50

0
1,

80
0

70
0

4,
25

0
4,

25
0

4,
25

0

2,000 7,0001,000

2,
30

0

3,
50

0
1,

90
0

1,
40

0
70

0
7,

50
0

5,
00

0
2,

00
0

2,
00

0
7,

50
0

22
,5

00
4,

00
0

5,
00

0
7,

50
0

2,
00

0
2,

00
0

7,
50

0
2,

50
0

22
,5

00
4,

00
0

140 140 140 140 140 75

7,140 9,000 9,000 8,7209,000 3,9252,340 2,875

7,000 9,000 5,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000

52,000

75 300300

4,54516,000 4,4555,075 3,925 4,600

7,000 9,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000 2,5005,935 1,5655,000

52,000 3,000 10,000
7,

50
0

2,
50

0

7,
19

0
2,

81
0

31
0

2,
50

0

１４１３１２１１１０９８７６５４３２１

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

改修範囲



会社

株式
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クレイズプラン
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改修範囲



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

NS　 (A1)・NS　 (A3)

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－５３

T
Ｃ

T

T PBX T T T T
x3

T

（５×５×４）

（２×２×１）

１０Ｐ ２Ｐ２Ｐ ２Ｐ

１０Ｐ

１０Ｐ

１０Ｐ １０Ｐ

１０Ｐ

保
健
室

保
健
室

用
務
員
室

会
議
室

校
長
室

校
長
室

職
員
室

職
員
室

職
員
室

職
員
室

職
員
室盲プレート補修 改修有（別記）

盲プレート補修盲プレート補修

ＫＴＥＶ　０．４　－　１０Ｐ　（２５）　配線のみ撤去　配管残置

空　　配　　管　　（２５）　　　　残置 空　　配　　管　　（２５）　　　　残置

床下配管配線については、配線のみ撤去とする。

配管については再使用の為残置とする。（他も同じ）

ＴＥＬ　メタル　（ＰＥ２２）　　残置

ＴＥＬ　メタル　（ＦＥＰ３０）　残置

以上引込柱より

ＫＴＥＶ　０．４　－　１０Ｐ　（２５）　残置

以降体育館棟へ

以降給食棟へ

電話設備　撤去（現況）系統図

1　階

ＫＴＥＶ　０．４　－　１０Ｐ　　撤去

ＥＢＴ　　０．４　－　　２Ｐ　　撤去

床上樹脂モール通線・撤去

ＫＴＥＶ　０．４　－　１０Ｐ　（２５）　配線のみ撤去　配管残置

T

T

PBX

Ｃ

（２×２×１）

（５×５×４）

１０Ｐ

１０Ｐ

２Ｐ

２Ｐ

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線・配管については撤去とする。

　　尚、床下配管配線については、配線のみ撤去とし、配管については再使用（残置）とする。

　　　　　　　・　　　　　記載区間についても、配管再使用の為、天井内切断・残置とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

注　　記

　　今工事対象外の調理室関係に設置の電話機についても交換（撤去）とする。

註記

１．記入なき配線は下記による。 ２．図中シンボルは下記による。

電話主装置

電話機

カールコードレス電話機

位置ボックス丸カバー

プルボックスＳＳ２００×２００×１００Ｃ

プルボックスＳＳ５００×５００×４００Ｃ

配線引出口（床上）

配線引出口（壁付）

ＥＢＴ　０．４－　２Ｐｘ２（１９）

ＥＢＴ　０．４－　２Ｐ　　（１９）

ＫＴＥＶ０．４－１０Ｐ　　（１９）

ＫＴＥＶ０．４－１０Ｐ　　（１９）

空配管　（１９）

空配管　（１９）

保安器収納盤・改修有（別記参照）

※電話機器は仮設校舎へ移設し使用後撤去とする。

A

A

HUB

２４Ｐ

PD PD A

A

HUB

A

A A

A

PD

HUB
Ｌ５

Ｌ５

Ｌ５

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ５

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ６Ｌ５

Ｌ５

Ｌ５

Ｌ５

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ５

Ｌ５

Ｌ６Ｌ５

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ５ Ｌ５

Ｌ５

Ｌ５

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ５

Ｌ５

Ｌ５

保
健
室

図
書
室

校
長
室

職
員
室

職
員
室

普
通
教
室

普
通
教
室

普
通
教
室

普
通
教
室

普
通
教
室

普
通
教
室

普
通
教
室

普
通
教
室

家
庭
科
教
室

図
書
準
備
室

視
聴
覚
教
室

視
聴
覚
教
室

情報設備　撤去（現況）系統図

取外・再取付

取外・再取付

1　階

２　階

３　階

以降体育館棟へ

以降給食棟へ

取外・再取付

取外・再取付

情報主機器収納架・床置型（取外・再取付）

Ｌ３スイッチＨＵＢ収納　（現況のまま）

ルーター収納　　　　　　（現況のまま）

ファイヤーウォール収納　（現況のまま）

無停電装置収納　　　　　（現況のまま）

ギガスクール機器収納箱（取外・再取付）

Ｌ２スイッチＨＵＢ収納（現況のまま）

取外・再取付

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　ｘ５　　残置

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　ｘ２　　残置光回線　（ＰＦ２２）　ｘ２　　残置

 Ｔ－１

ＵＴＰ０．６５－４Ｐ　撤去

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　ｘ２　　残置

 Ｔ－２

ＨＵＢ（８ポート）収納（現況のまま）

一般情報機器収納箱　　（取外・再取付）

取外・再取付

ギガスクール機器収納箱（取外・再取付）

Ｌ２スイッチＨＵＢ収納（現況のまま）

取外・再取付

ＨＵＢ（８ポート）収納（現況のまま）

一般情報機器収納箱　　（取外・再取付）

取外・再取付

ギガスクール機器収納箱（取外・再取付）

Ｌ２スイッチＨＵＢ収納（現況のまま）

取外・再取付

 Ｔ－３

註記

１．記入なき配線は下記による。 ２．図中シンボルは下記による。

空配管　（１９）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ×２

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ×５

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ×２

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ×３ アクセスポイント

情報コンセント（カテゴリーはケーブルによる）

光ケーブル終端装置

スイッチングハブポート数は傍記による

位置ボックス小判カバー

位置ボックス丸カバー

端子盤・改修有（別記参照）

情報機器収納架及び盤

改修有（別記）

改修有（別記）

改修有（別記）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１）
ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　　　　　ｘ１　　　　　　撤去

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　　ｘ１　　　　　　撤去

ＵＴＰ　０．６５　－　４Ｐ　ｘ１　　　　　　撤去

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　　　　　ｘ２　（３１）　撤去

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　　ｘ２　　　　　　撤去

ＵＴＰ０．６５－４Ｐ　撤去

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線・配管については撤去とする。

　　端子盤間立上撤去配線については、配線のみ撤去とし、配管については再使用（残置）とする。

　　　　　　　・　　　　　記載区間についても、配管再使用の為、天井内切断・残置とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

立下げ樹脂ダクト（撤去）

　　

　　
※１階の情報機器は仮設校舎へ移設し使用する。

電話・情報設備既存系統図



註記

１．記入なき配線は下記による。 ２．図中シンボルは下記による。

ＴＥＬ　メタル　（ＦＥＰ３０）　残置

ＴＥＬ　メタル　（ＰＥ２２）　　残置

ＫＴＥＶ　０．４　－　１０Ｐ　（２５）　残置

空　　配　　管　　（２５）　　　　残置

空　　配　　管　　（３１）　　　　残置

ＫＴＥＶ　０．４　－　１０Ｐ　　撤去

ＥＢＴ　　０．４　－　　２Ｐ　　撤去

空　　配　　管　　（３１）　　　　残置

改修有（別記）

電話主装置

電話機

カールコードレス電話機

位置ボックス丸カバー

プルボックスＳＳ２００×２００×１００Ｃ

プルボックスＳＳ５００×５００×４００Ｃ

配線引出口（床上）

配線引出口（壁付）

ＥＢＴ　０．４－　２Ｐｘ２（１９）

ＥＢＴ　０．４－　２Ｐ　　（１９）

ＫＴＥＶ０．４－１０Ｐ　　（１９）

ＫＴＥＶ０．４－１０Ｐ　　（１９）

空配管　（１９）

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線・配管については撤去とする。

　　尚、床下配管配線については、配線のみ撤去とし、配管については再使用（残置）とする。

　　　　　　　・　　　　　記載区間についても、配管再使用の為、天井内切断・残置とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

注　　記

　　校長室については、今工事対象外

　　電話主装置交換の為、電話機及び配線についてのみ交換（撤去とする）とする。

床上樹脂モール通線・撤去

以上引込柱より

空配管　（１９）

ＫＴＥＶ　０．４　－　１０Ｐ　（２５）　配線のみ撤去　配管残置

ＫＴＥＶ　０．４　－　１０Ｐ　（２５）　配線のみ撤去　配管残置

床下配管配線については、配線のみ撤去とする。

配管については再使用の為残置とする。（他も同じ）

保安器収納盤・改修有（別記参照）

ＴＫＥＶ０．４－１０Ｐ

盲プレート補修

盲プレート補修

注　　記

　　今工事対象外の調理室関係に設置の電話機についても交換（撤去）とする。

T
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T T
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（５×５×４）

（２×２×１）
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１０Ｐ

１０Ｐ
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

電話設備　撤去１階平面図 

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－５４

1

5

1

5

ＰＳ

体育館棟

保健室

押入

湯沸室 倉庫

印刷室

ボイラー室
女子更衣室

男子更衣室
Ａ階段

ポンプ室

廊下 足洗場 足洗場

ポンプ室

配膳室
女子便所男子便所

ＰＳ

物置

電気室

陳列ケース

職員室校長室会議室

掲示板
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児童玄関

ＤＷ

受水槽

風除室

凡例

既存のままの範囲
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改修範囲
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A

PDPD

HUB

A

PD

HUB

PD

２４Ｐ

Ｌ５

Ｌ５

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ５

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ５

Ｌ５

Ｌ５

Ｌ５
Ｌ５

光回線　（ＰＦ２２）　ｘ２　　残置

ギガスクール機器収納箱（取外・再取付）

Ｌ２スイッチＨＵＢ収納（現況のまま）

註記

１．記入なき配線は下記による。 ２．図中シンボルは下記による。

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　ｘ２　　残置

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　ｘ５　　残置

機械警備

 Ｔ－１

空　　配　　管　　（３１）　　　　残置

改修有（別記）

取外・再取付

立下げ樹脂ダクト（撤去）

上記（　　　　）については取外・再取付

取外・再取付

空配管　（１９）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ×２

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ×５

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ×２

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ×３

ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　ｘ２　　残置

アクセスポイント

情報コンセント（カテゴリーはケーブルによる）

光ケーブル終端装置

スイッチングハブポート数は傍記による

位置ボックス小判カバー

位置ボックス丸カバー

端子盤・改修有（別記参照）

情報機器収納架及び盤

情報主機器収納架・床置型（取外・再取付）

Ｌ３スイッチＨＵＢ収納　（現況のまま）

ルーター収納　　　　　　（現況のまま）

ファイヤーウォール収納　（現況のまま）

無停電装置収納　　　　　（現況のまま）

ＵＴＰ０．６５－４Ｐ　撤去

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線・配管については撤去とする。

　　端子盤間立上撤去配線については、配線のみ撤去とし、配管については再使用（残置）とする。

　　　　　　　・　　　　　記載区間についても、配管再使用の為、天井内切断・残置とする。

ＵＴＰ　０．６５　－　４Ｐ　ｘ１　撤去

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　　　　　ｘ２　撤去　　（３１）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　　ｘ２　撤去

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

情報設備　撤去１階平面図 

　　

　　

　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

１階の情報機器は仮設校舎へ移設し使用する。

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－５５

1

5

1

5

ＰＳ

体育館棟

保健室

押入

湯沸室 倉庫

印刷室

ボイラー室
女子更衣室

男子更衣室
Ａ階段

ポンプ室

廊下 足洗場 足洗場

ポンプ室

配膳室
女子便所男子便所

ＰＳ

物置

電気室

陳列ケース

職員室校長室会議室

掲示板

掲示板

掲示板掲示板

屋内消火栓

EXP.J

EXP.J

EXP.J

男子便所女子便所

調理室棟

調理室

調理員休憩室

EXP.J

廊下 廊下

+280
▽

+850
▽

+1000
▽

+900
▽

+800
▽

+150
▽

ホール

+460
▽

+900
▽

職員玄関

ブロアー室

ポーチ
足洗場

±0
▽

屋内消火栓

管理員室

児童玄関

ＤＷ

受水槽

風除室

凡例

既存のままの範囲
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改修範囲
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

情報設備　撤去２階平面図

A

A

A

HUB

Ｌ５

Ｌ５

Ｌ５

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ５

Ｌ５

Ｌ６

 Ｔ－２

取外・再取付

取外・再取付

ギガスクール機器収納箱（取外・再取付）

Ｌ２スイッチＨＵＢ収納（現況のまま）

ＨＵＢ（８ポート）収納（現況のまま）

空　　配　　管　　（３１）　　　　残置

改修有（別記）
一般情報機器収納箱　　（取外・再取付）

空　　配　　管　　（３１）　　　　残置

取外・再取付

ＵＴＰ０．６５－４Ｐ　撤去

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線・配管については撤去とする。

　　端子盤間立上撤去配線については、配線のみ撤去とし、配管については再使用（残置）とする。

　　　　　　　・　　　　　記載区間についても、配管再使用の為、天井内切断・残置とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

ＵＴＰ　０．６５　－　４Ｐ　ｘ１　撤去

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　　　　　ｘ２　撤去　　（３１）

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　　ｘ２　撤去

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　　　　　ｘ１　撤去

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　　ｘ１　撤去
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１）

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－５６

1

1

5

10

12

15

20

5

10

12

24

15

20

24

ポーチ屋根

掲示板掲示板

掲示板掲示板

掲示板掲示板

掲示板

資料室

Ｂ階段ＰＳ

男子便所女子便所

図書室 図書準備室

廊下

Ａ階段

廊下屋根

EXP.J

便所屋根

ポンプ室屋根

配膳室

調理室棟屋根

屋内消火栓
水飲場

屋内消火栓

掲示板

ＰＳ

体育館棟

廊下

DRφ80

DRφ80

DRφ80

ＤＷ

EXP.J

パワーアップ室（１）普通教室（１）パワーアップ室（４）コンピューター室

風除室

凡例

既存のままの範囲
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改修範囲
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

情報設備　撤去３階平面図 

A

A

A

Ｌ５

Ｌ５

Ｌ５

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ５

Ｌ６ 取外・再取付

取外・再取付

取外・再取付

ギガスクール機器収納箱（取外・再取付）

Ｌ２スイッチＨＵＢ収納（現況のまま）

ＨＵＢ（８ポート）収納（現況のまま）

一般情報機器収納箱　　（取外・再取付）

ＯＢ１０２×４４Ｃ

空　　配　　管　　（３１）　　　　残置

 Ｔ－３

改修有（別記）

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線・配管については撤去とする。

　　端子盤間立上撤去配線については、配線のみ撤去とし、配管については再使用（残置）とする。

　　　　　　　・　　　　　記載区間についても、配管再使用の為、天井内切断・残置とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　　　　　ｘ１　撤去

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ　　ｘ１　撤去
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１）

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－５７
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掲示板

Ｂ階段ＰＳ

配膳室
Ａ階段

準備室

視聴覚教室

廊下

掲示板 掲示板

掲示板

掲示板

水飲場
屋内消火栓屋内消火栓

掲示板 掲示板

掲示板

掲示板

±0
▽

+300
▽

ＤＷ

普通教室（２）パワーアップ室（２）普通教室（３）

凡例

既存のままの範囲
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改修範囲



図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

NS　 (A1)・NS　 (A3)

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

拡声・インターホン設備既存系統図 E-58

校
長
室

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線・配管については撤去とする。

　　端子盤間立上撤去配線については、配線のみ撤去とし、配管については再使用（残置）とする。

　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

インターホン設備　撤去（現況）系統図

 Ｔ－１

以降体育館棟へ

以降給食棟へ

 Ｔ－２

 Ｔ－３

1　階

２　階

３　階

インターホン機については、取外・再取付（他もおなじ）

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　撤去　インターホン

＊　配管については残置とする。

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　撤去　インターホン

＊　配管については残置とする。

情報システム盤

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）ｘ３　配線のみ撤去　配管残置　インターホン

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　配線のみ撤去　配管残置　インターホン

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　配線のみ撤去　配管残置　インターホン

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　残起　インターホン

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　残起　インターホン

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　配線のみ撤去　配管残置　インターホン

註記

１．記入なき配線は下記による。 ２．図中シンボルは下記による。

３通話式インターホン

パワーユニット

ＡＥ１．２－５Ｐ（２５）

P P P PP

P P P P

t t t tt

t
t t t t

t tt t
t

t

P

t

ＦＢ

５Ｐ

５Ｐ

５Ｐ ５Ｐ ５Ｐ

５Ｐ５Ｐ５Ｐ
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普
通
教
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普
通
教
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普
通
教
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視
聴
覚
教
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家
庭
科
教
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普
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教
室

普
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教
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普
通
教
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普
通
教
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図
書
準
備
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５Ｐ５Ｐ５Ｐ５Ｐ

５Ｐ

保
健
室

用
務
員
室

印
刷
室

会
議
室

　　　　　　　・　　　　　記載区間についても、配管再使用の為、天井内切断・残置とする。

５Ｐ

　　

※インターホンは仮設校舎へ移設し使用する。
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廊
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ＦＢ

放送設備　撤去（現況）系統図

注　　記

　　情報システム盤内収納機器について

　　　　放送設備　　　　　：　リモコンマイク（撤去）、プログラムタイマー（撤去）

 Ｔ－１

情報システム盤

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｆ

T1

以降体育館棟へ

以降給食棟へ

Ｅ

Ｇ

 Ｔ－２

 Ｔ－３

T2

２０Ｗ

防雨入線カバー（交換）

防雨入線カバー（交換）

 Ｔ－４

防雨入線カバー（交換）

１５Ｗ

ＡＶ卓

ＡＥ１．２－２Ｃ（１９）　配線のみ撤去　配管残置

ＡＶ接続盤

1　階

２　階

３　階

ＰＨ階

Ｈ

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　配線のみ撤去　配管残置　放送

以上給食室棟へ

Ｄ

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　残置　放送

以上給食室棟へ

Ｅ

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　配線のみ撤去　配管残置　放送

以上体育館棟へ

Ｆ

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　残置　放送

以上体育館棟へ

Ｇ

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃ　（１９）　撤去　マイク

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　　　　（２５）　撤去　放送

５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　　　　　　　（２５）　撤去　ワイヤレスアンテナ

Ａ

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　　　　　　（２５）ｘ２　配線のみ撤去　配管残置　放送

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃｘ２　（２５）　　　配線のみ撤去　配管残置　リモコンマイク

ＡＥ　０．９　－　１５Ｐ　　　　　（３１）　　　配線のみ撤去　配管残置　リモコンマイク

Ｂ

５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　　　　　　　　　（２５）　撤去　放送、テレビ送信

空　　配　　管　　　　　　　　　　（３１）　撤去

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃｘ２　（２５）　配線のみ撤去　配管残置　リモコンマイク

ＡＥ　０．９　－　１５Ｐ　　　　　（３１）　配線のみ撤去　配管残置　リモコンマイク

Ｃ

ＡＥ　１．２　－　１０Ｐ　　　　　（３１）　撤去　放送

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃｘ３　（３１）　撤去　屋外放送、リモコンマイク

ＡＥ　０．９　－　１５Ｐ　　　　　（３１）　撤去　リモコンマイク

＊　配管については残置とする。T1

ＡＥ　１．２　－　１０Ｐ　　　　　（３１）　撤去　放送

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃｘ３　（３１）　撤去　屋外放送、リモコンマイク

ＡＥ　０．９　－　１５Ｐ　　　　　（３１）　撤去　リモコンマイク

＊　配管については残置とする。

５Ｃ－ＦＢ　ｘ３　　　　　　　　　（３１）　撤去　放送、テレビ送信

空　　配　　管　　　　　　　　　　（３１）　残置

ＡＥ　１．２　－　１０Ｐ　　　　　（３１）　撤去　放送

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃｘ３　（３１）　撤去　屋外放送、リモコンマイク

ＡＥ　０．９　－　１５Ｐ　　　　　（３１）　撤去　リモコンマイク

＊　配管については残置とする。T2

５Ｃ－ＦＢ　ｘ３　　　　　　　　　（３１）　撤去　放送、テレビ送信

空　　配　　管　　　　　　　　　　（３１）　残置

ＡＥ　１．２　－　１０Ｐ　　　　　（３１）　撤去　放送

５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　　　　　　（１９）　撤去　放送（ワイヤレスアンテナ）

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃｘ３　（３１）　撤去　屋外放送、リモコンマイク

ＡＥ　０．９　－　１５Ｐ　　　　　（３１）　撤去　リモコンマイク

＊　配管については残置とする。Ｈ

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線・配管については撤去とする。

　　端子盤間立上撤去配線については、配線のみ撤去とし、配管については再使用（残置）とする。

　　　　　　　・　　　　　記載区間についても、配管再使用の為、天井内切断・残置とする。

ダイポールアンテナ
取外し再取付

P

ＦＢ

註記

１．記入なき配線は下記による。

ＡＥ１．２－２Ｃ（１９）

ＡＥ１．２－３Ｃ（１９）

ＡＥ１．２－４Ｃ（１９）

２．図中シンボルは下記による。

天井埋込スピーカ

壁掛両面型スピーカＡＴＴ付き

アッテネーター

壁掛型スピーカ

パワーユニット

５Ｃ－ＦＢ　　　（１９）

　　

　　

　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

※３階ＡＶ卓は仮設校舎で使用後撤去とする。



テレビ共同受信設備　撤去（現況）系統図

図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

NS　 (A1)・NS　 (A3)

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

テレビ共同受信設備既存系統図 E-59
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ＦＢ

ＦＢ
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ＦＢ

 Ｔ－１

Ｂ

以降体育館棟へ

以降給食棟へ

 Ｔ－２

 Ｔ－３  Ｔ－４
ＡＶ卓

1　階

２　階

３　階

ＰＨ階

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線・配管については撤去とする。

　　端子盤間立上撤去配線については、配線のみ撤去とし、配管については再使用（残置）とする。

　　　　　　　・　　　　　記載区間についても、配管再使用の為、天井内切断・残置とする。

アンテナ仕様

　　ＵＨＦアンテナ　：　２０素子　　　　　　　　　　　　撤去
　　
　　ＦＭアンテナ　　：　　５素子　　　　　　　　　　　　撤去

　　ＡＭアンテナ　　：　ホイップ型　　　　　　　　　　　撤去
　　
　　テレビ混合器　　：　Ｕ／Ｖミキサー　　　　　　　　　撤去　

　　ラジオ混合器　　：　ＡＭ／ＦＭミキサー　　　　　　　撤去

　　アンテナマスト　：　側面式　４０Ａ　Ｌ４０００ｍｍ　撤去

ＴＶ－５

ビデオ入力端子（他もおなじ）

５Ｃ－ＦＢｘ２（２５）　配線のみ撤去　配管残置

５Ｃ－ＦＢｘ２（２５）　配線のみ撤去　配管残置

空　配　管　　（３１）　　　　　　　　　　残置

５Ｃ－ＦＢ　ｘ３　（３１）　撤去　ラジオ、テレビ受信、送信

＊　配管については残置とする。

５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　（２５）　撤去　放送、テレビ送信

＊　配管については残置とする。

５Ｃ－ＦＢ　ｘ３　（３１）　撤去　放送、テレビ送信

＊　配管については残置とする。

５Ｃ－ＦＢ　ｘ３　（３１）　撤去　放送、テレビ送信

＊　配管については残置とする。 ５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　　　　（２５）　残置　テレビ送信

以上給食室棟へ

５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　　　　（１９）　配線のみ撤去　配管残置　テレビ送信

以上給食室棟へ

以上体育館棟へ

５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　（１９）　残置　テレビ送信５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　（１９）　配線のみ撤去　配管残置　テレビ送信

以上体育館棟へ

註記

１．記入なき配線は下記による。 ２．図中シンボルは下記による。

５Ｃ－ＦＢ　　　（１９）

５Ｃ－ＦＢ　　　（１９） テレビ端子２端子型　Ｒは終端

テレビ端子１端子型　Ｒは終端

　　

　　

　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

※アンテナは仮設足場へ移設し工事完成後撤去とする。

増幅器　ＵＨＦブースター　３５ｄＢ用　



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

ＡＶ卓

１．音声操作パネル

２．ブランクパネル

３．カラー特殊効果装置

５．スピーカ選択イッチ

４．映像操作パネル

６．ブランクパネル

７．ラジオチューナー

８．系統１．カラーモニターテレビ

９．系統２．カラーモニターテレビ

１０．系統３．カラーモニターテレビ

１１．テレビチューナー１

１２．テレビチューナー２

１３．映像信号分配器

１４．ラックマウント用フレーム

１５．タリーインターカムパネル

１６．パワーアンプ出力端子収納部

１７．ＶＨＳビデオデッキ

１８．Ｗカセットデッキ

１９．レコードプレイヤー

２０．オートアナウンスチャイム

２１．ＶＴＲ．音声リモコン

２２．ヘッドエンド

テレビチューナー

モニターテレビ

ビデオ

ラジオチューナー

テープデッキ

レコードプレイヤー

チャイム

ワイヤレスチューナー

ヘッドエンド

入出力チャンネル

最適入力レベル

最大出力レベル

信号逆送り装置

双方向フィルター

逆送り変調器

ＶＴＲリモコン

入力映像

カメラ

付属機器 仕　　　様

Ｕ－Ｖオールチャンネル

カラー８インチ３台

１／２インチＶＨＳ

ＡＭ・ＦＭ

Ｗカセット

ダイレクトドライブ

時報用２曲

２チャンネル　２００ＭＨＺ帯

Ｖ－５．８．１２　Ｕ－２１．２９．３５　自主ー１．３

Ｖ－７２～８２ｄＢ　Ｕ－６７～７７ｄＢ

Ｖ（Ｌ）－１０５ｄＢ　Ｖ（Ｈ）－１１０ｄＢ　Ｕ－１１５ｄＢ

上り側波長　２～６０ＭＨＺ

下り側波長　８０～７７０ＭＨＺ

上り損失　１１ｄＢ

下り損失　　３ｄＢ

出力周波数　ＦＶ５８．７５ＨＺ

出力周波数　ＦＡ５４．２５ＨＺ

出力レベル　１１５ｄＢ

周波数　　１０ＭＨＺ

出力レベル　１１０ｄＢ

モードボタン　６

回路数　４

入力レベル　１Ｖｐｐ　７５Ω

付属機器 仕　　　様

ＶＴＲ再生 回路数３

入力レベル　１Ｖｐｐ　７５Ω

入力音声

アナウンスマイク ６００Ω不平衡ー６０ｄＢ１回路

マイク

レコード

テープ

予　備

６００Ω不平衡－７２ｄＢ３回路

５０ＫΩ　ＲＩＡＡ－５２ｄＢ１回路

１００ＫΩ不平衡－２２ｄＢ１回路

５回路

出力映像

映像放送

ＶＴＲ録画

回路数３　１Ｖｐｐ　７５Ω

回路数２　１Ｖｐｐ　７５Ω

音声出力

１２局　２４０Ｗ

タリーインターカムパネル タリー出力４　　インターカム入出力５

映像出力分配器

カラー特殊効果装置 フェードイン・フェードアウト、オーバーラップ・ディゾルブ

ワープモード６種

スーパーインポーズ、キーイング

P

テレビ端子

周波数帯

ＭＦ、ＨＦ、ＦＭ

Ｖ１～１２、Ｕ１３～６２

２端子＋１端子

音量調整器

埋込３Ｗ

インターホン

３通話式壁掛型親機

電話型同時通話

テンキー押し釦

天井埋込スピーカ（撤去） 壁掛両面スピーカＡＴＴ付き（撤去）

壁掛スピーカ（撤去） ２０Ｗ ホーン型スピーカ（撤去）

１５Ｗ ホーン型スピーカ（撤去）

Ｊ t

鋼板製

１００Ｖコンセント

ＢＮＣコネクター

スピーカ切替スイッチ

マイクコネクター

３通話式親機

通話方式　同時通話方式

番号選択　テンキー

パワーユニット（撤去）

ＡＶ接続盤（撤去） インターホン（取外し再取付）

ＡＶ調整卓（仮設校舎で使用後撤去）

NS　 (A1)・NS　 (A3)

既存弱電機器姿図

仮設教室へ移設

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

ダイポールアンテナ（撤去）

Ｅ－６０



会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

Ｊ

I

D

K

t
t

t

t

I

K

Ｄ

P

（２×２×１）

t

Ｔ　－　１

Ｗ

（２×２×１）

Ｒ

ＡＶ接続盤

ＣＰＥＶＳ０．９－１Ｐ

 Ｔ－１

ＣＰＥＶＳ０．９－１Ｐ

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線・配管については撤去とする。

　　端子盤間立上撤去配線については、配線のみ撤去とし、配管については再使用（残置）とする。

　　　　　　　・　　　　　記載区間についても、配管再使用の為、天井内切断・残置とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

以上体育館棟へ

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　残置　放送

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　残起　インターホン

５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　（１９）　残置　テレビ送信

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　残置　放送

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　残起　インターホン

５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　　　　（２５）　残置　テレビ送信

以上給食室棟へ

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　配線のみ撤去　配管残置　放送

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　配線のみ撤去　配管残置　インターホン

５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　（１９）　配線のみ撤去　配管残置　テレビ送信

以上体育館棟へ

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　配線のみ撤去　配管残置　放送

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　配線のみ撤去　配管残置　インターホン

５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　　　　（１９）　配線のみ撤去　配管残置　テレビ送信

以上給食室棟へ

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　　　　　　（２５）　配線のみ撤去　配管残置　インターホン

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃｘ２　（２５）　配線のみ撤去　配管残置　リモコンマイク

ＡＥ　０．９　－　１５Ｐ　　　　　（３１）　配線のみ撤去　配管残置　リモコンマイク

情報システム盤

別途（建築工事）

取外・再取付

取外・再取付

取外・再取付 取外・再取付

Ａ

註記

１．記入なき配線は下記による。

ＡＥ１．２－２Ｃ（１９）

ＡＥ１．２－３Ｃ（１９）

ＡＥ１．２－４Ｃ（１９）

５Ｃ－ＦＢ　　　（１９）

ＡＥ１．２－５Ｐ（２５）

ＡＥ１．２－２Ｃ

５Ｃ－ＦＢ　　　（１９） ３通話式インターホン

２．図中シンボルは下記による。

天井埋込スピーカ

壁掛両面型スピーカＡＴＴ付き

アッテネーター

壁掛型スピーカ

テレビ端子２端子型　Ｒは終端

テレビ端子１端子型　Ｒは終端

録画機能付きドアホン親機

電気錠制御盤

電気錠

開錠スイッチ

カメラ付きドアホン

パワーユニット

プルボックスＳＳ２００×２００×１００Ｃ

床下配管配線については、配線のみ撤去とする。配管については再使用の為残置とする。（他も同じ）

改修有（別記）

ＡＥ　１．２　－　１０Ｐ　　　　　（３１）　撤去　放送

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃｘ３　（３１）　撤去　屋外放送、リモコンマイク

ＡＥ　０．９　－　１５Ｐ　　　　　（３１）　撤去　リモコンマイク

ＡＥ　１．２　－　　５Ｐ　　　　　（２５）　撤去　インターホン

５Ｃ－ＦＢ　ｘ３　　　　　　　　　（３１）　撤去　放送、テレビ送信

空　　配　　管　　　　　　　　　　（３１）　残置

＊　配管については残置とする。

注　　記

　　情報システム盤内収納機器について

　　　　放送設備　　　　　：　リモコンマイク（撤去）、プログラムタイマー（撤去）

　　　　インターホン設備　：　インターホン機（取外・再取付）

内テレビ共同受信設備器機類（筐体については改修有）

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃ　（１９）　撤去　マイク

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　　　　（２５）　撤去　放送

５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　　　　　　　（２５）　撤去　ワイヤレスアンテナ

Ａ

端子盤（Ｔ－２）から

体育館棟へ

給食棟・旧体育館棟へ（２回線）

４分岐器（撤去）

用務員室へ

＊　端子盤内収納インターホン電源部については、現況のままとする。

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　　　　　　（２５）ｘ２　配線のみ撤去　配管残置　放送

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃｘ２　（２５）　　　配線のみ撤去　配管残置　リモコンマイク

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　　　　　　（２５）ｘ３　配線のみ撤去　配管残置　インターホン

５Ｃ－ＦＢ　ｘ３　　　　　　　　　（３１）　　　配線のみ撤去　配管残置　テレビ送信

ＡＥ　０．９　－　１５Ｐ　　　　　（３１）　　　配線のみ撤去　配管残置　リモコンマイク

５Ｐ

５Ｐ

ＦＢ

ＦＢ

ＦＢ

Ｆ
Ｂ

５Ｐ

５Ｐ

Ｆ
Ｂ

Ｆ
Ｂ

５Ｐ

ＦＢ

５Ｐ

ＦＢ

t

　　仮設教室への機器の移設は別途仮設工事とする。

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

拡声・テレビ・インターホン設備　撤去１階平面図 Ｅ－６１
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既存のままの範囲
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

P P PP

P

t t t t

t

t

t

Ｒ

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線・配管については撤去とする。

　　端子盤間立上撤去配線については、配線のみ撤去とし、配管については再使用（残置）とする。

　　　　　　　・　　　　　記載区間についても、配管再使用の為、天井内切断・残置とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

ＡＥ　１．２　－　３Ｃ　（１９）　撤去　放送

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　撤去　インターホン

５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　（１９）　撤去　テレビ送信

 Ｔ－２

ＡＥ　１．２　－　１０Ｐ　　　　　（３１）　撤去　放送

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃｘ３　（３１）　撤去　屋外放送、リモコンマイク

ＡＥ　０．９　－　１５Ｐ　　　　　（３１）　撤去　リモコンマイク

ＡＥ　１．２　－　　５Ｐ　　　　　（２５）　撤去　インターホン

５Ｃ－ＦＢ　ｘ３　　　　　　　　　（３１）　撤去　放送、テレビ送信

空　　配　　管　　　　　　　　　　（３１）　残置

注　　記

　　パワーユニット（　　）については、撤去とするが、

　　収納のインターホン機（　　）については、再使用の為、取外とし、改修時に再取付とする。

Ｂ

Ｂ Ｂ Ｂ

Ｂ

改修有（別記）

取外・再取付

ＡＥ　１．２　－　１０Ｐ　　　　　（３１）　撤去　放送

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃｘ３　（３１）　撤去　屋外放送、リモコンマイク

ＡＥ　０．９　－　１５Ｐ　　　　　（３１）　撤去　リモコンマイク

ＡＥ　１．２　－　　５Ｐ　　　　　（２５）　撤去　インターホン

５Ｃ－ＦＢ　ｘ３　　　　　　　　　（３１）　撤去　放送、テレビ送信

空　　配　　管　　　　　　　　　　（３１）　残置

取外・再取付

＊　配管については残置とする。

＊　配管については残置とする。

ＦＢ ＦＢ ＦＢ ＦＢ

５Ｐ

ＦＢ

ＦＢ

Ｔ　－　２ 内テレビ共同受信設備器機類（筐体については改修有）

端子盤（Ｔ－３）から

端子盤（Ｔ－１）へ

２分岐器（撤去）

図書室へ 普通教室へ

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－６２拡声・テレビ・インターホン設備　撤去２階平面図
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凡例

既存のままの範囲
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

P P PP

P

P

t

t t t t

t

t

Ａ
Ｖ
卓

 Ｔ－４

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線・配管については撤去とする。

　　端子盤間立上撤去配線については、配線のみ撤去とし、配管については再使用（残置）とする。

　　　　　　　・　　　　　記載区間についても、配管再使用の為、天井内切断・残置とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

５Ｃ－ＦＢｘ２（２５）　配線のみ撤去　配管残置

空　配　管　　（３１）　　　　　　　　　　残置

ＡＥ１．２－２Ｃ（１９）　配線のみ撤去　配管残置

ＡＥ　１．２　－　１０Ｐ　　　　　（３１）　撤去　放送

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃｘ３　（３１）　撤去　屋外放送、リモコンマイク

ＡＥ　０．９　－　１５Ｐ　　　　　（３１）　撤去　リモコンマイク

ＡＥ　１．２　－　　５Ｐ　　　　　（２５）　撤去　インターホン

５Ｃ－ＦＢ　ｘ２　　　　　　　　　（２５）　撤去　放送、テレビ送信

空　　配　　管　　　　　　　　　　（３１）　撤去

２０Ｗ

防雨入線カバー（交換）

防雨入線カバー（交換）

ＡＥ　１．２　－　３Ｃ　（１９）　撤去　放送

ＡＥ　１．２　－　５Ｐ　（２５）　撤去　インターホン

５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　（１９）　撤去　テレビ送信

改修有（別記）

 Ｔ－３

ＡＥ　１．２　－　１０Ｐ　　　　　（３１）　撤去　放送

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃｘ３　（３１）　撤去　屋外放送、リモコンマイク

ＡＥ　０．９　－　１５Ｐ　　　　　（３１）　撤去　リモコンマイク

ＡＥ　１．２　－　　５Ｐ　　　　　（２５）　撤去　インターホン

５Ｃ－ＦＢ　ｘ３　　　　　　　　　（３１）　撤去　放送、テレビ送信

注　　記

　　パワーユニット（　　）については、撤去とするが、

　　収納のインターホン機（　　）については、再使用の為、取外とし、改修時に再取付とする。

空　　配　　管　　　　　　　　　　（３１）　残置

Ｂ

Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ

取外・再取付

ＡＥ　１．２　－　１０Ｐ　　　　　（３１）　撤去　放送

５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　　　　　　（１９）　撤去　放送（ワイヤレスアンテナ）

ＭＶＶＳ　０．７５　－　２Ｃｘ３　（３１）　撤去　屋外放送、リモコンマイク

ＡＥ　０．９　－　１５Ｐ　　　　　（３１）　撤去　リモコンマイク

５Ｃ－ＦＢ　ｘ３　　　　　　　　　（３１）　撤去　ラジオ、テレビ受信、送信

＊　配管については残置とする。

＊　配管については残置とする。

取外・再取付

＊　配管については残置とする。

Ｂ

ＦＢ

ＦＢ

ＦＢ

ＦＢ

ＦＢ

ＦＢ ＦＢ ＦＢＦＢ

５Ｐ

Ｔ　－　３ 内テレビ共同受信設備器機類（筐体については改修有）

端子盤（Ｔ－４）から

端子盤（Ｔ－２）へ

１分岐器（撤去）

視聴覚室へ

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

撤去

Ｅ－６３拡声・テレビ・インターホン設備　撤去３階平面図
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凡例

既存のままの範囲
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会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

１５Ｗ

注　　記

　　図中、太線記載、機器及び配線・配管については撤去とする。

　　端子盤間立上撤去配線については、配線のみ撤去とし、配管については再使用（残置）とする。

　　　　　　　・　　　　　記載区間についても、配管再使用の為、天井内切断・残置とする。
　　
　　細線記載、機器及び配線については、現況のまま、再使用とする。

　　

５Ｃ－ＦＢｘ２（２５）　配線のみ撤去　配管残置

５Ｃ－ＦＢｘ２（２５）　配線のみ撤去　配管残置

５Ｃ－ＦＢｘ２（２５）　配線のみ撤去　配管残置

 ＴＶ－５

５Ｃ－ＦＢｘ２（２５）　配線のみ撤去　配管残置

５Ｃ－ＦＢｘ２（２５）　配線のみ撤去　配管残置

空　配　管　　（３１）　　　　　　　　　　残置

アンテナ仕様

　　ＵＨＦアンテナ　：　２０素子　　　　　　　　　　　　撤去
　　
　　ＦＭアンテナ　　：　　５素子　　　　　　　　　　　　撤去

　　ＡＭアンテナ　　：　ホイップ型　　　　　　　　　　　撤去
　　
　　テレビ混合器　　：　Ｕ／Ｖミキサー　　　　　　　　　撤去　

　　ラジオ混合器　　：　ＡＭ／ＦＭミキサー　　　　　　　撤去

　　アンテナマスト　：　側面式　４０Ａ　Ｌ４０００ｍｍ　撤去

ＡＥ１．２－２Ｃ（１９）　配線のみ撤去　配管残置

取外・再取付
防雨入線カバー（撤去・交換）

ＴＶ－５

増幅器（撤去）

ＵＨＦアンテナから ラジオ混合器から

３階・端子盤（Ｔ－４）へ ３階・端子盤（Ｔ－４）へ

内テレビ共同受信設備器機類（筐体については取外・再取付）

※アンテナは仮設足場へ移設し仮使用後撤去とする。

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－６４拡声・テレビ・インターホン設備　撤去ＰＨ階平面図
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凡例

既存のままの範囲
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改修範囲
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内部
中継器盤

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号
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FP1.2-3C(25)

FP1.2-3C
HP0.9-10P(31)

FP1.2-3C(25)
HP0.9-10P(31)

P×4（25）P×6（25）

HP0.9-10P(31)

H

×3

G

×2

１F

２F

３F

RF

×4

AE0.9-2C(19)

１．特記なき配線は下記による。

注　記

AE0.9-4C(19) FP1.2－3C (25)
F

凡　　　　　　　　　　　　例

記　　号

HP0.9-10P(31)

再使用再使用

今回工事範囲 ※点線は工事範囲外を示す。

 防災システム盤姿図

10

10 内部　中継器盤

機器収容箱

地区音響装置

表示機

複合盤

１０ＫΩ

名　　　　　　　　　　　　　　　　称 備　　　　　　　　　　　　　　考

総合端子盤

配管配線

同上立上り引下げ

警戒区域境界線

警戒区域番号

２　種

表示灯

発信機

差動式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

特　種

１　種　防水

特　種　防水

消火栓組込型

ＤＣ－２４Ｖ,１５０φ

AC30V

Ｐ型　1級　埋込型

終端抵抗

光電式　３種煙感知器

自動閉鎖装置

自動閉鎖装置

電子ブザー

定温式スポット型感知器

煙感知器 光電式　２種

火報GR型255回線　既設再使用

メッセージ型　壁掛型　既設再使用

NS　 (A1)・NS　 (A3)

自動火災報知設備　撤去凡例・系統図

※盤本体撤去であるが、仮設校舎にて仮使用するため受信機の移設工事が完了後に撤去とする。

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－６５
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1

2

2区1区

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

Ω

Ｏ

Ｏ

S

ER

Ｓ

E
R

Ｄ

E
R

Ｄ

Ｏ

R

S

E
R

Ｄ

E
R

Ｄ

S

Ω

（２×２×１）

（３×３×２）

（６×６×４）

（６×６×４）

（３×３×２） （３×３×２）

ＦＰ１．２－　５Ｃ（２５）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（３１）

給食室棟へ

ＨＰ０．９－１５Ｐ（３１）

ＦＰ１．２－　７Ｃ（３１）
Ｆ

Ｆ

ＦＰ１．２－　７Ｃ（３１）

ＨＰ０．９－１０Ｐ（３１）

ＨＰ０．９－１５Ｐ（３１）

ＨＰ０．９－１０Ｐ（３１）

ＦＰ１．２－　７Ｃ（３１）×２
ＦＰ１．２－　３Ｃ（２５）

ＦＰ１．２－　７Ｃ（３１）×３

ＨＰ０．９－１０Ｐ（３１）×４

ＨＰ０．９－１５Ｐ（３１）

ＨＰ０．９－１０Ｐ（３１）

ＦＰ１．２－　３Ｃ（２５）

ＨＰ０．９－１０Ｐ（３１）

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＦＰ１．２－　７Ｃ（３１）

ＨＰ０．９－１０Ｐ（３１）

Ｆ Ｆ

Ｆ

体育館棟へ

ＨＰ１．２－１０Ｐ（３１）

ＦＰ１．２－　５Ｃ（２５）

ＨＰ０．９－１５Ｐ（３１）×２

ＨＰ０．９－　５Ｐ（２５）
情報システム盤撤去

取外し

自動火災報知設備　撤去１階平面図

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－６６

1

5

1

5

ＰＳ

体育館棟

保健室

押入

湯沸室 倉庫

印刷室

ボイラー室
女子更衣室

男子更衣室
Ａ階段

ポンプ室

廊下 足洗場 足洗場

ポンプ室

配膳室
女子便所男子便所

ＰＳ

物置

電気室

陳列ケース

職員室校長室会議室

掲示板

掲示板

掲示板掲示板

屋内消火栓

EXP.J

EXP.J

EXP.J

男子便所女子便所

調理室棟

調理室

調理員休憩室

EXP.J

廊下 廊下

+280
▽

+850
▽

+1000
▽

+900
▽

+800
▽

+150
▽

ホール

+460
▽

+900
▽

職員玄関

ブロアー室

ポーチ
足洗場

±0
▽

屋内消火栓

管理員室

児童玄関

ＤＷ

受水槽

風除室

凡例

既存のままの範囲
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7,300 2,4802,520900 2,800 3,7755,075 4,6002,1002,9003,325 14,525

7,000 9,000 5,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000 2,5005,935 1,565

52,000 3,000 10,000

75300 175150 300300 300

3,100

100

4,500 2,500 4,500 4,500 759,000

7,000 9,000 5,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000
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改修範囲
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7区

3

4

4区3区

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

自動火災報知設備　撤去２階平面図

ΩΩ

E
R

Ｄ

S E
R

Ｄ

S

Ｏ

S

E
R

Ｄ

E
R

Ｄ

ＨＰ１．２－１０Ｐ（３１）

ＦＰ１．２－　３Ｃ（２５）

Ｆ

Ｆ

ＨＰ１．２－１０Ｐ（３１）

ＦＰ１．２－　５Ｃ（２５）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（３１）

ＦＰ１．２－　３Ｃ（２５）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（３１）

ＦＰ１．２－　５Ｃ（２５）

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事
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1

1

5

10

12

15

20

5

10

12

24

15

20

24

ポーチ屋根

掲示板掲示板

掲示板掲示板

掲示板掲示板

掲示板

資料室

Ｂ階段ＰＳ

男子便所女子便所

図書室 図書準備室

廊下

Ａ階段

廊下屋根

EXP.J

便所屋根

ポンプ室屋根

配膳室

調理室棟屋根

屋内消火栓
水飲場

屋内消火栓

掲示板

ＰＳ

体育館棟

廊下

DRφ80

DRφ80

DRφ80

ＤＷ

EXP.J

パワーアップ室（１）普通教室（１）パワーアップ室（４）コンピューター室

風除室

凡例

既存のままの範囲
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75 300300

4,54516,000 4,4555,075 3,925 4,600

7,000 9,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000 2,5005,935 1,5655,000

52,000 3,000 10,000
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0
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0

7,
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0
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0
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0
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0
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9区
DW

6

5区 6区

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴
図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

自動火災報知設備　撤去３階平面図

Ω Ω

E
R

Ｄ

E
R

Ｄ

S

S

S

Ｏ

E
R

Ｄ

S

Ｄ

E
R

ＦＰ１．２－　３Ｃ（２５）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（３１）ＨＰ１．２－１０Ｐ（３１）

ＦＰ１．２－　３Ｃ（２５）

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＡＥ０．９－２Ｃ（１９）

Ｆ

Ｆ

Ｆ

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事
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1

1

5

10

12

15

20

5

10

12

24

15

20

24

ＰＳ

男子便所女子便所

廊下

家庭科教室

掲示板

Ｂ階段ＰＳ

配膳室
Ａ階段

準備室

視聴覚教室

廊下

掲示板 掲示板

掲示板

掲示板

水飲場
屋内消火栓屋内消火栓

掲示板 掲示板

掲示板

掲示板

±0
▽

+300
▽

ＤＷ

普通教室（２）パワーアップ室（２）普通教室（３）

凡例

既存のままの範囲
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7区
ST

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

自動火災報知設備　撤去PH階平面図

S

ＡＥ０．９－２Ｃ（１９）

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－６９

1
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27

搭屋屋根

DRφ80

DRφ100

DRφ100

PH1階平面図 PH2階平面図

屋根

ＰＳ

Ａ階段

高架水槽
4.5tDRφ80

凡例

既存のままの範囲
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履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号
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用具室(3)

出入口W=900

児童・学校関係者ルート

電気室

P B X M D F PD PD

H U B

既設端子函

H U B

電話・情報用引込金物

電話・情報引込用鋼管柱

Ｈ＝ＧＬ＋５，０００

電話・情報引込用鋼管柱

Ｈ＝ＧＬ＋５，０００

A

A

A

A

Ｌ３スイッチ他収納機器（現況のまま）

２４Ｐ

職員室より移設ギガスクール機器収納箱

既存ギガスクール機器収納箱

既存スイッチングハブ

５

６

６

６

６

６

６

ＰＢ３００×３００×２００

ＰＢ内で既存ケーブルと接続

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ

１Φ３Ｗ　ＣＶＴ６０°Ｅ１４°

３Φ３Ｗ　ＣＶＴ６０°

（ＰＦ２８）×３

1/150(A1)・1/300(A3)

Ｌ６

Ｌ６

Ｌ５

Ｌ５

註記

１．記入なき配線は下記による。

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ

ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ×２

ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ

ＵＴＰ　ＣＡＴ６Ａ×２

２．図中シンボルは下記による。

HUB

情報機器収納架及び盤

職員室より移設スイッチングハブポート

PBX 職員室より移設電話主装置

A 既存アクセスポイント

PD 光ケーブル終端装置

MDF 電話保安器

コアー穴あけ１００ΦＬ２００

防火区画貫通処理、仮設撤去後穴埋め補修

３．仮設設備は本設切替後すべて撤去し建物は現状復旧すること。

仮設　電力・電話・情報設備平面図

既存ＭＣＣＢ３Ｐ２２５／１５０Ａに接続の事

１Φ３Ｗ電源は

３Φ３Ｗ電源は

ＭＣＣＢ３Ｐ２２５／１５０Ａを増設の事

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

１Φ３Ｗ　ＣＶＴ６０°Ｅ１４°

３Φ３Ｗ　ＣＶＴ６０°

受 信 機

６

ＣＶＶ２°－１２Ｃ（警報）

ＣＶＶ２°－４Ｃ（警報）

ＣＶＶ２°－４Ｃ（警報）

ＣＶＶ２°－４Ｃ（警報）

ＣＶＶ２°－１２Ｃ（警報）

ＥＢＴ０．４－２Ｐ

Ｅ－７０

電灯動力盤（建築主体工事）
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用具室(3)

出入口W=900

児童・学校関係者ルート

電気室

既設端子函

t

t

防災ＡＶ卓

35

AV卓

防災

移設ＡＶ卓

移設防災システム盤

移設ＴＶ増幅器35

30 新設ＴＶ増幅器（ＤＣ１５Ｖ電源重畳型３０ｄＢ）

t 移設カメラ付ドアホン親機

移設カメラ付ドアホン子機

同上電源部

新設４分配器（ＡＶ卓内）

PH2階平面図

搭屋屋根

DRφ80

４ ５

Ｄ
Ｅ

Ｆ

4,000

7,
50

0

アンテナ仕様

　　

　　

※アンテナは仮設足場へ移設し仮使用後撤去とする。

　　ＵＨＦアンテナ　：　２０素子　　　　　　　　　　仮設使用

　　ＦＭアンテナ　　：　　５素子　　　　　　　　　　仮設使用

　　ＡＭアンテナ　　：　ホイップ型　　　　　　　　　仮設使用

　　テレビ混合器　　：　Ｕ／Ｖミキサー　　　　　　　仮設使用　

　　ラジオ混合器　　：　ＡＭ／ＦＭミキサー　　　　　仮設使用

　　アンテナマスト　：　側面式４０ＡＬ４０００ｍｍ　仮設使用

７Ｃ－ＦＢ×２（外部足場に配線）

７Ｃ－ＦＢ×２（外部足場に配線）

t

D

移設インターホン

ＭＶＶＳ０．７５－２Ｃ×２

ＡＥ０．９－１５Ｐ

５Ｃ－ＦＢ×２

ＡＥ０．９－５Ｐ

ＡＥ１．２－１０Ｐ

ＡＥ１．２－２Ｃ

ＰＢ内で既存ケーブルと接続

ＡＥ０．９－５Ｐ

ＡＥ１．２－５Ｐ

５Ｃ－ＦＢ

図中シンボルは下記による。

30

35

1/150 (A1)・1/300 (A3)

仮設　拡声・テレビ・インターホン設備平面図

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－７１
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用具室(3)

出入口W=900

児童・学校関係者ルート

電気室

既設端子函

35

1/150 (A1)・1/300 (A3)

既設配線切断しP.B内ジョイントのこと。

ＡＣ１００Ｖ

既設SS-C332

既設SS-C221

ＨＰ１．２－１０Ｐ

ＨＰ１．２－１０Ｐ

ＨＰ１．２－１０Ｐ×２

ＨＰ１．２－１０Ｐ×２

ＨＰ１．２－１０Ｐ

ＨＰ１．２－１０Ｐ

ＨＰ１．２－１０Ｐ

ＨＰ１．２－１０Ｐ

(既設31)

既設移報器

新設SS-C221

既設複合ＧＲ型受信機
移設

仮設　自動火災報知設備平面図

片貝小学校東校舎大規模改造（電気設備）工事

Ｅ－７２


